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معرفی
سیستم های ساخت و ساز خشک

8

رانر سقف
متصل به سقف اصلى

درزگیرى
جهت رسیدن به یک سطح

یکنواخت

قاب بندى چهارچوب در
براى تقویت قاب چهارچوب، از چوب
چهارتراش یا سازه استفاده مى شود

استاد
استادها در فواصل معین در رانر کف و

رانر سقف قرار مى گیرند

عایق پشم معدنى
لایه پشم معدنى (مینرال پلاس)

صفحه روکش دار گچى
این صفحات در یک یا چند لایه به وسیله

پیچ هاى مخصوص کناف به زیرسازى
فلزى متصل مى شوند

رانر کف
متصل به کف

سازه نعل درگاه
با استفاده از رانرى که بال هاى 
آن در دو سمت برش خورده و 
بـه  کـردن  خـم  از  پـس 
استادهـاى مجـاور متـصل شده 

است، ایجاد مى شود

معرفی. ۱.۱
بطـور کلی اجزای تشـکیل دهنده سیسـتم سـاخت و سـاز خشـک عبارتنـد از صفحات روکـش دار گچی یا مسـلح سـیمانی، پروفیل های گالوانیزه سـرد نورد 

شـده یا چـوب، ادوات اتصال و مصالـح درزگیری.
بـا اسـتفاده از اجـزای یـاد شـده می توان سـاختارهای مختلفی نظیـر دیوار جداکننده، دیوار پوششـی، سـقف کاذب و سیسـتم های محافظـت در برابر حریق 

تیر و سـتون و شـریان های تاسیسـاتی را اجـرا نمود.

مرور ساختار. ۲.۱

دیوار جداکننده. ۱.۲.۱
دیوارهـــای جداکننـــده کنـــاف، دیوارهـــای غیـــر باربـــری هســـتند کـــه 
ـــن  ـــوند. ای ـــتفاده می ش ـــاختمان اس ـــی س ـــای داخل ـــیم فضاه ـــرای تقس ب
ـــع  ـــا مقاط ـــده ب ـــاخته ش ـــبک، س ـــولادی س ـــای ف ـــامل قاب ه ـــاختارها ش س
ـــد  ـــا چن ـــک ی ـــی در ی ـــش دار گچ ـــات روک ـــه صفح ـــوده ک ـــکل ب U و C ش
لایـــه، بـــه وســـیله پیـــچ مخصـــوص بـــر روی آن هـــا نصـــب می شـــوند. 
درزهـــای میـــان ایـــن صفحـــات بـــه وســـیله نـــوار و بتونـــه مخصـــوص 
ـــود.  ـــل می ش ـــه حاص ـــطحی یکپارچ ـــب س ـــن ترتی ـــده و بدی ـــری ش درزگی
ـــی و  ـــواری، کاش ـــذ دی ـــگ، کاغ ـــرای رن ـــت اج ـــده قابلی ـــت آم ـــطح بدس س
پوشـــش های دیگـــر را خواهـــد داشـــت. فضـــای خالـــی داخـــل دیـــوار، 
ــم  ــی را فراهـ ــی و صوتـ ــای حرارتـ ــواع عایق هـ ــتفاده از انـ ــکان اسـ امـ
نمـــوده و عبـــور و دسترســـی بـــه تأسیســـات الکتریکـــی و مکانیکـــی را 

ــازد. ــر می سـ میسـ
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تشریح مزایا. ۳.۱

عملکرد لرزه ای مناسب	�
ـــه  ـــاي زلزل ـــل نیروه ـــد در مقاب ـــي مي توانن ـــه خوب ـــاف ب ـــاختارهای کن س
ـــان  ـــبات نش ـــد. محاس ـــت کنن ـــود مقاوم ـــه خ ـــر صفح ـــود ب ـــداد عم در امت
مي دهـــد کـــه ســـاختارهای کنـــاف در برابـــر شـــتابهایي بـــه بزرگـــي 
بیـــش از g ۵ مقاومـــت دارنـــد )ایـــن در حـــــالي اســــت کـــه شتــــاب مبنـــاي 
طـــرح در لـــرزه خیزتریـــن مناطـــق ایـــران حداکثـــر g 0/3۵مي باشـــد(. 
عملکـــرد لـــرزه اي دیـــوار جداکننـــده کنـــاف، بـــدون شـــک مهمتریـــن 
مزیـــت ایـــن نـــوع دیـــوار بـــه ویـــژه در کشـــور لـــرزه خیـــزي ماننـــد 
ـــي  ـــان قاب ـــار می ـــا داراي رفت ـــوع دیواره ـــن ن ـــود. ای ـــوب مي ش ـــران محس ای
ـــالات  ـــراي اتص ـــا اج ـــد. ب ـــر مي باش ـــاف پذی ـــلا انعط ـــوده و کام ـــده آل ب ای
مناســـب مي تـــوان ایـــن دیوارهـــا را از قاب هـــاي ســـازه منفـــک نمـــود 
ـــري  ـــل جلوگی ـــور کام ـــه ط ـــازه ب ـــوار و س ـــن دی ـــل بی ـــرات متقاب ـــا از اث ت
شـــود. همچنیـــن دیـــوار دچـــار شکســـت انفجـــاري نشـــده و آوار بـــر 

ــذارد. ــاي نمي گـ جـ

سرعت اجرایی بالا	�
ســـرعت اجرایـــي بـــالا یکـــی از ویژگي هـــاي اصلـــي ســـاختارهای 
ــوان در  ــانی می تـ ــروی انسـ ــل نیـ ــا حداقـ ــه بـ ــت بطوریکـ ــاف اسـ کنـ
کمتریـــن زمـــان ممکـــن ســـطوح وســـیعی را پوشـــش داد. همچنیـــن، 
ـــک  ـــس از خش ـــه پ ـــزي بلافاصل ـــگ آمی ـــت رن ـــاختارها داراي قابلی ـــن س ای
ـــالا  ـــراي ب ـــرعت اج ـــه س ـــند ک ـــي مي باش ـــچ پوشش ـــا گ ـــه و ی ـــدن بتون ش
ـــریع  ـــت س ـــروژه در بازگش ـــراي پ ـــان اج ـــدت زم ـــش م ـــه کاه و در نتیج

ـــود. ـــد ب ـــر خواه ـــیار موث ـــرمایه بس س

اجرای بسیار آسان	�
ــا حــدی آســان اســت کــه در بســیاری از  اجــرای ســاختارهای خشــک ت
ــگاه های  ــاختار را از فروش ــزای س ــدگان اج ــرف کنن ــا، مص ــورهای دنی کش
ــتور  ــه دس ــا مطالع ــوده و ب ــداری نم ــاختمانی خری ــزات س ــح تجهی مصال
ــرای آن  ــه اج ــاده نســبت ب ــزار س ــتفاده ازاب ــا اس ــه و ب ــای مربوط العمل ه

ــد. ــدام می کنن اق

دقت بالا در اجرا	�
ــاز  ــاخت و سـ ــق سـ ــک، از مصادیـ ــاختارهای خشـ ــی سـ ــور کلـ ــه طـ بـ
ـــان  ـــی آس ـــل روش اجرای ـــه دلی ـــه ب ـــد ک ـــمار می رون ـــه ش ـــا ب ـــی بناه صنعت
ـــه  ـــش یافت ـــی از آن کاه ـــای ناش ـــی و هزینه ه ـــای اجرای ـــتاندارد، خطاه و اس
ـــی در  ـــه جوی ـــح و صرف ـــم مصال ـــیار ک ـــز بس ـــا دور ری ـــی ب ـــات اجرای و عملی

ـــود.  ـــد ب ـــراه خواه ـــان هم ـــانی و زم ـــروی انس ـــح، نی مصال

ساختمان	� مرده  بار  کاهش 
بـه  نسـبت  درصـد   90 تـا   ۶0 متوسـط  طـور  بـه  کنـاف  دیوارهـای 
سـبک  اقتصـادی،  لحـاظ  بـه  هسـتند.  تـر  سـبک  بنایـی  دیوارهـای 
کاهـش  سـازه  ایسـتایی  تامیـن  مخـارج  کـه  می شـود  موجـب  سـازی 
یابـد. سـبک کـردن اجـزای غیر سـازه ای، عـلاوه بر ایـن کـه نیروهای 
از  ناشـی  قائـم  نیـروی  می دهـد،  کاهـش  را  زلزلـه  از  ناشـی  جانبـی 
بـار مـرده وارده بـر سـاختمان را نیـز کاهـش داده، در نتیجـه باعـث 

و  تیرهـا  فونداسـیون،  میـزان مصالـح مصرفـی در  و  ابعـاد  کاهـش در 
شـد. خواهـد  اقتصـادی  وری  بهـره  و  سـتون ها 

افزایش سطح مفید بنا	�
حداقـل ضخامـت در دیوارهـای آجـری و یـا بلـوک سـفالی به طـور معمول 
حـدود 1۵ سـانتیمتر می باشـد؛ در حالـی کـه حداقـل ضخامـت در دیـوار 
کنـاف حـدود 7/۵ سـانتیمتر بـوده کـه ایـن اختـلاف، میـزان قابـل توجهی 
اسـت. بـا اسـتفاده از دیوارهای کنـاف به طور متوسـط باعث افزایش سـطح 

مفیـد داخـل سـاختمان بـه میـزان 10 درصد خواهد شـد. 

دستیابی به مشـخصات فنی مورد نیاز طراح	�
ــرد  ــد عملک ــاختمان )مانن ــک س ــا فیزی ــط ب ــاي مرتب ــت کمیت ه رعای
ــاي  ــق( و کمیت ه ــر حری ــداره در براب ــار ج ــي و رفت ــي، حرارت صوت
ــاي  ــرش باره ــت پذی ــاع مجــاز، ظرفی ــر ارتف ــد حداکث مکانیکــي )مانن
طــره اي و رفتــار لــرزه اي( نقــش بســزایي در ایجــاد شــرایط آســایش 
و بهــره بــرداري مناســب از فضــا را دارنــد. کمیت هــاي مذکــور 
در تمامــی ســاختارهاي کنــاف مطابــق بــا روش هــاي اســتاندارد 
ــرکت  ــن ش ــي ای ــناد فن ــدارک و اس ــق م ــده و از طری ــش ش آزمای
ــاي  ــه کمیت ه ــتیابي ب ــراي دس ــلاوه، ب ــه ع ــند. ب ــه می باش ــل ارائ قاب
ــي  ــن ویژگ ــند. ای ــي مي باش ــل طراح ــژه قاب ــاختارهاي وی ــاص، س خ
ــورد  ــي م ــاي فن ــازندگان، معیاره ــان و س ــه طراح ــد ک ــازه مي ده اج
نظــر خــود را در طراحــي و اجــراي ســاختمان پیــاده ســازي نمــوده 
ــت در  ــوت و مقاوم ــرارت و ص ــور ح ــزان عب ــر می ــي نظی و کمیت های
ــراي  ــا ب ــه غالب ــي ک ــد )امکان ــرل در آورن ــت کنت ــق را تح ــر حری براب

ــدارد(. ــود ن ــي وج ــاختارهاي بنای س

تعویض	� و  ترمیم  قابلیت 
بـا اسـتفاده از ابـزار سـاده مي تـوان سـاختارهای کنـاف را بـه راحتـي 

ترمیـم یـا قطعـات آن را تعویـض نمـود.
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دسترسی و تعمیر آسان	�
قرارگیري تأسیسات در فضای خالي دیوارها و دفن نشدن آن در داخل این 
ساختارها، علاوه بر رفع مسئله خوردگي و کاهش هزینه تعمیرات، دسترسي 
را  ساختمان  از  برداري  بهره  مرحله  در  نگهداري  و  تعمیرات  تأسیسات،  به 

آسان مي نماید.

قابلیت اجرا بر روی کف تمام شده	�
از قابلیت های سـاختار دیوار جداکننده سـاخته شـده از سیسـتم سـاخت و 
سـاز خشـک کنـاف، امکان اجـرای آن بر روی کف تمام شـده می باشـد. این 
قابلیـت، تغییـرات احتمالـی معمـاری بنـا را در حیـن بهـره برداری آسـانتر 

می نمایـد.

انعطاف معماری	�
ایـــن ســـاختارها از نظـــر معمـــاري بســـیار منعطـــف بـــوده و قابلیـــت 

ــند. ــت را دارا می باشـ ــوس و شکسـ ــواع قـ ــرای انـ اجـ

حمل و نقل آسان و ارزان	�
 مصالـح سـاختارهای خشـک، بسـیار سـبک و دارای حجـم کـم بـوده کـه 
ایـن امـر موجـب کاهـش هزینه های حمـل تا پـروژه و تسـهیل در جابجایی 

مصالـح در محـل کارگاه می شـود.

اجرای سطوح وسیع با حداقل مصالح مصرفی	�
 این ویژگی در راسـتای تحقق توسـعه پایدار در حوزه سـاختمان سـازی بوده 

و در جلوگیـری از هـدر رفت منابع فناپذیر معدنی بسـیار مؤثر می باشـد. 



اجزاء سیستم های ساخت و ساز خشک. ۲
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صفحات روکش دار گچی )پنل گچی(

صفحات روکش دار گچی )پنل گچی(. ۱.۲
ــی  ــای طول ــطح و لبه ه ــوده و س ــی ب ــته گچ ــات دارای هس ــن صفح ای
ــا کاغــذ مخصــوص پوشــانده شــده اســت. صفحــات روکــش دار  آن هــا ب
ــواع معمولــی )RG یــا GKB(، مقــاوم در برابــر رطوبـــت  گچــــی در ان
ــاوم در  ــا GKF(، مق ــق )FR ی ــر حری ــاوم در براب ــا GKBI(، مق )MR ی
ــت،  ــر رطوب ــاوم در براب ــا GKFI( و مق ــت )FM ی ــق و رطوب ــر حری براب
آتــش و ضربــه )Diamant( تولیــد و عرضــه می شــوند. بســته بــه 
انــواع  از  می تــوان  کنــاف  سیســتم های  در  نیــاز،  مــورد  عملکــرد 

ــود. ــتفاده نم ــی اس ــات گچ صفح

۱.۱.۲ .)GKB یا RG( پنل گچی ساده
ــاخت و  ــتم های س ــی در سیس ــور عموم ــه ط ــاده ب ــی س ــای گچ پنل ه
ســاز خشــک کنــاف )ماننــد دیوارهــای جداکننــده، دیوارهــای پوششــی و 
ــن صفحــات دارای  ــد. ای ــرار می گیرن ــتفاده ق ــوارد اس ســقف های کاذب( م
ــی پشــت آن هــا مهــر  ــداد محــور میان ــوده و در امت ــگ ب روکــش کــرم رن

آبــی کنــاف چــاپ شــده اســت.

۲.۱.۲ .)GKBI یا MR( پنل گچی مقاوم در برابر رطوبت
پنل هایــی هســتند کــه گــچ تشــکیل دهنــده آن هــا بــا مــواد مقــاوم در 
ــر  ــاوم در براب ــای گچــی مق ــده اســت. پنل ه ــب ش ــت ترکی ــر رطوب براب
رطوبــت در فضاهــای مرطــوب )ماننــد آشــپزخانه ها و ســرویس های 
بهداشــتی( مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد. ایــن صفحــات دارای 
روکــش ســبز رنــگ بــوده و در امتــداد محــور میانــی پشــت آن هــا مهــر 

ــی کنــاف چــاپ شــده اســت. آب

۳.۱.۲ .)GKF یا FR( پنل گچی مقاوم در برابر حریق
پنل هایـی هسـتند کـه گـچ تشـکیل دهنـده آن هـا حـاوی الیـاف شیشـه 
می باشـد. پنل هـای گچـی مقـاوم در برابـر حریـق در محل هایـی کـه نیـاز 
بـه محافظـت در برابر حریـق وجود دارد )مانند پوشـش سـتون ها و تیرهای 
فـولادی( مـورد اسـتفاده قرار می گیرنـد. این صفحـات دارای روکش صورتی 
رنـگ بـوده و در امتـداد محـور میانـی پشـت آن هـا مهـر قرمز کنـاف چاپ 

است. شـده 
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)AQUAPANEL( صفحات مسلح سیمانی آکواپنل

4.۱.۲ .)GKFI یا FM( پنل گچی مقاوم در برابر حریق و رطوبت
پنل هایـی هسـتند کـه گـچ تشـکیل دهنـده آن هـا حـاوی الیـاف شیشـه و 
مـواد مقـاوم در برابـر رطوبـت می باشـد. پنل هـای گچـی مقـاوم در برابـر 
حریـق و رطوبـت در محیط هایـی کـه بـه طور همزمـان خـواص مقاومت در 
برابـر حریـق و رطوبـت مـورد نیاز باشـد )مانند چاه هـای تاسیسـاتی(، مورد 
اسـتفاده قـرار می گیرنـد. ایـن صفحـات دارای روکش سـبز رنگ بـوده و در 

امتـداد محـور میانـی پشـت آن هـا مهـر قرمـز کناف چاپ شـده اسـت.

۵.۱.۲ .)Diamant( پنل گچی دیامانت
ایـن پنـل از یـک هسـته گچـی اشـباع و روکـش کاغـذی مقـاوم در هـر دو 
سـمت آن تشـکیل شـده اسـت. ویژگی هـای ایـن پنـل باعـث شـده اسـت 
بتـوان بـه سـاختاری بـا اسـتحکام و مقاومت مکانیکـی بالا دسـت یافت، در 
عیـن حـال مـوارد مربوط بـه عایق بندی صوتـی، حرارتی و مقاومـت در برابر 

حریـق آن حفظ شـود.

6.۱.۲ .)Cleaneo( پنل گچی کلینیو
شـکاف و سـوراخ هـای موجود بر روی سـطح ایـن صفحات علاوه بـر زیبایی 
باعـث جـذب صـدا شـده و آلودگی هـای صوتی فضـای کار و محیـط زندگی 
را کاهـش مـی دهـد. علاوه بر خـواص آکوسـتیکی، نوعی از ایـن پنل حاوی 
زئولیـت )Zeolite( در هسـته گچـی خود می باشـد که سـطح آلاینده های 
موجـود در هـوا از جملـه دود سـیگار، تری تیلامین، آمونیـاک، فرمالدهیدها،

بنـزن، هیـدرو کربـن هـای آروماتیـک و هیدروکربـن هـای کلـر موجـود در 
محیـط زندگـی را کاهـش می دهـد.

۲.۲ .)AQUAPANEL( صفحات مسلح سیمانی آکواپنل
صفحات مسـلح سـیمانی آکواپنـل ترکیبی از سـیمان پرتلنـد، پرکننده های 
ویـژه و مـواد افزودنـی خـاص بوده کـه پشـت و رو و لبه های طولـی آن ها به 
وسـیله شـبکه ای از الیاف شیشـه مسـلح شـده اسـت. این صفحات در انواع 
خارجـی، داخلـی و اسـکای لایـت تولید شـده کـه بـه ترتیـب در دیوارهای 
خارجـی )نمـا(، فضاهـای داخلـی و سـقف های کاذب که در معـرض رطوبت 
بـا درصـد بالا و یـا آب ریزی مـداوم هسـتند )مانند آشـپزخانه های صنعتی، 

اسـتخر و سـونا(، بـه کار می روند.
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اجزای فلزی. ۳.۲

سازه C/CW )استاد(. ۱.۳.۲
سـازه اسـتاد، جـزء عمودی سـاختار قـاب فـولادی را در دیوارهای خشـک 
تشـکیل می دهـد. این سـازه ها بـه صورت قائـم و در فواصـل 30، ۴0 یا ۶0 
سـانتیمتر از یکدیگـر نصـب شـده و به عنوان زیرسـازی برای نصـب پنل ها 
عمـل می نماینـد. مقطـع ایـن پروفیل C شـکل بـوده و در اندازه هـای ۵0، 
70، 7۵ و 100 میلیمتر )عمق جان( و در دو نوع بر اسـاس اسـتانداردهای 

DIN و NF تولیـد و عرضه می شـود.

سازه U/UW )رانر( . ۲.۳.۲
سـازه رانر، جزء افقی سـاختار قاب فولادی را در دیوارهای خشـک تشـکیل 
می دهـد. ایـن سـازه در کف و سـقف اجرا شـده و بـه عنوان هادی اسـتادها 
عمـل می نمایـد. بـه عـلاوه، از ایـن سـازه در بخش هـای افقی بازشـوها نیز 
اندازه هـای  بـوده و در  ایـن پروفیـل U شـکل  اسـتفاده می شـود. مقطـع 
متناظـر بـا انـواع اسـتاد )۵0، 70، 7۵ و 100 میلیمتـر( و در دو نـوع بـر 

اسـاس اسـتانداردهای DIN و NF تولیـد و عرضـه می شـود.

۳.۳.۲ . UA سازه
ــا افقــی در ســاختار  ــوان جــزء عمــودی ی ــه عن ــد ب ــل می توان ــن پروفی ای
ــه طــور معمــول اطــراف  ــور ب ــوار خشــک اســتفاده شــود. ســازه مذک دی
ــع، بازشــوهای ســنگین  ــر مترمرب ــرم ب ــالای 2۵ کیلوگ ــا وزن ب ــای ب دره
ــوارک  ــزرگ و نامتعــارف در نمــای ســاختمان و در اجــرای دی ــاد ب ــا ابع ب
کاربــرد دارد. ســازه UA توســط نبشــی مخصــوص بــه رانــر کــف و ســقف 

ــود. ــل می ش متص

4.۳.۲ . )SP60( سازه پشتیبان
از ایـن سـازه جهـت نصب لوله های آب سـرد و گـرم و فاضـلاب، رادیاتورها 
و سـایر بارهـای طـره ای کـه وزن آن هـا بایـد بـه اسـتادهای مجـاور منتقل 

شـود، اسـتفاده می شود.
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۵.۳.۲ .)SC47( قطعه اتصال پشتیبان
 بـا اسـتفاده از ایـن قطعـه اتصـال در ترکیب با سـازه F47، می توان سـازه 

پشـتیبان جهـت نصـب قوطی های بـرق فلزی تامیـن نمود.

6.۳.۲ .)Corner bead( سازه محافظ گوشه
 سـازه محافـظ گوشـه، در کنج هـای خارجـی دیوارهـا و محل هایـی کـه در 
معـرض ضربـه هسـتند، اسـتفاده شـده و عـلاوه بـر ضربـه گیـری، لبه هایی 

گونیـا و یکنواخـت ایجـاد می نمایـد.

7.۳.۲ .)J-bead( سازه محافظ لبه
 از ایـن سـازه جهـت ایجـاد لبه هـای صـاف و یکنواخـت در انتهـای آزاد 
پنل هـای گچـی اسـتفاده می شـود. سـازه لبـه عـلاوه بـر ایجـاد لبه هـای 

می نمایـد. محافظـت  نیـز  پنل هـا  آزاد  لبه هـای  از  یکنواخـت، 

سازه درز انقطاع. 8.۳.۲
 از ایـن سـازه جهـت ایجـاد درز انقطـاع در دیوارهـا و سـقف های پیوسـته با 
طول زیاد، اسـتفاده می شـود. سـازه های درز انقطاع در اقسـام مختلف برای 

انـواع کاربردها تولید می شـوند.



ادوات اتصال
اجزاء سیستم های ساخت و ساز خشک

1۶

ادوات اتصال. 4.۲

۱.4.۲ .)TB-TN( پیچ های اتصال پنل به سازه کناف
با  به سازه های  اتصال صفحات گچی  برای  تیز(  )نوک   TN نوع  پیچ های  از   
ضخامت تا 0/7 میلیمتر و از پیچ های نوع TB )سرمته دار( برای اتصال صفحات 
گچی به سازه های با ضخامت بیش از 0/7 و کمتر از 2/2۵ میلیمتر استفاده 
می شود )توضیح این که چنانچه پیچ از دو یا چند لایه فلزی عبور نماید، مجموع 
 TN ضخامت لایه های فلزی را باید در انتخاب نوع پیچ در نظر گرفت(. پیچ های

و TB در طول های 2۵، 3۵، ۴۵، ۵۵ و 70 میلیمتر عرضه می شوند. 

۲.4.۲ .)LB-LN( پیچ های اتصال سازه به سازه کناف
 از پیچ هـای نـوع LN )نـوک تیـز( بـرای اتصال سـازه های فلزی بـا ضخامت 
تـا 0/7 میلیمتـر بـه یکدیگر و از پیچ هـای نوع LB )سـرمته دار( برای اتصال 
سـازه های فلـزی بـا ضخامـت بیـش از 0/7 و کمتـر از 2/2۵ میلیمتـر بـه 
یکدیگـر اسـتفاده می شـود )توضیـح ایـن کـه مجمـوع ضخامـت لایه هـای 
فلـزی را بایـد در انتخـاب نـوع پیـچ در نظر گرفـت(. پیچ هـای LN و LB به 

ترتیـب در طول هـای 9 و 9/۵ میلیمتـر عرضـه می شـوند.

۳.4.۲ .)FN( پیچ اتصال سازه به ساختار خشک کناف
 از پیچ هـای نـوع FN )نـوک تیـز( بـرای اتصال سـازه های فلزی بـا ضخامت 
تـا 0/7 میلیمتـر بـه سـاختار های خشـک اسـتفاده می شـود. ویژگـی ایـن 
نـوع پیـچ، سـر تخـت آن بوده کـه اجـازه می دهد اتصـال خوبی میان سـازه 
و سـطح زیریـن ایجـاد شـود. اتصـال رانـر فوقانـی دیـوار کنـاف بـه سـقف 
 ،FN اسـت. توجـه شـود کـه پیـچ FN کاذب کنـاف، از مـوارد کاربـرد پیـچ
بـه زیرسـازی فلـزی سـاختار خشـک متصل می شـود )نـه به لایه پوششـی 

تنهـا(. پیچ هـای FN در طول هـای 3۵ و ۶۵ میلیمتـر عرضـه می شـوند.

4.4.۲ .)XTN( پیچ اتصال پنل دیامانت به سازه های کناف
 از پیچ های XTN برای اتصال پنل های دیامانت به سازه های کناف استفاده 

می شود. پیچ های XTN در طول های 23 و 38 میلیمتر عرضه می گردد.

پیچ و رول پلاگ. ۵.4.۲
 از ایـن عامـل بـرای اتصـال اسـتادها و رانر هـا بـه عناصـر پیرامونـی دیـوار 
اسـتفاده می شـود. بـرای این منظـور، اسـتفاده از پیچ هـای گالوانیـزه و رول 
پـلاگ بـا قطـر حداقـل ۴ میلیمتـر و طـول حداقـل ۵0 میلیمتـر توصیـه 

می گـردد. 

مهار چکشي. 6.4.۲
 از این ادوات براي اتصال آویز به سقف هاي بتني استفاده مي شود.

مهارهاي ویژه اعضاي توخالي. 7.4.۲
 در صورتـي کـه ایجـاد اتصـال بـا یـک عضـو توخالي مـد نظر باشـد، عوامل 
اتصـال گوناگونـي از جملـه مهـار صلیبي و مهار جمع شـونده مورد اسـتفاده 
قـرار مي گیـرد. نـوع عامـل اتصـال بـر اسـاس رده بارگـذاري و نـوع کاربـرد 

مي شـود. تعیین 

 پیچ سازه به سازه LB )سرمته دار( پیچ سازه به سازه LN )نوک تیز(

XTN پیچ پنل )دیامانت( به سازه FN پیچ سازه به ساختار خشک 

 پیچ پنل به سازه TB )سرمته دار( پیچ پنل به سازه TN )نوک تیز(

 پیچ و رولپلاگ مهار چکشی

 مهار چکشی ویژه اعضای توخالی
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 نوارها. ۵.۲

نوار درزگیر کناف. ۱.۵.۲
از نـوار درزگیـر کنـاف )مـش فایبـرگلاس و کاغـذی( جهـت مسـلح کـردن 
محـل درز و جلوگیـري از ایجـاد تـرک در سـطح بتونـه اسـتفاده مي شـود. 
عـدم اسـتفاده از نـوار درزگیر، باعث بـه وجود آمدن تـرک در محل درز های 

پنـل خواهد شـد.

۲.۵.۲ .)Trenn-fix( نوار چسب جدا کننده کناف
زمانـي کـه دو سـاختار غیـر همجنـس بـه یکدیگـر اتصـال یابنـد، بـه علت 
ایـن اختـلاف، ترکـي نامنظـم و قابـل رؤیـت در فصل مشـترک آن هـا ایجاد 
مي شـود. بـراي جلوگیـري از ایجـاد چنیـن ترک هایـي، در محلهایـي کـه 
سـاختارهاي کنـاف و بنایـي بـه یکدیگر مي رسـند، از نوار چسـب جداکننده 
اسـتفاده مي شـود. بدین ترتیب در فصل مشـترک دو سـاختار، درزی مویین 
و نامحسـوس ایجـاد شـده و شـکل ظاهـري کار ارتقـا مي یابـد. ایـن نـوار از 
جنـس کاغـذ روغنـي )به پهنـاي ۶/۵ سـانتیمتر( بوده که در پشـت آن، یک 

لایه چسـب )بـه پهناي 1 سـانتیمتر( وجـود دارد.

۳.۵.۲ .)Corner bead( محافظ گوشه )سازه )یا نوار
سـازه )یـا نـوار( محافظ گوشـه، در کنج هـاي خارجـي دیوارهـا و محل هایي 
کـه در معـرض ضربـه هسـتند، اسـتفاده مي شـود. کرنربیـد علاوه بـر ضربه 
گیـري، لبه هایـي گونیـا و یکنواخـت ایجـاد مي کنـد. کرنربیـد در دو نـوع 

فلـزي و کاغـذي عرضـه مي شـود.

نوار فوم. 4.۵.۲
 ایـن نـوار بیـن سـطح اتصال دیـوار با عناصـر پیرامونـی قرار گرفتـه و هدف 
اسـتفاده از آن، بهبـود عملکـرد صوتـی سـاختار می باشـد. این نـوار می تواند 
بـه صـورت یـک تکه باشـد و کل جـان رانر را پوشـش دهد یا بـه صورت دو 

ردیـف نـوار عایـق بـه عرض 1۵ میلـی متر، زیـر رانر قـرار گیرد.
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مصالح تکمیلی. 7.۲

چسب کاشی کناف. ۱.7.۲
 بـرای اجـرای کاشـی و سـنگ بر روی دیوارهای خشـک، از چسـب کاشـی 
کنـاف اسـتفاده می شـود. چسـب های کاشـی کنـاف در رده هـای مقاومتـی 
مختلفـی تولید شـده و نوع چسـب کاشـی بر اسـاس کاربرد، جنـس، وزن و 

ابعـاد قطعـات مـورد اسـتفاده انتخاب می شـود. 

۲.7.۲ . )Tiefengrund( پرایمر زیر رنگ کناف
بـرای آمـاده سـازی صفحات جهـت پذیرش پوشـش های نهایـی )نظیر رنگ 
روغنـی، کاغـذ دیـواری، سـنگ و یا کاشـی( در فضاهـای خشـک، از پرایمر 

تیفن گرونـد کناف اسـتفاده می شـود. 

بتونه درزگیر کناف. ۳.7.۲
بتونـه درزگیـر کنـاف بـراي درزگیـري صفحـات روکـش دار گچـي بـه کار 
مـي رود. ایـن بتونـه همـراه بـا نـوار درزگیـر اجـرا شـده و بدیـن ترتیـب 
سـاختاري مسـلح و مسـتحکم تشـکیل مي شـود. ایـن مـلات بـه صـورت 
لایـه اي نـازک با ضخامـت 1 تا 2 میلیمتر اجـرا مي گردد. در صـورت اجراي 
بتونـه به شـکل چنـد مرحلـه اي، مي توان تـا ضخامت حداکثـر 10 میلیمتر 

از ایـن محصـول اسـتفاده نمود.

ماستیک کناف. 4.7.۲
ماسـتیک کنـاف جهـت دسـتیابي بـه سـطحي صـاف و یکدسـت، بـر روي 
سـطوح ایجـاد شـده با پنل هـاي گچي اجرا مي شـود. سـطح به دسـت آمده 
بـا ایـن محصول، زیرسـازي بسـیار مناسـبي براي پوشـش نهایـي کار ایجاد 

می نمایـد.

عایق رطوبتی کناف )عایق آبی(. ۵.7.۲
 ایـن نـوع عایـق، جایگزیـن عایق هـای رطوبتـی سـنتی ماننـد قیـر و گونی 
یـا ایـزوگام می باشـد. مزیـت اسـتفاده از عایـق رطوبتـی کنـاف، ضخامـت 
کـم غشـاء حاصـل از آن اسـت کـه امـکان اجـرای دیوارهـای تـک لایـه را 
در سـلول های تـر فراهـم می سـازد )در صـورت اسـتفاده از قیـر و گونـی 
یـا ایـزوگام، بـه دلیـل ضخامـت زیـاد لایـه عایـق، بایـد از سـاختار دو لایـه 
اسـتفاده نمـود(. از دیگـر مزایـای مهـم ایـن محصـول، امکان اجرای کاشـی 

)بـه وسـیله چسـب کاشـی( بـر روی آن اسـت.
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وسایل و ابزار . 8.۲

همـزن: قطعـه اتصـال بـه دریـل جهـت تهیـه خمیرهـای 
گچـــی یکــدست )پرلفیکــس، ماســتیک( 

پـخ زن: جهـت اجـرای پـخ 22/۵o و ۴۵o در لبه هـای بـرش 
خـورده پنـل بـرای بتونـه کاری صحیح

دسـتگیره حمـل پنـل: ابــزاری کامـلا ســاده برای حمــل 
راحـت تــر پنل هـا توسـط نفـر

جـک نگهدارنـده پنـل: جهـت قـرار دادن موقـت پنـل روی 
زیرسـازی دیـوار و انجـام عملیـات پیـچ  زنـی

حمل کننده پنل

غلتک سوزنیریسمان رنگی پیچ زن

سـازه  نصـب  جهـت  لاسـتیکی:  چکـش  بـا  کرنربیدکـوب 
کرنربیـد فلـزی )31×31 میلیمتـر( در گوشـه های خارجـی 

انبر پانچ بولت کش
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دستگاه برش طولی: جهــت برش پنــل به صــورت نــواری و سـری کــاری بــا سـرعــت 
اجــرای بــالا )بـرای برش هایـی بـا حداکثـر عـرض ۶0 سـانتیمتر(

رنده: جهـت صاف کردن لبـه های برش خـورده پنل 

دستگاه برش قرقره ای: جهــت برش پنــل به صــورت نــواری و سـری کــاری بــا سـرعـت 
اجــرای بــالا )بـرای برش هایـی با حداکثـر عرض 12 سـانتیمتر(

تیـغ بـرش )کاتـر(: ابـزار برش پنـل )با بدنـه فلـزی مقاوم و 
تیــغه کـوتـاه غیـر قابـل انـعـطاف(

اره چاقوییاره: از این وسیله برای برش پنل استفاده می شود

سوهان گرد قیچی

کاتر پرگاری: جهت برش پنل به صورت دایره متر: جهت اندازه گیری و برش اجزاگرد بر



وسایل و ابزار 
اجزاء سیستم های ساخت و ساز خشک

21

لیسه استیل: جهـت بتـونه کاری سطـوح پنـل

در  درزگیـری  و  نـوار  نصـب  بـرای  داخلـی:  زاویـه  کاردک 
داخلـــی کنج هـای 

درزگیـری  و  بتونـه کاری  جهـت  پیچ گوشـتی دار:  کاردک 
سـطوح پــنل )وجــود پیچ گـوشتــی انتهایی جهت تنظیم 

پیچ هـا هنـگام بتونـه کاری بسـیار مفیـد می باشـد( 

کاردک زاویـه خارجـی: بـرای نصـب نـوار و درزگیـری در 
خارجـی کنج هـای 

ملات هـای  برداشـتن  بـرای  کارآمـد  وسـیله ای  کمچـه: 
مربـوط محـل  در  نصـب  و  ظـرف  از  مختلـف 

ماله استیل: جهــت پـرداخــت سطــوح بـا قــابلیت نصـب 
شـانه های مختلف برای کاشیکـــاری، اجرای سـاتن سمنت 
)مالـه آکواپانـل مـدل دندانه دار( بـا قابلیت تعییـن ضخامت 

ت ملا

ساب دسته دار

سـاب مالـه ای: جهـت از بیـن بـردن پرز هـای اضافـه لبـه 
پنـل کـه در مقطـع بـرش بـه وجود آمـده، همچنیـن جهت 

سـمباده زدن ســطوح درزگــیری شده

ظـرف آماده سـازی بتونـه: جهت تهیـه بتونه بـا قابلیت تمیز 
شـدن آسـان پس از انجام کار
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دیوارهای جداکننده کناف. ۳
W111.ir دیوار جداکننده ساده 	�

W112.ir دیوار جداکننده با مقاومت مکانیکی بالا	�

W115.ir دیوار جداکننده با عملکرد صوتی بالا	�

W116.ir دیوار جداکننده تاسیساتی	�



دیوارهای جداکننده
دیوارهای جداکننده کناف

2۴

دیوارهای جداکننده. ۱.۳
 W111.ir دیوار جداکننده ساده . ۱.۱.۳

در واقـع دیـوار جداکننـده W111.ir، سـاختار پایـه دیوارهـای جداکننـده 
کنـاف می باشـد. سـاختار ایـن دیـوار شـامل یـک ردیـف سـازه و یـک لایه 
پنـل در هـر طرف می باشـد. اسـتفاده از حداقل مصالح ممکـن جهت اجرای 
دیوار، سـطح اشـغال بسـیار کم و سـادگی اجرا از ویژگی های این نوع دیوار 
می باشـند. دیـوار W111.ir بـرای تقسـیمات داخلـی واحد های مسـکونی، 
اداری و یـا در هـر کاربـری کـه اجـرای یـک دیـوار با سـرعت اجرایـی بالا و 

حداقـل مصالـح و هزینـه مطرح باشـد، اسـتفاده می گردد.

 W112.ir دیوار جداکننده با مقاومت مکانیکی بالا . ۲.۱.۳
W112.ir یـک دیـوار جداکننـده با قابلیت های فنی فراوان اسـت. سـاختار 
ایـن دیـوار شـامل یـک ردیـف سـازه و دو لایـه پنل در هـر طرف می باشـد. 
ایـن نـوع دیوار علی رغم وزن و سـطح اشـغال بسـیار کم، دارای مشـخصات 
عملکـردی بسـیار خوبـی بـوده کـه بارزترین آن هـا مقاومـت مکانیکی بالای 
آن اسـت. دیـوار W112.ir در محل هایـی کـه ارتفـاع بلنـد دیـوار مـد نظر 
باشـد و یـا در محل هایـی کـه در معـرض ضربه و یـا تحت بارگذاری سـنگ، 
کاشـی، کابینـت و سـایر بارهای طره ای هسـتند، بـه کار مـی رود. دیوارهای 
لابـی، راهـرو، راه پلـه، آشـپزخانه، سـرویس بهداشـتی و مـدارس از جملـه 
محل هایـی هسـتند کـه ایـن سـاختار در آن هـا بـه کار مـی رود. عـلاوه بـر 
مقاومـت مکانیکـی بـالا، ایـن سـاختار دارای عایـق صوتـی بـالا و عملکـرد 

مناسـب در برابـر حریـق نیز می باشـد.



دیوارهای جداکننده
دیوارهای جداکننده کناف

2۵

 W115.ir دیوار جداکننده با عملکرد صوتی بالا. ۳.۱.۳
دیـوار جداکننـده W115.ir در مواردی اسـتفاده می شـود کـه عایق صوتی 
قابـل توجـه مورد نظر باشـد. سـاختار این دیوار شـامل دو ردیف سـازه و دو 
لایـه پنـل در هـر طـرف می باشـد. ایـن دو ردیف سـازه به وسـیله نـوار فوم 
کنـاف از یکدیگـر جـدا شـده کـه در جلوگیـری از عبـور صدا از یک سـمت 
دیـوار بـه سـمت دیگـر نقـش مهمـی دارد. همچنین نـوع زیرسـازی به کار 
رفتـه در ایـن دیـوار، امکان اسـتفاده از عایق های صوتـی را در دو لایه امکان 
پذیـر می سـازد کـه نتیجـه آن کاهـش قابـل ملاحظـه انتقـال صـوت از یک 
سـمت دیوار به سـمت دیگر می باشـد. W115.ir سـاختار بسـیار مناسـبی 
بـرای دیوارهـای جداکننـده بیـن واحد هـای مسـکونی، اطاق هـای هتـل و 

بخش هـای مراقبـت ویـژه بیمارسـتان ها بـه شـمار می رود.

 W116.ir دیوار جداکننده تاسیساتی. 4.۱.۳
سـرویس های  نظیـر  محل هایـی  در  کنـاف،   W116.ir جداکننـده  دیـوار 
بهداشـتی کـه حجـم و تراکـم تاسیسـات زیـاد اسـت، مـورد اسـتفاده قـرار 
می گیـرد. سـاختار ایـن دیـوار شـامل دو ردیـف سـازه و دو لایـه پنـل در 
هـر طـرف می باشـد. ایـن دو ردیـف سـازه بـا فاصلـه از یکدیگر اجرا شـده و 
بـا اسـتفاده از برش هایـی از پنـل، بـه یکدیگـر متصل می شـوند. اجـرای دو 
ردیـف سـازه، امـکان عبور تاسیسـات مکانیکـی را بدون تداخل با زیرسـازی 
فلـزی امـکان پذیـر می سـازد. علاوه بـر سـلول های تر، ایـن دیـوار در محل 
قاب هـای بادبنـد دار نیـز به کار مـی رود )در ایـن حالت، بادبند هـا در فاصله 

بیـن دو ردیـف سـازه قـرار می گیرند(.
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اتصال به سقفاتصال به دیوار بنایی جانبی

ــال اتصـ عامل     
ــایق درزبنـــد یــا نــوار ع خمیر     
اســـتاد

پنـــل
ــیر ــه درزگـ بتونــ
ــده نوارچســب جداکننـ

ــده نوارچســب جداکننـ
ــیر ــه درزگـ بتونــ
ــایق درزبنـــد یــا نــوار ع خمیر     
ــال اتصـ عامل     
رانــر
 اســـتاد

درز افقیدرز قائم

TN   ــچ پیـ  اســـتاد
رانــر

ــه  نــوار و بتونــ
پنـــل ــیر درزگـ

TN   ــچ پیـ

نــوار و
ــیر ــه درزگـ بتونــ

ــدنی ــایق پشـــم مع ع

اســـتاد

پشـــت بنـــد سازه     

پنـــل

اتصال به کفاتصال گوشه

رانــر
ــدنی ــایق پشـــم مع ع

TN ــچ پیـ

یــا نــوار) محــافظ گوشـــه      ) سازه

 اســـتادپنـــل

رانــر
TN ــچ پیـ
ــیر ــه درزگـ بتونــ

درزبنـــد خمیر     
ــایق یــا نــوار ع

W111.ir جزئیات اجرایی
جزئیات اجرایی دیوارهای جداکننده. ۲.۳
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اتصال به سقفاتصال به دیوار بنایی جانبی

ــال اتصـ عامل     
ــایق درزبنـــد یــا نــوار ع خمیر     
اســـتاد

ــیر ــه درزگـ بتونــ
ــده نوارچســب جداکننـ

ــده نوارچســب جداکننـ
ــیر ــه درزگـ بتونــ
ــایق درزبنـــد یــا نــوار ع خمیر     
ــال اتصـ عامل     
رانــر
 اســـتاد

درز افقیدرز قائم

TN ــچ پیـ اســـتاد
رانــر

ــیر ــه درزگـ نــوار و بتونــ
TN ــچ پنـــلپیـ

ــدنی ــایق پشـــم مع ع

نــوار و
ــیر ــه درزگـ بتونــ

TN  ــچ پیـ

پنـــل
اســـتاد

اتصال به کفاتصال گوشه

رانــر
ــدنی ــایق پشـــم مع ع

TN ــچ پیـ

یــا نــوار) محــافظ گوشـــه      ) سازه

 اســـتاد
رانــر

TN ــچ پیـ
ــیر ــه درزگـ بتونــ

درزبنـــد یــا خمیر     
ــایق  نوارعـ

W112.ir جزئیات اجرایی



جزئیات اجرایی دیوارهای جداکننده
دیوارهای جداکننده کناف

28

اتصال به سقفاتصال به دیوار بنایی جانبی
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اتصال به سقفاتصال به دیوار بنایی جانبی و تغییر ضخامت دیوار

  

TN 

TN 
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بتونه درزگیر
خمیر درزبند
یا نوار عایق
عامل اتصال
رانر
عایق
پشم معدنى
استاد
پنل

درز افقی و نحوه اتصال استاددرز قائم و نحوه اتصال استادها
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TN 
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W111.ir در ساختار T اتصالW115.ir در ساختار T اتصال
به انفصال لایه پوششی به منظور حذف پل صوتی توجه شود

درزبنـــد خمیر     
ــایق  یــا نــوار ع

ــیر ــه درزگـ بتونــ نــوار و

رانــر

اســـتاد
FN یا TN پیچ

FN یا TN پیچ 

  

نوار و بتونه
درزگیر

نوارعایق

W112.ir در ساختار T اتصالW112.ir در ساختار T اتصال
)فواصل مهار جمع شونده از یکدیگر ۶0 سانتیمتر باشد(

رانــر
اســـتاد

درزبنـــد یــا خمیر     
ــایق  نــوار ع

مهار جمع شــونده

ــدنی ــایق پشـــم مع ع

درزبنـــد خمیر     
ــایق  یــا نــوار ع

ــیر ــه درزگـ نــوار و بتونــ

رانــر

اســـتاد
FN یا TN پیچ

W112.ir )دارای کد حریق( اتصال گوشه ۱۳۵ درجهW112.ir )اتصال گوشه ۱۳۵ درجه )دارای کد حریق

 a

ورق فلزى خم شده
0/7×300×300 م.م

بتونه درزگیر + نوار درزگیر
ورق فلزى خم شده
0/7×300×300 م.م

بتونه درزگیر

نوار محافظ
گوشه

a = فاصله استاد

 a

 a

ورق فلزى خم شده
0/7×100×100 م.م

بتونه درزگیر + نوار درزگیر
ورق فلزى خم شده
0/7×200×200 م.م

استاد

نوار محافظ
گوشه

a = فاصله استاد

W116.ir و W115.ir و W112.ir و W111.ir و گوشه در ساختارهای دیوار جداکننده T جزئیات اجرایی اتصال
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درز انقطاع در ساختار W111.ir )بدون کد حریق(
درز انقطاع با سازه ترکیبی آلومینیوم و لاستیک

درز انقطاع در ساختار W111.ir )بدون کد حریق(
درز انقطاع با سازه V شکل

      TB 

  

      TN 

  

درز انقطاع در ساختار W112.ir )بدون کد حریق(
درز انقطاع با اتصال کشویی لغزان

جزئیات درز انقطاع در ساختار W111.ir )دارای کد حریق(
)F30 درز انقطاع با اتصال کشویی لغزان )دارای کد حریق

a ≥ a a a ≤ 30 mm
≤ ≤
  

  
(  ) 

      

≥ 20 ≥ 20a a a ≤ 20 mm

اســـتاد
پنـــل

نــوار پنـــل
ــدنی ــایق پشـــم مع ع

درز انقطاع در ساختار W112.ir )دارای کد حریق(
)F90 درز انقطاع با اتصال کشویی لغزان )دارای کد حریق

درز انقطاع در ساختار W115.ir )دارای کد حریق(
)F90 درز انقطاع با اتصال کشویی لغزان )دارای کد حریق

a20a20a
≥≥

a ≤ 20 mm

LB

اســـتاد

TN ــچ پیـ
نــوار پنـــل

محــافظ لبـــه (درصــورت لــزوم) سازه     

ــه فواصـــل  ــچ      ب پیـ
حـــداکثر 500 م.م 

a 20 a 20 a
≥ ≥

a ≤ 20 mm

اســـتاد
UD     سازه

ــایق نــوار ع
نــوار پنـــل

جزئیات درز انقطاع در ساختارهای دیوار جداکننده
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اتصال کشویی لغزان W111.ir )بدون کد حریق(اتصال کشویی لغزان W111.ir )دارای کد حریق(

ــیر ــه درزگـ بتونــ
نــوار پنـــل
ــال اتصـ عامل     
رانــر

اســـتاد
پنـــل

≥ 
20 ≥ 20m
m

m
m

رانر بال بلند

پنل سقف

ترن فیکس 
+ نوار درزگیر

اتصال کشویی لغزان W112.ir )بدون کد حریق(اتصال کشویی لغزان W112.ir )دارای کد حریق(
b

20

a
a

≥
a5

+

سازه محافظ لبه
(در صورت نیاز)

بتونه درزگیر

نوار پنل
(ارتفاع بر اساس
خیز سقف)
رانر
عامل اتصال مناسب
پنل (به هیچ عنوان به
رانر متصل نشود)
استاد

a ≤ 20 mm
b ≥ 20 mm

a
≥ 

a
a

mi
nd

.
20

 m
m ≥ 20

a ≤ 20 mm

بتونه درزگیر
پیچ (فقط لایه اول
را متصل کند)
نوار پنل به عرض
حداقل 4 تا 8 سانتیمتر
استاد
پنل

(کاهش عایق صوتى
 dBبه میزان تقریبى       )

اتصال کشویی لغزان W116.ir )دارای کد حریق(اتصال کشویی لغزان W115.ir )دارای کد حریق(

20≥

a
a

b
a5

+

a ≤ 20 mm
b ≥ 20 mm

20≥

a
a

b
a5

+

a ≤ 20 mm
b ≥ 20 mm

جزئیات اجرایی اتصال دیوار به سقف با فاصله سایه )اتصال کشویی لغزان(
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اجرای زیرسازی. ۳.۳
۱.۳.۳ . W112.ir و W111.ir اجرای زیر سازی

اجـرای رانرهـا: بـه وسـیله ریسـمان رنـگ پاش، مسـیر عبـور دیـوار در کف 
سـقف،  در  دیـوار  عبـور  مسـیر  آوردن  بدسـت  بـرای  می شـود.  مشـخص 
می تـوان از تـراز لیـزری، اسـتاد و تـراز آبـی یـا شـاقول اسـتفاده نمـود. بـا 
اسـتفاده از پیـچ و رول پـلاگ، رانرها به کف و سـقف متصل می شـوند. برای 
ایـن منظـور، عوامـل اتصال در فواصل حداکثر ۶0 سـانتیمتر اجرا می شـوند. 
همچنیـن، توجـه شـود کـه فاصله اولیـن عامل اتصـال از انتهای سـازه نباید 

از 10 سـانتیمتر بیشـتر باشد.

اتصال دیوار به کف تمام نشده

ــایق نــوار ع

ــال اتصـ عامل     

پنـــل

اســـتاد

رانــر
کفســــازي

اي کــف سازه     

نکات
 فنی

قبـل از نصـب رانرهـا، نوار فـوم کنـاف )یا دو ردیـف نوار 	�
فـوم عایـق 1۵ میلیمتری یا خمیر درزبنـد( بر روی جان 
آن هـا اجـرا می شـود. عـدم رعایـت جزئیات اخیر، سـهم 
زیـادی در نقصـان عملکرد صوتی سـاختار خواهد داشـت.

به طور کلی، دیوار خشک می تواند روی کف تمام شده و یا 	�
کف سازه ای )کف تمام نشده( اجرا شود. در صورت اجرای 
دیوار بر روی کف تمام نشده، موارد زیر باید در نظر گرفته 

شود:
کف باید کاملا تراز و صاف باشد و در صورت وجود پستی 	�

و بلندی، باید با تمهیداتی وضعیت آن اصلاح شود.
در طرفیـن دیـوار، بایـد تـا تـراز کف سـازی نهایـی، یک 	�

لایـه نوار فـوم عایق اجرا شـود. بدین ترتیـب از ایجاد پل 
صوتـی جلوگیری شـده، همچنین از نفـوذ رطوبت ملات 

کف سـازی و آسـیب به صفحـات جلوگیری می شـود.
کـف سـازی باید پـس از اجـرای صفحات صـورت گرفته 	�

تـا از دفـن رانـر در ملات کف سـازی جلوگیری شـود.

نکات
 فنی

رانر 	� اتصال  امکان  اجرایی،  دلایل  به  بنا  که  مواردی  در 
در  مثال  طور  )به  باشد  نداشته  وجود  اصلی  سقف  به 
سقف های مرکب و خرپایی(، می توان با استفاده از اعضا 
کمکی )پل(، ابتدا زیرسازی مناسبی در سقف اصلی ایجاد 
نمود و سپس رانر را به آن متصل نمود. همچنین می توان 
ابتدا سقف کاذب را اجرا و سپس رانرها را به آن متصل 
نمود. برای ایجاد اتصال میان رانر و سقف کاذب می توان 
)درصورت   FN پیچ  یا  توخالی  اعضای  ویژه  مهارهای  از 
وجود سازه در محل اتصال(، استفاده نمود. در این حالت، 
اطمینان از استحکام سقف کاذب و نبود حرکات جانبی در 
آن ضروری است. برای جلوگیری از حرکات جانبی، اجرای 
بادبندی در سقف کاذب ضروری خواهد بود. به  اعضای 
آتش بندي  صوتي،  بندي  عایق  به  مربوط  مسائل  علاوه، 
و هوابندي )به ویژه در سرویس هاي بهداشتي که منشاء 
انتشار هواي نامطبوع مي باشند( باید در مباني طراحي و 

اجراي سقف کاذب لحاظ شود. 
در سقف های تیرچه بلوک، چنانچه رانرها در امتداد بلوک ها 	�

قرار گرفته باشند، می توان رانرها را با استفاده از مهارهای 
ویژه اعضای توخالی )نظیر مهار جمع شونده( به بلوک های 
سیمانی یا سفالی متصل نمود. در صورتی که بلوک های 
سیمانی یا سفالی دارای مقاومت کافی نباشند یا در صورتی 
که بلوک ها از جنس پلی استایرن باشند، می توان رانرها را 
به وسیله اعضا کمکی )پل( به تیرچه ها متصل نمود. در 
غیر این صورت، بلوک ها باید از میان برداشته شده و رانرها 
مستقیما به دال بتنی سقف متصل شوند. همچنین می توان 
ابتدا سقف کاذب را اجرا و سپس رانرها را به آن متصل نمود.

در صورتـي که به دلیـل محدودیت هـاي اجرایي )به طور 	�
مثـال وجود تاسیسـات متراکم و انبوه( امـکان اتصال رانر 
به سـقف اصلي وجود نداشـته باشـد، مي توان از سـاختار 

»دیوارک« اسـتفاده نمود.

استفاده از مهار جمع شونده در بلوک سیمانی
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3۴

نکات
فنی

قبل از نصب استادهای ابتدا و انتهای دیوار، نوار فوم کناف )یا 	�
دو ردیف خمیر درزبند( بر روی جان آن ها اجرا می شود. عدم 
رعایت جزئیات اخیر، سهم زیادی در نقصان عملکرد صوتی 
ساختار خواهد داشت. چنانچه اعضای پیرامونی دیوار از جنس 
مصالح توپر باشند )مانند ستون بتونی یا دیوار بنایی(، استادهای 
ابتدا و انتهای دیوار با استفاده از پیچ و رول پلاگ به اعضای 
مذکور متصل می گردند. در صورتی که اعضای پیرامونی دیوار 
از جنس مصالح مجوف باشند )مانند دیوار خشک(، استادهای 
ابتدا و انتهای دیوار با استفاده از مهارهای ویژه اعضای توخالی 
)یا پیچ TN درصورت وجود زیرسازی فلزی در محل اتصال( 
فوق  حالت  دو  هر  در  می گردند.  متصل  مذکور  اعضای  به 
الذکر، عوامل اتصال در فواصل حداکثر ۶0 سانتیمتر به اعضای 
پیرامونی متصل می شود. توجه شود که فاصله اولین عامل 

اتصال از انتهای سازه نباید از 10 سانتیمتر بیشتر باشد.
برای سهولت جایگیری استادها در رانرها، استادها را می توان 	�

۵ میلیمتر کوتاه تر از فاصله کف تا سقف برید. بدین ترتیب 
استادها به نحوی اجرا می شوند که بالای آن ها دارای فاصله 

آزادی به میزان ۵ میلیمتر با سقف باشد.
جداکننده، 	� دیوار  ساختارهاي  در  ایستایي  تامین  براي 

حداقل درگیري میان استاد و رانر باید 10 میلیمتر باشد 
)علاوه بر این شرط، باید پنل نیز به میزان حداقل 20 

میلیمتر با بال رانر درگیر شود(.
به طور کلی نیازی نیست استادها به رانرها متصل گردند 	�

)استادها می توانند به طور آزاد در رانر فوقانی و تحتانی قرار 
گیرند(، زیرا در نهایت با نصب صفحات، استادها در جای خود 
تثبیت می شوند. اما در صورتی که به سبب سلسله مراتب 
اجرایی قرار باشد که استادها در حالت انتظار بمانند، می توان 

آن ها را به وسیله پانچ به رانر کف و سقف متصل نمود.

  

    
  

 

FN 

    
  

 

* عضو بادبندى:
فاصله تا آویز ≤ 800 میلیمتر

زاویه ≤ 45 درجه
°45 حداکثر ارتفاع دیوار 4 متر

 45°

اتصال دیوار به سقف کاذب
اجرای استادها: پس از اجرای رانرهای کف و سقف، استادها به طور قائم 
داخل رانرها قرار می گیرند. فاصله این سازه ها بنا به نوع ساختار و عملکرد 

مورد نظر می تواند 30، ۴0 یا ۶0 سانتیمتر باشد. 

رانــر
اســـتاد

درزبنـــد یــا خمیر     
ــایق  نــوار ع
ــیر ــه درزگـ نــوار و بتونــ

مهار جمع شــونده

فواصل
مهـار جمع شونده از
یکدیگر60 سانتى متر

مى باشد.

ــدنی ــایق پشـــم مع ع

درزبنـــد خمیر     
ــایق  یــا نــوار ع

ــیر ــه درزگـ نــوار و بتونــ

رانــر

اســـتاد
FN یا TN پیچ

T اتصال

حداقل درگیری میان استاد و رانر
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3۵

اجـرای نـوار عایـق )یـا دو ردیف خمیر سـیلیکون( بر پشـت 
جـان رانر کف و سـقف

۴

انتقال تصویر رانر کف به سقف )با استفاده از استاد و تراز(

7

اتصال رانر به سقف با رول پلاگ

10

نصب رانر کف )سوراخ کردن رانر و کف(

۵

مشخص کردن محل نصب رانر سقف با ریسمان رنگی

8

برش استاد با قیچی

11

اتصال رانر به کف با رول پلاگ

۶

نصب رانر سقف )سوراخ کردن رانر و سقف(

9

اجـرای دو ردیـف خمیر سـیلیکون )یا نوار عایــق( بر پشـت 
جان اسـتادهای جانبی

12

مشخص کردن محل نسب رانر کف با ریسمان رنگی

1

برش بال های رانر با قیچی

2

پـس از بـرش بال هـا، رانـر خـم و راسـت شـده تـا از محـل 
جـان بـرش بخورد

3
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3۶

نصب اسـتاد بر روی سـاختار جانبــی )ســوراخ کردن استاد 
دیوار( و 

13

زیرسازی تکمیل شده

1۶

بـــرای نصـب پنـل ها از پیـچ مخصــوص و دستــگاه پیـچ 
زن اسـتفاده می شـود

19

اتصال استاد به دیوار بنایی با رول پلاگ

1۴

حمـل پنـل به سـادگی با گیـره مخصـوص و توسـط دو نفر 
می شـود انجام 

17

نحـوه صحیـح در دسـت گرفتـن پیـچ زن )به صـورت عمود 
بـر پنل(

20

اجرای استادها )به صورت شاقولی(

1۵

پنـل هـا بـوسیـله جک مخصــوص به نحــوی بر روی زیرسازی 
قرار می گیرند که 1 سانتی متر با کف فاصله داشته باشند

18

اجرای پنل ها در یک طرف دیوار

21

پنـل بایـد در جهتـی نصـب شـود که لبـه آزاد آن به سـمت 
دهانـه باز اسـتاد قـرار گیرد

22

اجرای سازه پشت بند در محل درز افقی

23

درزهــای افقـی به صــورت حصیرچــین نسبت به یکدیگر 
قـرار می گیرنـد )بـه محل سـازه های پشـت بند توجه شـود( 

2۴
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37

)توجه  استادها  بین  فــواصل  در  معدنی  پشم  عایق  اجرای 
شود که تاسیسات در مرحله قبل اجرا شده است(

2۵

اجــرای لایـه دوم پنـل هـا؛ ســاختار W112.ir )لایـه دوم 
نسـبت به لایـه اول به صـورت حصیرچین اجرا می شـود(

28

اجــرای پنل  هـا در طـرف دیگر دیــوار )پنــل  ها نسـبت به 
سـمت اول بـه صـورت حصیرچیـن اجـرا می شـوند(

2۶

دیـوار تکمیـل شـده )خروجــی های تاسیساتــی به وسـیله 
گردبـر یـا اره چاقویـی و سـوهان ایجـاد می شـوند(

27

۲.۳.۳ . W115.ir اجرای زیر سازی
در ایـــن ســـاختار از دو ردیـــف ســـازه مســـتقل اســـتفاده شـــده کـــه ایـــن دو ردیـــف ســـازه بـــه 
وســـیله لایـــه کشســـان از یکدیگـــر جـــدا می شـــوند. بـــرای ایـــن منظـــور می تـــوان اســـتادهای 
ـــوم در فواصـــل  ـــات ف ـــود. قطع ـــر جـــدا نم ـــاف از یکدیگ ـــوم کن ـــوار ف ـــات ن ـــه وســـیله قطع مجـــاور را ب
ـــتادهای  ـــوند و اس ـــبانده می ش ـــازه چس ـــف س ـــک ردی ـــتادهای ی ـــر روی اس ـــانتیمتر ب ـــر ۵0 س حداکث
ـــه  ـــازه، ب ـــف س ـــه دو ردی ـــب فاصل ـــن ترتی ـــد. بدی ـــرار می گیرن ـــات ق ـــن قطع ـــر ای ـــاس ب ـــاور، مم مج
ـــروح  ـــد روش مش ـــازه ها مانن ـــرای س ـــات اج ـــایر جزئی ـــود. س ـــد ب ـــوم خواه ـــه ف ـــت لای ـــدازه ضخام ان

در W111.ir و W112.ir می باشـــد.

نکته
فنی

در سـاختار W115.ir، جداسـازی دو ردیـف سـازه بـه لحـاظ عایق بنـدی صوتـی 	�
اهمیـت ویـژه داشـته و بـه هیـچ وجـه نبایـد دو ردیف سـازه بـه یکدیگر متصل شـوند.

جداسازی دو استاد مجاور توسط قطعات فوم
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قاب پیرامونی اول تکمیل شده

۱

برش نوارهای عایق

4

اجرای ردیف دوم استـادها

7

اجرای قاب پیرامونی دوم

۲

اجرای ردیف اول استادها )به صورت شاقولی(

۵

زیرسازی تکمیل شده

8

اجرای نوار عایق بر روی استادها

۳

ردیف اول زیرسازی تکمیل شده

6

اجرای پنل ها در یک طرف دیوار

9

اجـرای عایق پشـم معدنی )بسـته بـه نظر طـراح، لایه عایق 
می توانـد در یـک یـا دو ردیف اجرا شـود(

۱0

اجــرای پنــل ها در طرف دیگر دیــوار )پنــل ها نسـبت به 
سـمت اول بـه صـورت حصیرچیـن اجرا می شـوند(

۱۱

اجــرای لایـه دوم پنل هـا )لایـه دوم نسـبت به لایـه اول به 
صـورت حصیرچیـن اجرا می شـود(

۱۲
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۳.۳.۳ . W116.ir اجرای زیرسازی
ــه یکدیگــر  ــل ب ــی از پن ــه وســیله برش های ــن منظــور، اســتادها ب ــرای ای ــه هــم اســتفاده می شــود. ب ــف ســازه متصــل ب ــن ســاختار، از دو ردی در ای
ــه فواصــل ۶0 ســانتیمتر از  ــوده کــه ب ــه ارتفــاع حداقــل 30 ســانتیمتر ب ــر و ب ــن قطعــات دارای ضخامــت حداقــل 12/۵میلیمت متصــل می شــوند. ای
ــع  ــات اتصــال، تاب ــای قطع ــه ردیف هــای ســازه و در نتیجــه پهن ــر روی اســتادها نصــب می شــوند. فاصل ــچ TN ب ــل۶ عــدد پی یکدیگــر توســط حداق
 W111.ir حجــم تاسیســات و نــوع ادواتــی اســت کــه در دیــوار قــرار خواهنــد گرفــت. ســایر جزئیــــات اجــرای ســـــازه ها ماننــد روش مـــشروح در

W112.ir می باشــد.  و 

دو ردیـف قـاب بـا فاصلـه از یکدیگر اجـرا می شـوند )فاصله 
قاب هـا بـه حجم تاسیسـات بسـتگی دارد(

1

اسـتادهای ردیـف اول و دوم به وسـیله برش هایـی از پنل به 
یکدیگر متصل می شـوند

۴

اجـــرای پنــل  ها در طــرف دیگر دیوار )پنــل  ها نسبت به 
سـمت اول بـه صـورت حصیرچین اجرا می شـوند(

7

اجرای ردیف اول استادها )به صورت شاقولی(

2

اجرای پنل ها در یک طرف دیوار

۵

اجــرای لایـه دوم پنل ها )لایــه دوم نسـبت به لایـه اول به 
صـورت حصیرچیـن اجرا می شـود(

8

اجرای ردیف دوم استادها

3

اجرای عایق پشم معدنی )پس از اجرای تاسیسات(

۶

خروجی های تاسیساتی به وسیله گردبر ایجاد می شوند

9



افزایش طول استاد
دیوارهای جداکننده کناف

۴0

. 
60

0 
. 

75
0 

. 
16

50
 . 

30
0 

نمونه اتصال استادها   

افزایش طول استاد

نکته
فنی

اولیـن قطعـه اتصـال را می تـوان در فاصله 7۵ سـانتیمتری 
از کـف اجـرا نمود.

افزایش طول استاد. 4.۳
حتــی الامــکان، انــدازه اســتادها بایــد متناســب بــا ارتفــاع دیــوار انتخــاب 
شــود. بــرای ایــن منظــور، اســتفاده از اســتاد بــا طــول بلنــد و بــرش آن 
بــه طــول دلخــواه راهــکار مناســبی خواهــد بــود. در صــورت اســتفاده از 
ــر  ــه یکــی از روش هــای زی ــاه، افزایــش طــول اســتادها ب اســتادهای کوت

امــکان پذیــر خواهــد بــود:
همپوشانی طولی از استاد مطابق جدول همپوشانی و شکل )1(	�
استفاده از برشی از استاد مطابق جدول همپوشانی و شکل )2(	�
استفاده از برشی از رانر مطابق جدول همپوشانی و شکل )3(	�
استفاده از برشی از پروفیل UA مطابق جدول همپوشانی و شکل )۴(	�

ــا  ــچ اســتفاده شــده و ب ــر، از پان ــه یکدیگ ــت ســازه ها ب ــرای اتصــال موق ب
نصــب صفحــات، اتصــال نهایــی بــر قــرار و ســاختاری مســتحکم و یکپارچــه 
تشــکیل می شــود. همچنیــن می تــوان از پــرچ و پیــچ بــرای ایجــاد اتصــال 

اســتفاده نمــود.

نکات
فنی

در صورت استفاده از استادهای افزایش طول یافته، باید 	�
سازه گذاری به صورت حصیر چین انجام شود.

افزایش طول استاد باید یک بار در یک راستا انجام شود.	�
طول 	� افزایش  می توانند  عمودی  جهت  در  تنها  استادها 

داشته باشند و این عملیات در جهت افقی مجاز نمی باشد.
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طول همپوشانی: ۳-۱جدول 

u استادطول همپوشانی

50 cm≤C(W)/UA 50

70(75) cm≤C(W) /UA 70(75)

100 cm≤C(W)/UA 100

125 cm≤C(W)/UA 125

150 cm≤C(W)/UA 150
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۴1

اجرای بازشوها. ۵.۳
بـرای ایجـاد یـک بازشـو )ماننـد چهـار چـوب در، دریچـه بازدیـد، دریچـه 
تهویـه، تابلـوی بـرق و جعبـه آتـش نشـانی( قاعـده کلـی کار بـر مبنـای 
حفـظ اسـتحکام، یکپارچگـی و ایسـتایی سـاختار از طریـق ایجـاد یک قاب 
متکـی بـه سـازه های مجـاور می باشـد. توجه شـود کـه چنانچه ابعاد بازشـو 
از فاصلـه میـان دو اسـتاد تجـاوز نمایـد، بایـد از اسـتادهای کمکـی جهـت 

نصب دریچه در صورت برش سازهنصب دریچه بین دو سازه با توجه به ابعاد

نصب صفحات. 6.۳
در ایـن بخـش صرفـا بـه برخـی از اصـول نصـب صفحـات روکـش دار گچی 

اشـاره شـده است*.

ــه 	� ــی )ب ــات گچ ــه صفح ــردد ک ــه می گ ــوار، توصی ــاختارهای دی در س
دلیــل بیشــتر بــودن مقاومــت طولــی نســبت بــه عرضــی( بــه صــورت 
عمــودی نصــب شــوند )راســتای طولــی پنــل، هــم راســتای اســتاد اجــرا 

شــود(.
اتصــال صفحــات گچــی بــه زیرســازی، به وســیله پیــچ مخصــوص کناف 	�

و بــا اســتفاده از دســتگاه پیــچ زن قابــل تنظیــم صــورت می گیــرد. پیــچ 
* جهت کسب اطلاعات تکمیلی، به مبحث »دستور العمل برش، نصب، درزگیری و 

آماده سازی صفحات روکش دار گچی« رجوع شود.

فواصل مجاز اجرای پیچ در دیوارهای جداکننده: ۳-۲جدول 

ساختار
دیوار جداکننده

لایه اول**
عرض پنل***

]mm[

لایه دوم
عرض پنل

]mm[

لایه سوم
عرض پنل

]mm[

1200 ۶001200۶001200۶00

----2۵0200تک لایه

--7۵0۶002۵0200دو لایه

7۵0۶00۵003002۵0200سه لایه
** در ساختارهای چندلایه، منظور از لایه اول، لایه زیرین می باشد.

*** پنل های با ضخامت 9/۵ تا 18 میلیمتر با عرض 1200 و پنل های با ضخامت 20 و 2۵ میلیمتر با عرض ۶00 میلیمتر به بازار عرضه می گردد.

دریچه
بازدید

دریچه بازدید

استاد
رانر قاب بندى

فواصل سازه ها

دریچه بازدید

استاد

فواصل سازه ها

استاد
قاب بندى

رانر قاب بندى

ایجـاد زیرسـازی بـرای پنل هـا اسـتفاده نمـود. بـه عنـوان یک قاعـده کلی، 
در هیـچ حالتـی نبایـد فاصلـه عناصـر قائـم )کـه بـه عنـوان تکیـه گاه برای 
لایه هـای پوششـی عمـل می کننـد( از فاصلـه اسـتاندارد تعریف شـده برای 

نماید. تجـاوز  اسـتادگذاری 

مــورد مصــرف بــرای نصــب پنــل بایــد بــه نحــوی انتخــاب شــود کــه 
ــازه  ــر در س ــل 10 میلیمت ــی، حداق ــای پوشش ــور از لایه ه ــس از عب پ

زیریــن نیــز نفــوذ کنــد.
بـر روی صفحـات گچـی 2۵ سـانتیمتر 	� فاصلـه مجـاز اجـرای پیچ هـا 

در  پیچ هـا  اجـرای  مجـاز  فاصلـه  لایـه،  دو  سـاختارهای  در  می باشـد. 
لایـه اول )لایـه پوششـی زیریـن( را می تـوان حداکثـر تـا سـه برابر )7۵ 
سـانتیمتر( افزایـش داد. در صـورت اسـتفاده از صفحـات بـا ضخامـت 
20 میلیمتـر و بیشـتر، فاصلـه مجـاز اجـرای پیچ هـا در لایـه زیریـن ۶0 

سـانتیمتر و در لایـه نهایـی 20 سـانتیمتر می باشـد.
صفحات نباید به رانر فوقانی )سقفی( متصل شوند.	�



افزایش طول استاد
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۴2

12001200
پنـــل عرض    

ــه اول پنـــل لای پنـــل دوم ــه  لای

امتداد لایه های پوششی دیوار تا سقف اصلی

امتداد لایه های پوششی دیوار تا سقف اصلی

جزئیات حصیر چینی لایه های پوششی

پروفیل باربر سقفى
بست اتصـال کامـل
پیچ شده به سازه باربر

آویز نانیوس

بتونه درزگـیر
+ ترن فیـکس
نوار فوم
رانر
FN پیچ چند منظوره
اتصال پنل به استاد

پنل

نکات
فنی

حتـی الامـکان، انـدازه صفحـات باید متناسـب بـا ارتفاع 	�
دیـوار انتخـاب شـود. در صـورت اسـتفاده از صفحـات 
کوتـاه، درز افقـی در لایـه پوششـی ایجـاد شـده کـه در 
سـاختارهای تک لایه، اجرای سـازه پشـت بنـد در محل 

درزهـای افقـی الزامی اسـت.
ــه، 	� ــد لایـ ــه و چنـ ــک لایـ ــاختارهای تـ ــه سـ در کلیـ

ـــوند.  ـــرا ش ـــن اج ـــورت حصیرچی ـــه ص ـــد ب ـــات بای صفح
بـــرای ایـــن منظـــور، فاصلـــه دو درز بایـــد حداقـــل 
ـــت  ـــدم رعای ـــود. ع ـــه ش ـــر گرفت ـــانتیمتر در نظ ۴0 س
اصـــول حصیرچینـــی و امتـــداد یافتـــن درزهـــا در طـــول 
یکدیگـــر، موجـــب تضعیـــف ســـاختار و همچنیـــن ایجـــاد 
ــاختارهای  ــود. در سـ ــا می شـ ــل درزهـ ــرک در محـ تـ
چنـــد لایـــه، فاصلـــه دو درز افقـــی می توانـــد تـــا 20 

ـــد. ـــش یاب ـــر کاه ـــانتی مت س
ـــورت 	� ـــه ص ـــی ب ـــات گچ ـــد صفح ـــا، بای ـــل دره در مح

ــر  ــزرگ دیگـ ــوهای بـ ــل بازشـ ــکل و در محـ »L« شـ
ـــوکار(،  ـــانی ت ـــش نش ـــه آت ـــرق و جعب ـــوی ب ـــر تابل )نظی
ـــب  ـــن ترتی ـــده شـــوند. بدی ـــه صـــورت »C« شـــکل بری ب
پـــس از نصـــب پنـــل، درز ممتـــد در امتـــداد قائـــم 
ـــه  ـــی ک ـــود. در صورت ـــاد نمی ش ـــو ایج ـــوب بازش چهارچ
ـــای  ـــداد درزه ـــود، در امت ـــت نش ـــر رعای ـــات اخی جزئی

ـــد. ـــد ش ـــاد خواه ـــرک ایج ـــم ت قائ

بـراي سـهولت در نصب صفحـات در سـاختارهاي دیوار، 	�
صفحـات بایـد بـه انـدازه 1 سـانتیمتر کوتاهتـر از ارتفاع 

کـف تا سـقف بـرش داده شـوند.
بــه لحــاظ ایســتایي، عایــق بنــدي صوتــي، آتــش بنــدي 	�

و هوابنــدي، اجــراي صفحــات گچــي در کل ارتفــاع 
ــا در فضــاي پشــت ســقف کاذب  ــداد آن ه ــوار و امت دی
تــا ســقف اصلــي الزامي اســت. در صــورت فراهــم نبودن 
شــرایط، بــه ویــژه وضعیــت تاسیســات در پشــت ســقف 
ــپس  ــرا و س ــقف کاذب را اج ــدا س ــوان ابت کاذب،  مي ت
دیــوار جداکننــده را بــه آن متصــل نمــود )در ایــن حالت 
ــي،  ــدي جانب ــار بن ــر مه ــتفاده از عناص ــا اس ــد ب مي بای
اســتحکام ســقف کاذب را تامیــن نمــود(. بــه عنــوان راه 
ــتفاده  ــوارک« اس ــاختار »دی ــوان از س ــر مي ت ــل دیگ ح
نمــود. در هــر دو روش بایــد مســائل مربــوط بــه عایــق 
بنــدي صوتــي، آتــش بنــدي و هوابنــدي )بــه ویــژه در 
ــواي  ــار ه ــاء انتش ــه منش ــتي ک ــرویس هاي بهداش س
نامطبــوع مي باشــند( در مبانــي طراحــي و اجراي ســقف 
کاذب لحــاظ گــردد. همچنیــن در ســاختارهای دولایــه، 
ــدار  ــه روکش ــه دوم صفح ــداد لای ــدم امت ــورت ع در ص
ــوار تــک  ــی، ســاختار مذکــور دی ــا ســقف اصل گچــی ت
لایــه )W111.ir( محســوب خواهــد شــد کــه ایــن امــر 
ــر  ــاختار تاثی ــتایی س ــری و ایس ــت بارب ــر روی ظرفی ب

ــد. ــذار می باش گ
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اتصال کشویی دیوار به سقف اصلی

پنل باید در جهتی نصب شود که لبه آزاد آن به سمت دهانه باز استاد قرار گیرد

توجه
بـرای اسـتفاده از پنل های بـا ضخامـت 9/۵ میلیمتر و کمتر 
)کـه بـه طور کلـی در سـاختارهای تزئینی کاربـرد دارند(، با 

دایـره پشـتیبانی فنی شـرکت کناف تماس حاصل شـود.

نکات
فنی

ــه جهــت اســتادها 	� ــد ب ــگام نصــب صفحــات، بای در هن
توجــه نمــود. همــواره صفحــات را بایــد در جهتــی 
نصــب نمــود کــه لبــه آزاد صفحــه بــه ســمت دهانــه بــاز 
اســتاد قــرار گیــرد. رعایــت ایــن نکتــه بــه نصــاب اجــازه 
می دهــد کــه هنــگام پیــچ زنــی، اســتاد را مهــار نمــوده 

ــد. و از چرخــش آن جلوگیــری نمای
بـراي تامیـن ایسـتایي در سـاختارهاي دیـوار، حداقـل 	�

درگیـري میـان پنـل و بال هـاي رانـر بایـد 20 میلیمتـر 
باشـد )عـلاوه بـر ایـن شـرط، بایـد اسـتادها بـه میـزان 

حداقـل 10 میلیمتـر بـا رانـر درگیـر شـوند(.

نصب تاسیسات الکتریکی و مکانیکی. 7.۳
پـس از نصب صفحات گچی در یک سـمت، تاسیسـات الکتریکـی و مکانیکی 

نصب می شـوند*. 

نصب لایه عایق. 8.۳
پـس از نصـب تاسیسـات الکتریکـی و مکانیکـی، اجـرای لایـه عایـق صورت 
می گیـرد. عایـق مناسـب جهـت دیوارهـای جداکننـده کناف، عایـق معدنی 
می باشـد. اجـرای ایـن مرحلـه باید به گونه ای باشـد کـه هیچ گونه شـکاف، 

درز و یـا فاصلـه خالـی بیـن قطعـات عایق وجود نداشـته باشـد.

اجرای درز انقطاع. 9.۳
در دیوارهـای پیوسـته بـا طـول زیـاد، ایجـاد درز انقطـاع الزامـی اسـت. بـه 
طـور معمـول، بـرای فواصـل حداکثـر هـر 1۵ متـر در دیوارهای مسـتقیم و 
پیوسـته، یـک درز انقطـاع در نظـر گرفتـه می شـود. بـه طور کلـی، درزهای 
انقطـاع )کـه درز کنتـرل نیز نامیده می شـوند( بـرای ایجـاد هماهنگی میان 
سـاختار دیـوار و جابجایی هـای سـازه اصلـی بنـا در نظـر گرفتـه می شـود. 

بـرای اجـرای ایـن گونـه درزهـا، روش هـای زیر در دسـترس می باشـد:

در 	� غالبـاً  کـه  دیـوار؛  سـاختار  در  لغـزان  کشـویي  اتصـالات  اجـراي 
می گیرنـد. قـرار  اسـتفاده  مـورد  حریـق  کـد  دارای  سـاختارهای 

استفاده از سازه درز انقطاع: طیف گسترده ای از این نوع سازه ها )به تناسب 	�
نوع کاربرد( در بازار وجود دارد. برخی سازه های درز انقطاع به صورت ورق 
خم شده »V« شکل بوده و برخی به صورت ترکیبي از آلومینیوم و لاستیک 
می باشند که به صورت روکار یا توکار توسط پیچ به ساختار متصل می گردند.

* برای جزئیات بیشتر به بخش های مربوطه در همین دفترچه رجوع شود.

≥ 
20≥ 10

تکمیل ساختار، درزگیری و آماده سازی. ۱0.۳
پـس از نصـب تاسیسـات الکتریکـی و مکانیکی و اجـرای لایه عایـق، پنل ها 
در سـمت دیگـر دیـوار اجـرا می شـوند. پـس از ایـن مرحلـه، سـاختار دیوار 

تکمیـل گشـته و آمـاده درزگیـری و آماده سـازی می باشـد. 

تمهیدات ویژه. ۱۱.۳
در صورتـی کـه احتمـال بـروز خیز بیـش از 10 میلیمتر در سـقف سـازه ای 
وجـود داشـته باشـد، باید با اجـرای جزئیات ویـژه، اتصال کشـویی لغزان در 
محـل اتصـال دیوار به سـقف اجـرا نمود. توجه شـود که در برخـی جزئیات، 
از رانـر ویـژه بـا بـال بلنـد اسـتفاده شـده کـه در این صـورت، اسـتادها باید 
حداقـل بـه انـدازه خیـز مـورد انتظـار، کوتـاه تـر بریده شـوند )بـه جزییات 

اتصـال کشـویی لغـزان W112.ir )بـدون کـد حریق( رجـوع گردد(.

تذکر
در اجرای درزهای انقطاع، علاوه بر ایجاد درز در لایه های 

پوششی باید به تفکیک زیرسازی ساختار نیز توجه شود.

تذکر

 در سـاختارهای چنـد لایـه ای کـه دارای عملکـرد صوتی و 
یـا دارای کـد حریـق می باشـند، درزگیری لایه هـای زیرین 
بـا بتونـه درزگیـر کنـاف الزامـی اسـت. اسـتفاده از نـوار 
درزگیـر بـرای درزگیـری لایه هـای زیریـن ضرورت نـدارد.

** جهت درزگیری و آماده سازی صفحات، به دفترچه »دستور العمل برش، نصب، 
درزگیری و آماده سازی صفحات روکش دار گچی« رجوع شود.
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لایه های پوششی. ۱.۱۲.۳
در دیوارهایـی کـه کـد حریـق در آن هـا مطرح اسـت، از صفحـات گچی نوع 
FR یا FM اسـتفاده می شـود. ضخامت و تعداد لایه های پوششـی بر اسـاس 

کـد حریـق مـورد نظر تعیین می شـود.

درز انقطاع. ۲.۱۲.۳
در سـاختارهای دارای کـد حریـق، درزهای انقطاع از طریـق اجرای اتصالات 

کشـویی لغزان تامیـن می گردند.

بازشوها. ۳.۱۲.۳
در اجرای ساختارهای مقاوم در برابر حریق، یکی از نقاط ضعف مهم، بازشوها 
می باشند. مواردی نظیر درها و دریچه های بازدید باید با جزئیات ویژه اجرا و 
در برخی موارد از نوع مقاوم در برابر حریق انتخاب شوند و میزان مقاومت در 

برابر حریق مساوی با ساختار دیوار داشته باشند.

تذکر
مهم

سـاختارهای دارای کـد حریـق دارای ضوابـط و جزئیـات 
ویـژه هسـتند؛ لـذا برای اسـتفاده از ایـن نوع سـاختارها در 
پروژه هـا، هماهنگـی با دایره پشـتیبانی فنی شـرکت کناف 

قویـا توصیه می شـود.

در زمان لایه گذاری، تذکر بند 9.3 مد نظر قرارگیرد.توجه

تاسیسات. 4.۱۲.۳
نفـوذ کابـل بـرق در دیوارهـای مقـاوم در برابـر حریـق در صورتـی مجاز 	�

اسـت کـه کابـل بـه صـورت تـک بـوده و محـل نفـوذ آن کامـلا توسـط 
مـلات گـچ )یـا مـواد مشـابه نظیـر پرلفیکـس( پـر و مسـدود گردد.

در سـاختارهای دارای کـد حریـق، بایـد محـل قوطی هـای بـرق را بـا 	�
تمهیداتـی در برابـر نفـوذ حریـق محافظـت نمـود.

دیوارهـای جداکننـده با عایـق حداقل B2 یـا بدون عایـق: در این 
نـوع سـاختارها، باید پشـت قوطی هـای برق را بـا اسـتفاده از صفحات گچی 
یـا مـلات گـچ، بـا ضخامـت معـادل لایه هـای پوششـی دیـوار، پوشـاند و 

نمود.  محافظـت 
بـرای دیوارهـای جداکننـده ای کـه صرفـا دارای یـک ردیف سـازه هسـتند، 
می تـوان ناحیـه پشـت قوطـی بـرق را بـا اسـتفاده صفحـات گچـی یـا لایـه 

پشـم معدنـی بـه ترتیب زیـر پوشـش داد:
صفحـات گچـی با ضخامت معـادل لایه های پوششـی دیوار، بـه ارتفاع از 	�

کـف تـا حداقـل ۵0 سـانتیمتر بالاتـر از بالاترین قوطی بـرق و از طرفین 
تـا دو اسـتاد مجـاور، به وسـیله بتونه درزگیـر کناف یا با اسـتفاده از پیچ 

پنـل بـه پنـل کناف، بـر روی صفحه پشـتی دیوار اجرا می شـود.
لایـه پشـم معدنـی از نـوع S، به ارتفـاع از کف تـا حداقل ۵0 سـانتیمتر 	�

بالاتـر از بالاتریـن قوطـی بـرق و از طرفیـن تا دو اسـتاد مجـاور، بر روی 
صفحـه پشـتی دیـوار اجـرا می شـود )به نحوی کـه در جای خـود محکم 
و ثابـت بمانـد(. حاصـل ضـرب ضخامـت لایه پشـم معدنـی مصرفی )به 
سـانتیمتر( در چگالـی آن )بـه کیلوگـرم بـر متـر مکعـب( بایـد حداقـل 
180 شـود. توجـه شـود کـه قسـمت فشـرده شـده لایـه عایق در پشـت 

قوطـی بـرق، بایـد دارای ضخامـت حداقـل 30 میلیمتر باشـد. 

مثـال: لایه پشـم معدنی )نـوع S( به ضخامت ۶ سـانتیمتر و بـا چگالی 30 
کیلوگـرم بر متر مکعب )180=30 × ۶( مناسـب اسـت.
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قوطی برق با پوشش محافظ پنل گچی

جزئیات حفاظت محل نصب قوطی برق با استفاده از پنل گچی یا پشم معدنی

اسـتاندارد  اسـاس  بـر  شـده  سـاخته  جداکننـده  دیوارهـای 
DIN4102-4، دارای عایـق پشـم معدنـی بـا نقطـه ذوب حداقل 

سـانتیگراد: درجـه   ۱000
لایـه عایـق تعریف شـده بـرای حفاظت در برابـر حریق، به طـور معمول و بر 
اسـاس اسـتاندارد اجـرا شـده، بـا این توضیح که قسـمت فشـرده شـده لایه 
عایـق در پشـت قوطـی برق، بایـد دارای ضخامت حداقل 30 میلیمتر باشـد.

نکته
مهم

در دیوارهـــای دارای عملکـــرد صوتـــی و یـــا دارای کـــد 
حریـــق، نصـــب پشـــت بـــه پشـــت قوطی هـــای بـــرق 

مجـــاز نیســـت.

ــدنی ــایق پشـــم مع ع
                  فشـــرده

ــرق ــی ب قوط

(≥ 30mm)

ــرق ب ــی قوط

نحوه قرارگیری لایه پشم معدنی در پشت قوطی برق نصب غیر مجاز قوطی های برق در دیوارهای دارای کد حریق و عایق صوتی
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لایه عایق. ۵.۱۲.۳
یکـــی از نـــکات قابـــل توجـــه در اجـــرای لایـــه عایـــق، مهـــار آن در 	�

ـــتقرار  ـــان از اس ـــول اطمین ـــرای حص ـــت. ب ـــی اس ـــرو افتادگ ـــل ف مقاب
ـــتادها  ـــن اس ـــد بی ـــق بای ـــای عای ـــود، تخته ه ـــل خ ـــق در مح ـــه عای لای

ـــوند. ـــرده ش فش
توصیـه می شـود کـه از لایـه عایـق بـه صـورت یکپارچه اسـتفاده شـود. 	�

در صـورت وجـود درز انقطـاع، نبایـد شـکاف، درز و یا فاصلـه خالی بین 
قطعـات عایـق وجـود داشـته باشـد. همچنیـن، اصـول حصیـر چینی در 

نصـب لایـه عایق بایـد رعایت شـود.
ضخامـــت، چگالـــی و ســـایر خـــواص لایـــه عایـــق پشـــم معدنـــی 	�

مصرفـــی بـــر اســـاس کـــد حریـــق مـــورد نظـــر تعییـــن می شـــود. 
در برخـــی ســـاختارها، ممکـــن اســـت از عایق هـــای بـــا مشـــخصات 
ـــای ذوب  ـــودن دم ـــال، دارا ب ـــوان مث ـــه عن ـــود )ب ـــتفاده ش ـــاص اس خ

بالاتـــر از 1000 درجـــه ســـانتیگراد(*.

درزگیری. 6.۱۲.۳
در سـاختارهای دارای کـد حریـق، درزگیـری بسـیار حائز اهمیت اسـت. 	�

کلیـه منافـذ و راه هـای عبـور آتـش بایـد بـه طـور کامـل پـر شـوند، به 
نحـوی که سـاختاری نفـوذ ناپذیر و یکپارچه حاصل شـود )سـاختار باید 

کامـلا آتش بند شـود(. 
توجــه بــه درزهــای میــان صفحــات و محــل نفــوذ پیچ هــا اهمیــت ویــژه 	�

داشــته و درزهــا و ســر پیچ هــا بایــد بــا بتونــه درزگیــر کنــاف کامــلا پــر 
. ند شو

در سـاختارهای چنـد لایـه، درزگیـری لایه هـای زیرین با بتونـه درزگیر 	�
کنـاف الزامـی اسـت. اسـتفاده از نـوار درزگیر بـرای درزگیـری لایه های 

زیریـن ضـرورت ندارد.
محــل اتصــال دیــوار بــه عناصــر پیرامونــی بایــد بــا بتونــه درزگیــر کناف 	�

ــوذ  ــرای نف ــه ای ب ــه روزن ــچ گون ــه هی ــه نحــوی ک ــود، ب ــر ش ــلا پ کام
حریــق وجــود نداشــته باشــد. توجــه شــود کــه نــوار فومــی )یــا خمیــر 
ــوع  ــل از ن ــد حداق ــه کار مــی رود، بای ــرای صدابنــدی ب ــد( کــه ب درزبن
ــر  ــه درزگی ــر توســط بتون ــل ۵ میلیمت ــه ضخامــت حداق ــوده و ب B2 ب
ــر، موجــب  ــات اخی ــت جزئی ــدم رعای ــلا پوشــانده شــود. ع ــاف کام کن
ذوب شــدن نــوار فــوم )یــا خمیــر درزبنــد( و بــاز شــدن روزنــه ای جهــت 

نفــوذ آتــش خواهــد شــد.

گچ پوششی. 7.۱۲.۳
ـــاف  ـــی کن ـــچ پوشش ـــه گ ـــرای لای ـــق، اج ـــد حری ـــاختارهای دارای ک در س
بـــه ضخامـــت حداقـــل 2 میلیمتـــر بـــر کل ســـطح صفحـــات توصیـــه 

می شـــود.

بارگذاری. 8.۱۲.۳
در سـاختارهای دارای کـد حریـق، اتصـال بـار بـه دیـوار مجـاز نبـوده و هر 

گونـه بـار فقـط بایـد به سـازه بنـا متصـل گردد.

* در همین راستا، رجوع به جداول مرتبط در همین دفترچه و توجه به تذکراتی که 
در این خصوص ارائه شده است، الزامی است.

اتصال سقف کاذب به دیوار. 9.۱۲.۳
هـــر گونـــه ســـاختار ســـقف کاذب کـــه دارای کـــد حریـــق 30 تـــا 90 
ـــروط  ـــود، مش ـــل ش ـــده متص ـــوار جداکنن ـــه دی ـــد ب ـــد می توان ـــه باش دقیق
ـــن  ـــق مشـــابه باشـــند. در ای ـــد حری ـــر دو ســـاختار دارای ک ـــه ه ـــن ک ـــر ای ب
ـــوده و  ـــاف ب ـــلا ص ـــد کام ـــال( بای ـــل اتص ـــوار )در مح ـــطح دی ـــورت س ص
ـــود،  ـــری ش ـــبد و درزگی ـــه آن بچس ـــلا ب ـــد کام ـــقف بای ـــی س ـــه پوشش لای
بـــه نحـــوی کـــه هیـــچ گونـــه روزنـــه ای بـــرای نفـــوذ حریـــق وجـــود 
ـــا  ـــد ب ـــد، بای ـــاف نباش ـــوار ص ـــطح دی ـــه س ـــی ک ـــد. در صورت ـــته باش نداش

ـــود. ـــلاح ش ـــبی اص ـــدات مناس تمهی

نــوار پنـــل

FR پنـــل
ــیر ــه درزگـ  بتونــ

FR پنـــل

ــیر ــه درزگـ بتونــ
FR پنـــل

ــیر ــه درزگـ بتونــ

FR پنـــل

عایق پشـم معدنی

ــیر ــه درزگـ بتونــ
FR پنـــل

نــوار پنـــل

FR پنـــل

اتصال سقف کاذب دارای کد حریق به دیوار کناف
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اتصال دیوار به سقف کاذب. ۱0.۱۲.۳
ـــه  ـــد ب ـــق، بای ـــد حری ـــه ســـقف کاذب دارای ک ـــای خشـــک ب اتصـــال دیواره
ـــق،  ـــوع حری ـــر وق ـــر اث ـــوار ب ـــزی دی ـــورت فروری ـــه در ص ـــد ک ـــوی باش نح
ـــن رابطـــه  ـــه ســـقف وارد نشـــود. در ای ـــوار ب ـــه ای از ســـوی دی ـــروی اضاف نی

راه حل هـــای زیـــر وجـــود دارد:

ســـاختار بـــا کـــد حریـــق از پاییـــن ســـقف کاذب: در ایـــن 
حالـــت، لایه هـــای پوششـــی دیـــوار نبایـــد بـــه رانـــر فوقانـــی متصـــل 
شـــوند؛ لیکـــن بایـــد تـــا ســـقف کاذب ادامـــه یافتـــه و کامـــلا بـــه آن 

بچســـبند و درزگیـــری شـــوند.

سـاختار با کد حریق از بالای سـقف کاذب/ سـاختار با کـد حریق از 
پاییـن و بـالای سـقف کاذب: در این حالـت، دیـوار باید با اتصال کشـویی 

)بـا امـکان حرکـت حداقل 1۵ میلیمتـر( به سـقف کاذب متصل گردد.

ــه رانــر ــچ ب ــال پیـ اتصـ عدم   

عضو بادبندى

ــه رانــر    ــچ ب ــال پیـ اتصـ ــزانعدم    ــوئی لغ ــال کشــ اتصـ
ــقف کــاذب ــه س ب

عضو بادبندى

اتصال دیوار به سقف کاذب )برای سقف کاذب دارای کد حریق از پایین(

اتصال دیوار به سقف کاذب )برای سقف کاذب دارای کد حریق از بالا یا از پایین و بالا(

در صورتـی کـه احتمـال بروز خیـز بیش از 10 میلیمتر در سـقف سـازه ای 
وجـود داشـته باشـد، باید بـا جزئیات ویـژه، اتصال کشـویی لغـزان در محل 
اتصـال دیـوار به سـقف اجرا نمود. توجه شـود کـه در برخی جزئیـات، از رانر 
ویـژه بـا بال بلند اسـتفاده شـده که در این صورت، اسـتادها بایـد حداقل به 

انـدازه خیز مـورد انتظـار، کوتاه تر بریده شـوند. 

نکته
فنی

در صورتـی کـه دیـوار جداکننـده دارای کـد حریـق باشـد، 
اتصـال آن بـه سـقف کاذب در صورتی مجاز بوده که سـقف 

کاذب دارای کـد حریـق معادل یا بیشـتر باشـد.

10
≥ 

a
20

a
a

≥
≥

     

      

20
10

≥ 
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a
a

≥
≥

     

 

 

a = 10 to 20 mm

a = 10 to 30 mm

  

  
a = 10 to 20 mm

a = 10 to 30 mm

  

  

اتصال کشویی دیوار به سقف اصلی )برای ساختارهای دارای کد حریق و یا عایق صوتی(
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اتصـال دیوار به کف. ۱۱.۱۲.۳
ـــق کاری ســـرویس های  ـــا عای ـــوکار ی ـــز ت ـــه قرنی ـــی ک ـــر حالت ـــف اجـــرا شـــود )نظی ـــه از ک ـــا فاصل ـــه دوم ب ـــه لای ـــی ک ـــه، در صورت ـــای دو لای در دیواره

ـــود. ـــرا ش ـــه اول اج ـــت لای ـــر و پش ـــل ران ـــی، در داخ ـــه پوشش ـــادل لای ـــل مع ـــظ از پن ـــوار محاف ـــه ن ـــک لای ـــد ی ـــود(، بای ـــرا می ش ـــتی اج بهداش

≥ 
25

بتونه درزگیر
(براى چسباندن نوار پنل)
سازه محافظ لبه
(در صورت لزوم)
نوار پنل با ضخامت
معادل لایه هاى پوششى
(براى ساختارهاى
داراى کد حریق)

پرایمر
چسب کاشى
قرنیز سنگى

جزئیات اجرایی قرنیز سنگی توکار )به جزئیات ویژه ساختارهای دارای کد حریق توجه شود(

ساختارهای تکمیلی. ۱۳.۳
اتصال دیوار به لامل دیوار پیرامونی )نمای شیشه(. ۱.۱۳.۳

در برخـی از پروژه هـا نمـای پیرامونـی از نـوع شیشـه بـوده که احتمـال برخود دیوار داخلـی با لامل نمـا وجـود دارد. در اینصورت جزییات پیشـنهادی بدین 
شـرح می باشد.

لایه عایق یا فوم آکوستیک
پنل
لایه عایق

بتونه درزگیر

نوار پنل
UD سازه

TN پیچ

عامل اتصال مناسب
TB مانند

عامل اتصال مناسب (سرمته دار)
لایه عایق یا
فوم آکوستیک پنل

TB پیچ
FN پیچ

نوار فوم عایق

≤ 600cm

13x30x0.8 نبشى

جزئیات اتصال دیوار W112.ir به لامل فلزی دیوار پیرامونی
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دیوار ویژه اتاق رادیوگرافی

دیوار ویژه اتاق رادیوگرافي. ۲.۱۳.۳
در ایــن روش دو ردیــف دیــوار پوششــي پشــت بــه پشــت یکدیگــر بــه نحــوي اجــرا مي گردنــد کــه اســتادهاي آن هــا رو بــه روي یکدیگــر قــرار نگیرنــد 
)بدیــن ترتیــب فواصــل تکیــه گاهــي لایــه ســربی کاهــش یافتــه و ورق ســربي دچــار فروافتادگــي نمي شــود(. ورق ســربي بــه وســیله پیــچ بــه همــراه 
یــک قطعــه ورق ســربي بــه ابعــاد حداقــل x 3 2 ســانتیمتر )بــه عنــوان واشــر( بــه اســتادها متصــل مي گــردد. نکتــه قابــل توجــه ایــن اســت کــه واشــر 
مذکــور بایــد بــه نحــوي خــم و برگردانــده شــود کــه بــه طــور کامــل محــل نفــوذ پیــچ را پوشــش دهــد. متذکــر مي گــردد کــه پــس از اجــراي دیــوار، 

بایــد از طریــق آزمایشــات پرتونــگاري، از نفــوذ ناپذیــري آن در برابــر تشعشــعات اطمینــان حاصــل نمــود.

دیوار میان قابی. ۳.۱۳.۳
ــا  ــد ب ــد بای ــرار می گیرن ــای ســازه ق ــه درون قاب ه ــی ک ــه، دیوارهای ــد مرتب ــم و بلن ــران، در ســاختمان های مه ــه ای ــه 2800 زلزل ــن نام ــر اســاس آیی ب
جزئیــات ویــژه ای اجــرا شــوند. جزئیــات اجرایــی ایــن نــوع دیوارهــا بــه گونــه ای اســت کــه در هنــگام وقــوع زلزلــه، دیــوار دخالتــی در حــرکات جانبــی 

ــه صــورت مســتقل از قــاب ســازه ای عمــل می نمایــد. ــا اســتفاده از اتصــالات کشــویی لغــزان، ب ســازه نداشــته و ب

a ≥ 20 a ≥ 20 a a ≤ 20 mm

TN 

اتصال کشویی دیوار به ساختار بنایی جانبی
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TB 

     

  
TB 

دیوار جداکننده با سازه امگا

دیوار جداکننده با سازه امگا

دیوار چاه آسانسور*. 4.۱۳.۳
ــد،  ــمار می رونـ ــه شـ ــق بـ ــای حریـ ــزء زون هـ ــور جـ ــای آسانسـ چاه هـ
بنابرایـــن دیوارهـــای چـــاه آسانســـور بـــر اســـاس ضوابـــط و جزئیـــات 
مربـــوط بـــه ســـاختارهای مقـــاوم در برابـــر حریـــق طراحـــی و اجـــرا 
می شـــوند. بـــرای ایـــن منظـــور می تـــوان از ســـاختارهای دیـــوار 
پوششـــی مســـتقل از دیـــوار زمینـــه اســـتفاده نمـــود. در صورتـــی کـــه 
ـــازه  ـــوان از س ـــد، می ت ـــر باش ـــد نظ ـــوار م ـــمت دی ـــش کاری از دو س پوش
ــرای  ــب اجـ ــن ترتیـ ــود. بدیـ ــتفاده نمـ ــتاد اسـ ــوان اسـ ــه عنـ ــگا بـ امـ
لایه هـــای پوششـــی ســـمت تاسیســـاتی دیـــوار، از ســـمت داخـــل 
ــوان  ــاز می تـ ــورت نیـ ــود. در صـ ــد بـ ــر خواهـ ــکان پذیـ ــاختمان امـ سـ
پشـــت ایـــن ســـازه را بـــه وســـیله نـــواری از صفحـــه گچـــی مقـــاوم در 

برابـــر حریـــق حفاظـــت نمـــود.

دیوار خارجی**. ۵.۱۳.۳
دیــوار خارجــی کنــاف، در نمــای ســاختمان ها مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه 
ــا  ــاف اســت، ام ــی کن ــده داخل ــوار جداکنن ــی آن مشــابه دی و ســاختار کل
لایــه خارجــی آن را صفحــات ســیمانی مســلح آکواپنــل خارجــی تشــکیل 

می دهــد.

دیوار بین دو ساختمان. 6.۱۳.۳
ـــرای دیـــوار بیـــن دو ســـاختمان می تـــوان از ســـاختارهای دیـــوار پوششـــی  ب
مســـتقل از دیـــوار زمینـــه اســـتفاده نمـــود. در صورتـــی کـــه پوشـــش کاری از 
ـــوان  ـــه عن ـــگا ب ـــازه ام ـــوان از س ـــد، می ت ـــر باش ـــد نظ ـــوار م ـــمت دی دو س
اســـتاد اســـتفاده نمـــود. بدیـــن ترتیـــب اجـــرای لایه هـــای پوششـــی 
ـــود. ـــد ب ـــر خواه ـــکان پذی ـــاختمان ام ـــوار، از ســـمت داخـــل س خارجـــی دی

* برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص ساختار مناسب برای دیوار چاه آسانسور، 
با دایره پشتیبانی فنی شرکت کناف ایران تماس حاصل شود.

به کاتالوگ  برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص دیوارهای خارجی کناف،   **
»ساختارهای خارجی با آکواپنل« رجوع شود.
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نصب بارهای طره ای. ۱4.۳
بارگذاری سبک و نیمه سنگین. ۱.۱4.۳

ظرفیـت باربـری دیوارهای کناف بر اسـاس خـروج از مرکزیت بـار و با توجه 
بـه نمودارهای زیر تعیین می شـود. 

 DIN 18183 ظرفیـت باربری دیوارهای خشـک بر اسـاس اسـتانداردهای
و DIN 4103 و بـا در نظـر گرفتـن فرضیات زیر محاسـبه شـده اسـت:

خـروج از مرکزیـت بـار، حداکثـر 30 سـانتیمتر )بـه طـور مثـال، عمـق 	�
قفسـه حداکثـر ۶0 سـانتیمتر؛ توضیـح این که خـروج از مرکزیـت، برابر 

بـا نصف عمق قفسـه اسـت(
بـازوی لنگـر، حداقل 30 سـانتیمتر )به طـور مثال، ارتفاع قفسـه حداقل 	�

30 سانتیمتر(
تعداد ادوات اتصال، حداقل دو عدد	�
فاصله ادوات اتصال، حداقل 7/۵ سانتیمتر	�
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W115.ir و W111.ir نمودار 1: بارگذاری دیوارهای

W116.ir و W112.ir نمودار 2: بارگذاری دیوارهای

بـر اسـاس نمودارهـای بارگـذاری رو بـه رو، بارهای طـره ای تـا 8۵ کیلوگرم 
و   W115.ir و   W111.ir دیوارهـای  سـاختار  در  دیـوار  متـر طـول  بـر 
بارهـای طـره ای تـا 11۵ کیلوگرم بـر متر طول دیـوار در سـاختار دیوارهای 
W112.ir و W116.ir بـه طـور مسـتقیم و در هر نقطـه ای بر روی صفحه 

گچـی )بـدون نیـاز به سـازه پشـتیبان( قابـل حمل می باشـند. 

≥ 
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مثـال ۱: تعییـن وزن مجـاز قفسـه ای بـه عمـق 30 سـانتیمتر و عـرض 80 
سـانتیمتر بـر روی دیـوار جداکننـده تـک لایـه کناف

مطابـق بـا نمـودار 1، بـر محـور افقـی و از نقطه 30 سـانتیمتر که نمایشـگر 
عمـق قفسـه می باشـد، عمـودی ترسـیم می شـود تا خط مـورب مربـوط به 
عـرض قفسـه 80 سـانتیمتر را قطـع کنـد. از محـل تقاطـع، خـط افقـی بـر 
محـور قائـم که نمایشـگر بار مجاز قفسـه می باشـد، ترسـیم می شـود. همان 
گونـه کـه ملاحظـه می شـود، وزن مجـاز قفسـه ۵0 کیلوگـرم بـوده کـه در 
محـدوده ای قـرار دارد کـه حداقـل دو عـدد عامـل اتصـال مجاز )نظیـر مهار 
جمـع شـونده( مـورد نیـاز اسـت. فاصلـه ایـن دو عامل اتصـال نبایـد از 7/۵ 

سـانتیمتر کمتر باشـد.

مثـال ۲: تعییـن وزن مجـاز قفسـه ای بـه عمـق ۴۵ سـانتیمتر و عرض 80 
سـانتیمتر بـر روی دیـوار جداکننـده دو لایـه کناف

مطابـق بـا نمـودار 2، بـر محـور افقـی و از نقطه ۴۵ سـانتیمتر که نمایشـگر 
عمـق قفسـه می باشـد، عمـودی ترسـیم می شـود تا خط مـورب مربـوط به 
عـرض قفسـه 80 سـانتیمتر را قطـع کنـد. از محـل تقاطـع، خـط افقـی بـر 
محـور قائـم که نمایشـگر بار مجاز قفسـه می باشـد، ترسـیم می شـود. همان 
گونـه کـه ملاحظـه می شـود، وزن مجـاز قفسـه ۶۵ کیلوگـرم بـوده کـه در 

محـدوده ای قـرار دارد کـه حداقـل دو نقطـه اتصـال مورد نیاز اسـت.

ادوات سـرویس  و  آشـپزخانه  قفسـه  قـاب عکـس،  نظیـر  بارهایـي  نصـب 
بهداشـتی بـر روي دیوارهـاي کناف به سـادگي قابل انجام اسـت. بـراي این 
منظـور، طیـف وسـیعي از عوامـل اتصـال وجـود دارد کـه نوع عامـل اتصال، 

بـر اسـاس رده بارگـذاري و نـوع کاربـرد انتخـاب مي گـردد:

قـلاب X )ایکـس(: بـراي نصـب الحاقاتـي مانند قـاب عکس و سـاعت بر 
روی دیوارهـای کنـاف، از قلاب هـاي موسـوم بـه ایکـس اسـتفاده مي شـود. 
از مزایـاي قـلاب ایکـس، سـهولت نصـب آن مي باشـد. بـراي ایـن منظـور، 
میـخ قـلاب بـه راحتـي و در نقطـه دلخـواه داخل صفحـه گچي فرو نشـانده 
مي شـود. قلاب هـای ایکس در سـه نـوع تک، دو و سـه میخ عرضه شـده که 

بـه ترتیـب دارای ظرفیـت باربـری ۵، 10 و 1۵ کیلوگـرم می باشـند.

قلاب ایکس

مهـار جمع شـونده: این نـوع مهارهـا در دو نوع فلـزي و پلاسـتیکي، و در 
طول هـای مختلـف بـرای دیوارهـای یـک و چند لایـه تولید می شـوند )توجه 
شـود کـه در هنـگام انتخاب مهـار، بایـد تعـداد و ضخامت لایه های پوششـی 
دیـوار در نظـر گرفتـه شـود(. برخـی کاربردهـای مهارهـای جمـع شـونده به 

شـرح زیر می باشـد:
اتصـال دیـوار کنـاف بـه بلوک هـای سـیمانی یـا سـفالی در سـقف های 	�

بلوک تیرچـه 
اتصال دیوار کناف به سقف کاذب کناف	�
نصب قفسه های آشپزخانه بر دیوار کناف	�

ظرفیت باربری مهارهای جمع شونده به شرح زیر می باشد:
ظرفیت باربری مهارهای جمع شونده فلزی )قطر پیچ: M5 و M6( برای 	�

دیوارهای تک لایه* و دو لایه به ترتیب 30 و ۵0 کیلوگرم می باشد.
�	 ) Ø10 و Ø8 :ظرفیت باربری مهارهای جمع شونده پلاستیکی )قطر

برای دیوارهای تک لایه* و دو لایه به ترتیب 2۵ و ۴0 کیلوگرم می باشد.

* ضخامت هر لایه پنل: 12/۵ م.م

مهار جمع شونده پلاستیکی

مهار جمع شونده فلزی )دیوار تک لایه(

مهار جمع شونده فلزی )دیواردو لایه(

نصب بارهای طره ای
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نکته
اجرایی

مهـار جمع شـونده فلـزی به دو صورت قابل نصب اسـت؛ 	�
بـا بولـت کـش و بـدون آن. در صورتـی کـه بولـت کـش 
در دسـترس نباشـد، می تـوان بـا اسـتفاده از یـک پیـچ 
گوشـتی و قطعـه متصـل شـونده )یـا بـا اسـتفاده از یک 
پیـچ گوشـتی و یـک خط کش فلـزی( مطابق شـکل زیر 

عمـل نمود.
روی محـل کاشـی کاری شـده حتمـا با بولـت کش مهار 	�

شود. زده 

روش ۱: نصب با بولت کش

روش۲: نصب بدون بولت کش

ـــای  ـــا مهاره ـــابه ب ـــا مش ـــوع مهاره ـــن ن ـــرد ای ـــی: کارب ـــار صلیب مه
جمـــع شـــونده اســـت. مهارهـــای صلیبـــی در انـــواع و انـــدازه هـــای 
متنـــوع تولیـــد می شـــوند. ظرفیـــت باربـــری مهارهـــای صلیبـــی 
ــد.  ــرم می باشـ ــا 30 کیلوگـ ــن 20 تـ ــوع بیـ ــب نـ ــر حسـ ــاف بـ کنـ
ــری  ــی و فنـ ــوع ثقلـ ــی در دو نـ ــای صلیبـ ــاختار، مهارهـ ــر سـ از نظـ
دســـته بندی می شـــوند. توجـــه شـــود کـــه در نـــوع ثقلـــی، در 
صورتـــی کـــه انتهـــای صلیبـــی شـــکل رو بـــه پاییـــن قـــرار گیـــرد، 

مهـــار قابـــل اجـــرا نخواهـــد بـــود. 

بولت کش

نصب بارهای طره ای
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مهــار حلزونــی: ایــن نــوع مهارهــا در دو نــوع فلــزی و پلاســتیکی تولیــد 
می شــوند. ظرفیــت باربــری مهارهــای حلزونــی بــرای دیوارهــای تــک لایــه 
ــای  ــی کاربرده ــد. برخ ــرم می باش ــب 8 و 11 کیلوگ ــه ترتی ــه* ب و دو لای

ــر می باشــد: ــه شــرح زی ــی ب مهارهــای حلزون
نصب قفسه های کوچک )نظیر جعبه کمک های اولیه( بر دیوار کناف	�
نصب سازه تراز سقف های کاذب کناف به دیوار کناف	�
نصب قرنیزهای چوبی و پلیمری به دیوار کناف	�

* ضخامت هر لایه پنل: 12/۵ م.م

مهـار لگن روشـویی: این نـوع مهار به شـکل صلیبـی بوده و ویـژه نصب 
لگـن هـای روشـویی می باشـد. ظرفیت باربری ایـن نوع مهـار 180 کیلوگرم 
می باشـد. در مـواردی کـه تـراورس در دیـوار پیـش بینـی نشـده باشـد بـه 
جـای پیـچ روکا، می تـوان لگـن روشـویی را بـه وسـیله مهـار صلیبـی ویـژه 

)نظیـر KM10 شـرکت فیشـر( بـه دیوار متصـل نمود.

)KM10( مهار لگن روشویی

نکته
دیوار   )KM10( روشویی  لگن  مهار  از  استفاده  صورت  در 
می بایست دو لایه با حداقل 1۴0 میلیمتر عمق تو خالی باشد.

نکته
 توجـه شـود کـه مهارهـای حلزونـی بـرای نصـب بارهـای 
دینامیکی و سـطوح کاشـی کاری شده مناسـب نمی باشند.

توجه

ظرفیت هـای ذکـر شـده مربـوط بـه خـود عامـل اتصـال 
اسـت، نه سـاختار خشـک. همچنیـن، ظرفیت هـای باربری 
ممکـن اسـت در محصـولات تولیـدی شـرکت های مختلف، 
متفـاوت باشـد. بنابرایـن، ظرفیـت باربـری اعـلام شـده از 
سـوی شـرکت تولیـد کننـده حاکـم بـر طـرح خواهـد بود. 

مهار حلزونی )فلزی و پلاستیکی(

رولپلاگ حلزونی پلاستیکی )دولایه( رولپلاگ حلزونی پلاستیکی )تک لایه(

بارگذاری سنگین**. ۲.۱4.۳
بـر اسـاس اسـتانداردهای DIN 18183 و DIN 4103، نصـب بارهـای 
طـره ای بزرگتـر از مقادیـر منـدرج در نمودارهـای 1 و 2، به طور مسـتقیم 
بـر روی صفحـات گچـی مجاز نمی باشـد. بر اسـاس اسـتانداردهای مذکور، 
بارهـای طـره ای بزرگتـر از مقادیـر منـدرج در نمودارهای فـوق و کوچکتر 
)یـا مسـاوی( 1۵0 کیلوگـرم بـر متـر طول دیـوار )خـروج از مرکزیـت بار، 
حداکثـر 30 سـانتیمتر( بایـد توسـط سـازه های پشـتیبان بـه اسـتادهای 
مجـاور منتقـل شـود. رادیاتورها و لگن های روشـویی دیواری از این دسـته 

هسـتند. بارها 

بارگذاری نامتعارف**. ۳.۱4.۳
بـار  DIN 4103، حداکثـر  و   DIN 18183 اسـتانداردهای  اسـاس  بـر 
طـره ای که می توان به وسـیله سـازه پشـتیبان به اسـتادهای مجـاور منتقل 
نمـود، 1۵0 کیلوگـرم بـر متـر طـول دیـوار بـوده )خـروج از مرکزیـت بـار، 
حداکثـر 30 سـانتیمتر( و بارهـای بیـش از ایـن مقدار باید توسـط سـازه ای 
مسـتقل از دیـوار، بـه بدنـه اصلـی سـاختمان وارد شـود. توالت هـای فرنگی 

دیـواری از ایـن دسـته بارها هسـتند.

** برای بارگذاری سنگین یا نامتعارف با واحد پشتیبانی فنی تماس حاصل فرمایید.

نصب بارهای طره ای



اجرای تاسیسات مکانیکی و نصب ادوات در سرویس بهداشتی
دیوارهای جداکننده کناف

۵۵

اجرای تاسیسات مکانیکی و نصب ادوات در سرویس بهداشتی. ۱۵.۳
لوله کشی. ۱.۱۵.۳

جهـت اجـرای لوله هـای آب و فاضـلاب که در مسـیرهای قائم قـرار دارند، از 
سـازه پشـتیبان SP60 اسـتفاده می شـود. ایـن سـازه به عنوان یـک صفحه 
مونتـاژ عمـل کـرده کـه لوله هـا و زانویی هـا بـر روی آن نصـب می شـود. 
ایـن سـازه پشـتیبان توسـط پیـچ LN کناف، بـه اسـتادهای مجـاور متصل 
می شـود. در دیوارهـای تاسیسـاتی، بـرای عبـور تاسیسـات افقـی بیـن دو 
ردیـف سـازه می تـوان یـک قطعه سـازه C یـا U را بـه اسـتادهای دو طرف 

متصـل نمـود و از بسـت مناسـب جهـت مهـار لوله هـا اسـتفاده نمود.

جزئیات نصب تاسیسات افقی و تاسیسات قائم

SP60 جزئیات نصب سازه پشتیبان

     

LB 

بست لوله

پیچ

     

LB 

 LN 
 

SP60      

تاسیسات قائمتاسیسات افقىتاسیسات قائم

LN 

  
      

SP60      
 

≥ 300 mm

SP60 اتصال لوله های تاسیساتی به سازه پشتیبان اتصـال سازه پشتیبـان SP60 بـه استـادهـای مجـاور

 )SP60( سازه پشتیبان



اجرای تاسیسات مکانیکی و نصب ادوات در سرویس بهداشتی
دیوارهای جداکننده کناف

۵۶

نکات
فنی

جهت اجرای خروجی لوله های آب و فاضلاب در صفحات، 	�
 10 باید  گردبر  قطر  اندازه  می شود.  استفاده  گردبر  از 
میلیمتر از قطر لوله خروجی بیشتر باشد. درز بین لوله 
درزبند  خمیر  وسیله  به  خورده،  برش  بخش  و  خروجی 

مناسب )نظیر چسب سیلیکون( درزبندی می شود.
در صورتی که قطر خروجی از 1۶ سانتیمتر بیشتر باشد، 	�

خروجی مذکور بازشو تلقی شده و از قواعد اجرای بازشوها 
پیروی می کند. در این حالت، باید اطراف خروجی توسط 
یک قاب ساخته شده با سازه های C و U تقویت شده، تا 

یکپارچگی و انسجام ساختار حفظ شود.
در صورت قرارگیری سازه پشتیبان در مجاورت استاد اول 	�

متصل به دیوار، از یک قطعه رانر کمکی )به طول حداقل 
30 سانتیمتر( برای اتصال سازه پشتیبان استفاده می شود. 
برای این منظور، رانر کمکی موقتا به وسیله پانچ به استاد 
متصل گردیده که در هنگام نصب صفحات، اتصال نهایی 

میان این دو سازه توسط پیچ TB تامین می گردد.

نصب روشویی. ۲.۱۵.۳
برای نصب لگن روشویی )اعم از دیواری و پایه دار(، از یک قطعه چوب عمل 
آوری شده به طول ۵۶ )3۶ برای استاد گذاری با فاصله ۴0 سانتیمتر(، ارتفاع 
اصطلاحا  تخته چوبی که  این  استفاده می شود.  و ضخامت ۴ سانتیمتر   30
»تراورس« نامیده می شود، به وسیله پیچ TN35 به فواصل حداکثر ۵ سانتیمتر 
با  به استادهای طرفین متصل می شود. در صورت استفاده از قطعات چوبی 
ضخامت کمتر )نظیر تخته چند لایی چوبی به ضخامت 20 میلیمتر(، می توان 

از دو قطعه نبشی L25 برای نصب تراورس به سازه های مجاور استفاده نمود.
پـس از نصـب تـراورس، بایـد عامـل اتصـال ویـژه نصـب روشـویی )مطابـق 
تصویـر مقابـل( به تـراورس متصل شـود. حداقـل قطر و طول مناسـب برای 

ایـن عامـل اتصـال بـه ترتیـب 8 و 13۵ میلیمتر می باشـد. 
در مواردی که تراورس در دیوار پیش بینی نشده باشد، می توان لگن روشویی را به 
وسیله مهار صلیبی ویژه )نظیر KM10 شرکت فیشر( به دیوار موجود متصل نمود. 

اتصال ویژه نصب روشویی )روکا(
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به ضخامت 20 م.م)

(تخته چندلایى چوبى
به ضخامت 20 م.م)

جزئیات نصب لگن روشویی )با تراورس کم ضخامت( و لوله های تاسیساتی
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سازه پشتیبان

استاد
TN پیچ
سازه پشتیبان
SP60

اتصـال قطعات نبشـی L25 به استادهای مجـاور 

1

ایجاد خروجی های تاسیساتی به وسیله گردبر

۴

L25 اتصال تراورس )تخته چند لایی( به قطعات نبشی

2

اتصال مهار روشویی به تراورس

۵

تعیین محل خروجی های تاسیساتی

3

اجرای خمیر درزبند در اطراف خروجی های تاسیساتی

۶

جزئیات نصب لگن روشویی )با تراورس ضخیم( و لوله های تاسیساتی



اجرای تاسیسات مکانیکی و نصب ادوات در سرویس بهداشتی
دیوارهای جداکننده کناف

۵8

نصب فلاش تانک توکار. ۳.۱۵.۳
بـا توجـه بـه توخالـی بـودن دیوارهـای جداکننـده کنـاف، در سـرویس های بهداشـتی )اعـم از ایرانـی و فرنگـی( می تـوان فـلاش تانـک تـوکار نصـب نمود. 
ایـن قابلیـت، بـه لحـاظ معمـاری یـک مزیت نسـبت بـه دیوارهـای بنایی به شـمار می رود. بـرای این منظـور، مخـزن آب به وسـیله عامل اتصال مناسـب به 

اسـتادهای مجـاور متصـل می شـود )در صـورت نیـاز می تـوان از سـازه های کمکـی L ،C یـا U اسـتفاده نمود(.

  

    

 

         

L25 

     
( .  100   )
LB

  

L25 

      
 ( .  100   )

LB

L25   LB 

جزئیات نصب فلاش تانک توکار و توالت ایرانی



اجرای تاسیسات مکانیکی و نصب ادوات در سرویس بهداشتی
دیوارهای جداکننده کناف

۵9

جزئیات نصب فلاش تانک توکار و توالت فرنگی دیواری

نصب توالت فرنگی دیواری. 4.۱۵.۳
بـرای نصـب توالـت فرنگـی دیـواری، از سـازه پشـتیبان ویـژه آن اسـتفاده می شـود. بـا اسـتفاده از این سـازه، وزن توالـت فرنگی به کـف و سـازه های مجاور 
)قوطـی فـولادی( منتقـل می شـود. سـازه پشـتیبان مذکور دارای جزئیات بسـیار سـاده ای بـوده و می تـوان آن را به صورت پیش سـاخته تهیه یا با اسـتفاده 

از مقاطـع فلـزی نظیـر قوطی، ناودانی و نبشـی در محل کارگاه سـاخت.

 

TB 

LB 

 

 

  

LB 

TB 



کف سازی و عایقکاری در سلولهای تر
دیوارهای جداکننده کناف

۶0

کف سازی و عایق کاری در سلول های تر. ۱6.۳
کف سازی. ۱.۱6.۳

در صورتـی کـه دیـوار بـر روی کـف تمـام نشـده اجـرا شـده باشـد، از یـک 
لایـه نـوار فوم جهت جداسـازی کف سـازی و صفحات گچی اسـتفاده شـده 
تـا بدیـن وسـیله از نفـوذ رطوبـت مـلات کف سـازی و آسـیب بـه صفحات 
جلوگیـری شـود. بـرای ایـن منظـور، از یـک لایـه نوار فـوم عایق بـه عرض 
حداقل 30 سـانتیمتر اسـتفاده می شـود که در زیر رانر اجرا شـده و تا روی 

پاشـنه دو سـمت دیـوار امتـداد می یابد.

پـس از تکمیـل سـاختار دیـوار، کـف سـلول تـر با ملات ماسـه و سـیمان با 
شـیب مناسـب کـف سـازي شـده بـه نحـوي کـه سـطح حاصلـه یکپارچه، 
مسـتحکم، صـاف، عـاري از آلودگـي و آمـاده پذیـرش لایه عایق باشـد. پس 
از اجـرای کـف سـازی،  عایـق کاری کـف انجـام می شـود. بـرای  عایق کاری 

کـف، بـه دو روش زیـر می تـوان عمـل نمود:

 عایق کاری با قیر و گونی یا ایزوگام. ۲.۱6.۳
در صورتـی کـه از قیـر و گونـی یا ایزوگام اسـتفاده شـود، به دلیـل ضخامت 
زیـاد لایـه عایـق، باید از سـاختار دو لایه اسـتفاده نمود. در ایـن حالت، لایه 
دوم پوششـی )صفحـه روئیـن( بـا فاصلـه از کف اجرا شـده تا لایـه عایق در 

فرورفتگـی به وجود آمده جاسـازی شـود و برجسـتگی ایجـاد ننماید.

ــایق نــوار ع

ــال اتصـ عامل     

پنـــل

اســـتاد

رانــر
کفســــازي

اي کــف سازه     

پنل مقاوم
در برابر رطوبت
کاشى
چسب کاشى
پرایمر
اندود سیمانى با تورى
ایزوگام یا قیر و گونى
ماهیچه با ملات سیمانى
خمیر درزبند
فیتیله درزبند
نوار عایق
بتونه درزگیر
خمیر درزبند
یا نوار عایق

ــتی کنــاف ــایق رطوبــ ع
ــرایمر)  (یــا پـ

ــی کاشـ
ــی کاشـ چسب    

ــه درزبنـــد فتیلـــ
ــایق نــوار ع

درزبنـــد خمیر     
ــایق  یــا نــوار ع

درزبنـــد خمیر     
ــده الیـــاف مســـلح کننـ

ــیر ــه درزگـ بتونــ

اتصال به کف )دیوار تک لایه با عایق رطوبتی کناف(

اتصال به کف )دیوار دو لایه با عایق ایزوگام یا قیر و گونی(

اتصال دیوار به کف سازه ای

 عایق کاری با عایق رطوبتی کناف*. ۳.۱6.۳
مزیـت  می باشـد.  سـنتی  رطوبتـی  عایق هـای  جایگزیـن  محصـول،  ایـن 
اسـتفاده از عایـق رطوبتـی کنـاف، ضخامـت کـم غشـاء حاصل از آن اسـت 
)حـدود 2 تـا 3 میلیمتـر( کـه امـکان اجـرای دیوارهـای تـک لایـه را در 
سـلول های تـر فراهـم می سـازد. از دیگـر مزایای مهـم این محصـول، امکان 
اجـرای کاشـی )به وسـیله چسـب کاشـی پایـه سـیمانی( بر روی آن اسـت.
بـرای اجـرای ایـن نـوع عایق، ابتدا سـطح کار آماده سـازی و سـپس با عایق 
رطوبتـی کنـاف پوشـش داده می شـود بـه نحـوی که لایـه عایق، کـف را به 
طـور کامـل پوشـش داده و تـا ارتفـاع مورد نظـر بـر روی دیوار امتـداد یابد. 
نقـاط حسـاس مانند کنج هـا و آب روها با اسـتفاده از لایـه الیافی مخصوص 

می شوند. مسـلح 

* برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این محصول و نحوه اجرای آن، به کاتالوگ 
»عایق آبی کناف« رجوع شود.

کف سازی و  عایق کاری در سلول های تر



نصب سنگ و کاشی
دیوارهای جداکننده کناف

۶1

نصب سنگ و کاشی. ۱7.۳
قطعـات پـلاک )نظیـر کاشـی، سـنگ و آجـر پـلاک( بـا وزن حداکثـر ۴0 
کیلوگـرم بـر مترمربع با اسـتفاده از چسـب کاشـی کناف بـر روی دیوارهای 
خشـک اجـرا می شـوند. قطعـات سـنگین تر باید به صـورت مسـتقل از دیوار 
و بـا اسـتفاده از اتصـالات مکانیکـی بـه بدنه اصلی سـاختمان متصـل گردند 
تـا بـار آن ها به دیوار کناف وارد نشـود )اجرای خشـک(. چسـب های کاشـی 
کنـاف از نـوع پایـه سـیمانی بـوده و در رده هـای مقاومتـی مختلـف تولیـد 
می شـوند. نوع چسـب کاشـی مـورد مصـرف بر اسـاس کاربرد، جنـس، وزن 

و ابعـاد قطعـات مـورد اسـتفاده انتخاب می شـود*. 
قبل از اجرای چسـب کاشـی، سـطح پنل هـا از هر گونه چربـی و گرد و غبار 
پـاک سـازی شـده و یـک لایـه پرایمـر مناسـب بـر روی آن اجـرا می شـود. 
بـرای ایـن منظـور، می تـوان از پرایمر تیفـن گروند کنـاف یا عایـق رطوبتی 
کنـاف رقیـق شـده )بـا نسـبت 1پیمانـه عایـق رطوبتـی بـه ۴پیمانـه آب( 

اسـتفاده نمـود. بنـا بـه دلایـل زیـر، اجرای لایـه پرایمـر ضروری می باشـد:
و خاصیـت جـذب 	� نفوذپذیـری  میـزان  پرایمـر، موجـب کنتـرل  لایـه 

سـطح پنـل می شـود. بدین ترتیـب آب موجود در ملات چسـب کاشـی، 
جـذب کاغـذ روکـش صفحـات نشـده، رطوبـت کافـی بـرای آب گیـری 
)هیدراسـیون( ذرات سـیمانی حفـظ و از »سـوختن« مـلات جلوگیـری 

می شـود.
عبـور پرایمـر از کاغـذ روکـش و نفـوذ آن در هسـته گچـی صفحـات، 	�

موجـب بهبـود چسـبندگی کاغـذ روکـش به سـطح هسـته گچی می شـود.
لایـه پرایمـر بـه عنوان یـک کلید شـیمیایی عمل نموده و باعـث افزایش 	�

قدرت چسـبندگی چسـب کاشـی به سـطح پنل ها می شـود.

پـس از نصـب سـنگ یـا کاشـی، بندکشـی بـا اسـتفاده از مـلات بندکشـی 
کنـاف صـورت می گیـرد. ملات هـای بندکشـی کنـاف دارای پایـه سـیمانی 

بـوده و در رنگ هـای متنـوع تولیـد می شـوند*. 

کاشی  چسب  از  صرفا  کناف،  دیوارهای  روی  بر  کاشی  و  سنگ  اجرای  برای   *
کاشی  انواع چسب  در خصوص  بیشتر  اطلاعات  شود. جهت کسب  استفاده  کناف 
و ملات های بندکشی کناف و نحوه اجرای آن ها، به کاتالوگ »محصولات شرکت 

کناف گچ« رجوع شود.

نکات
فنی

در نصـب سـنگ و کاشـی، می تـوان بـا حفـظ فواصـل 	�
متعـارف اسـتادها )۶0 سـانتیمتر(، از یـک لایـه صفحـه 
لایـه  دو  جـای  بـه  18میلیمتـر  ضخامـت  بـا  گچـی 
اسـتفاده  میلیمتـر   12/۵ ضخامـت  بـه  گچـی  صفحـه 
نمـود. همچنیـن، در صـورت تقلیـل فواصـل اسـتادها به 
۴0 سـانتیمتر، می تـوان از یـک لایـه صفحـه گچـی بـا 
ضخامـت 12/۵یـا 1۵ میلیمتـر بـه جـای دو لایه صفحه 

گچـی بـه ضخامـت 12/۵ میلیمتـر اسـتفاده نمـود.
در دیوارهایـی کـه با سـنگ و کاشـی پوشـش می شـوند، 	�

اسـتفاده از صفحـات گچـی بـا لبـه گونیـا )VK( توصیـه 
می شـود. در صـورت اسـتفاده از صفحـات گچـی بـا لبـه 
پـخ دار )AK(، بایـد صفحات با بتونه و نـوار درزگیر کناف 
درزگیری شـوند )در سـاختارهای دو لایه، استفاده از نوار 

درزگیـر در لایـه زیرین لازم نیسـت(.
توصیـه می گـردد کـه عملیـات نصـب کاشـی بـا بنـد 	�

صـورت پذیـرد و از چسـباندن لبـه هـای کاشـی  ها بـه 
یکدیگـر خـودداری شـود.

در سـلول های تـر، توصیه می شـود که کاشـی کاری پس 	�
از اجـرای عایـق رطوبتی کف و پوشـش نهایـی کف انجام 

شود.
در محـل تقاطـع دیـوار بـا دیـوار یـا دیـوار با کـف، برای 	�

جلوگیـری از ایجـاد تـرک بایـد فاصلـه ای در نظـر گرفته 
شـود )چفـت(. پـس از اتمـام کاشـی کاری، تقاطع هـای 
مذکـور به وسـیله خمیـر درزبند مناسـب )نظیر چسـب 

سـیلیکون( درزبنـدی می شـوند.

چسب K1 Flex کناف:
جهت نصب کاشی های معمولی و گرانیتـی، سرامیک، موزاییک و سنـگ های طبیعـی سنگین 
بـا ابعاد بزرگ بر روی دیوار و کـف های پر رفت و آمـد و همچنین در محل هایی که درصد 

رطوبت بالاست یا شرایط غوطه وری وجود دارد )مانند سونا و استخر(

چسب K1 Plus کناف:
بـا  طبیعـی  و سنگ هـای  مـوزاییک  سرامیک،  گرانیتی،  و  معمولی  کاشی های  نصب  جهت 

ابعـاد کـوچک و متوسط بر روی دیوار و کف هـای پر رفت و آمد



نصب قرنیز
دیوارهای جداکننده کناف

۶2

نصب قرنیز. ۱8.۳
بـــرای اجـــرای قرنیـــز ســـنگی بـــر روی دیـــوار خشـــک، از چســـب 	�

ـــال  ـــر اعم ـــب، پرایم ـــرای چس ـــل از اج ـــود )قب ـــتفاده می ش ـــی اس کاش
می شـــود(.

بــرای اجــرای قرنیــز چوبــی بــر روی دیــوار خشــک، از چســب چــوب و 	�
ــچ TN اســتفاده می شــود. پی

ــر روی دیــوار خشــک، از چســب 	� ــرای اجــرای قرنیــز پــی وی ســی ب ب
فــوری و ســیلیکون اســتفاده می شــود. بــرای قرنیزهــای پــی وی ســی 
کــه بــه صــورت کشــویی )یــا کلیــک( اجــرا می شــوند، قطعــه کشــویی 

بــه وســیله پیــچ TN بــه ســاختار دیــوار متصــل می شــود.
ــه 	� ــاختار دو لای ــد از س ــوکار، بای ــورت ت ــه ص ــز ب ــرای قرنی ــرای اج ب

ــه دوم پوششــی )صفحــه روئیــن(  ــت، لای ــن حال اســتفاده نمــود. در ای
بــا فاصلــه از کــف اجــرا شــده تــا قرنیــز در فرورفتگــی بــه وجــود آمــده 

جاســازی شــود.

جزئیات اجرایی قرنیز چوبی
)به انفصال لایه کفسازی به منظور حذف پل صوتی توجه شود(

جزئیات اجرایی قرنیز سنگی توکار
)به جزئیات ویژه ساختارهای دارای کد حریق توجه شود(

    
  

TN 

خمیر درزبند
(براى ساختارهاى داراى
کدحریق از بتونه درزگیر
استفاده شود)

≥ 
25

         
 

 
    

      
(  )

قرنیـز
سنگى

(براى چسباندن نوار پنل)

معادل لایه هاى پوششى
(براى ساختارهاى داراى

کد حریق)

جزئیات اجرایی قرنیز پی وی سی
)اتصال کشویی(

جزئیات اجرایی قرنیز پی وی سی
)اتصال با چسب(

TN 
قطعه

کشویى
قرنیــز

پى وى سى
    

    
    



نصب رادیاتور
دیوارهای جداکننده کناف

۶3

نصب رادیاتور. ۱9.۳
بـرای نصـب رادیاتـور بـر دیوارهـای کنـاف، از سـازه پشـتیبان SP60 اسـتفاده می شـود. بـا اسـتفاده از ایـن سـازه، وزن رادیاتور به سـازه های دیـوار منتقل 
می شـود. سـازه پشـتیبان بـه وسـیله پیچ LN به اسـتادهای مجاور متصل می شـود. هر یـک از قلاب های نگـه دارنده رادیاتور، توسـط ۴ عدد پیچ سـرمته دار 

به سـازه پشـتیبان متصل می شـود.

"D"

"D"SP60      

LN 

  

"B"

"C"

 .     003    
        

  

"A"

LN SP60      

"A" "C""B"

جزئیات نصب رادیاتور



نصب جعبه آتش نشاني و تابلوی برق
دیوارهای جداکننده کناف

۶۴

نصب جعبه آتش نشاني و تابلوی برق. ۲0.۳
دیـــوار مناســـب جهـــت نصـــب جعبـــه آتـــش نشـــاني و تابلـــوی بـــرق 
تـــوکار، ســـاختار W116.ir مي باشـــد. اســـتفاده از ایـــن ســـاختار 
ـــق  ـــرق در عم ـــوی ب ـــا تابل ـــاني ی ـــش نش ـــه آت ـــه جعب ـــد ک ـــازه مي ده اج
ـــن  ـــتفاده از ای ـــا اس ـــن ب ـــود. همچنی ـــازي ش ـــرده و جاس ـــوذ ک ـــوار نف دی
ـــن  ـــه تامی ـــات مربوط ـــور تاسیس ـــت عب ـــي جه ـــاي خال ـــوار، فض ـــوع دی ن

مي شـــود.

اجراي قاب پیراموني. ۱.۲0.۳
ـــد  ـــدا بای ـــوکار، ابت ـــرق ت ـــوی ب ـــاني و تابل ـــش نش ـــه آت ـــب جعب ـــرای نص ب
ـــه  ـــاب بازشـــو، توصی ـــرای ســـهولت در اجـــرای ق ـــود. ب ـــاب اجـــرا نم ـــک ق ی
ـــرار  ـــود ق ـــای خ ـــو در ج ـــن بازش ـــتادهای طرفی ـــدا اس ـــه ابت ـــود ک می ش
ـــالا و  ـــی ب ـــر افق ـــوند. عناص ـــرا ش ـــر اج ـــتادهای دیگ ـــپس اس ـــه و س گرفت
ـــا،  ـــن رانره ـــول ای ـــد. ط ـــکیل می ده ـــر تش ـــدد ران ـــاب را دو ع ـــن ق پایی
بـــه انـــدازه عـــرض بازشـــو بـــه اضافـــه ۴0 ســـانتیمتر در نظـــر گرفتـــه 
ـــورت  ـــه ص ـــا ب ـــا، بال ه ـــر انته ـــانتیمتر از ه ـــدازه 20 س ـــه ان ـــود. ب مي ش
ـــر  ـــن دو ران ـــود. ای ـــم مي ش ـــر خ ـــر ران ـــورده و دو س ـــرش خ ـــر ب ـــي ب فارس
ـــچ  ـــتفاده از پان ـــا اس ـــه و ب ـــرار گرفت ـــاب ق ـــی ق ـــي و تحتان ـــش فوقان در بخ
ـــب  ـــگام نص ـــه در هن ـــوند ک ـــل می ش ـــاور متص ـــتادهاي مج ـــه اس ـــا ب موقت
ـــن  ـــچ TB تامی ـــط پی ـــازه توس ـــن دو س ـــان ای ـــی می ـــال نهای ـــات، اتص صفح

می گـــردد.

تقویت قاب پیراموني )فقط برای جعبه آتش نشانی(. ۲.۲0.۳
براي حصول اطمینان از استحکام ساختار )به ویژه در هنگام بروز حوادث، که 
نیروي زیادي به جعبه آتش نشانی وارد مي شود(، استادها در طرفین جعبه 
استاد  تقویتی، در کل طول  رانر  تقویت مي گردند.  رانر  توسط  نشانی  آتش 
اجرا می شود )با این توضیح که برای سهولت در نصب، رانر تقویتی را می توان 
قدری کوتاهتر برید تا در رانرهای سقف و کف نفوذ نکند(. برای این منظور، 
رانر تقویتی در سمت تاسیساتی توسط پیچ LB و در سمت نما موقتا توسط 
پرچ به استاد متصل گردیده که در هنگام نصب صفحات، اتصال نهایی میان 

این دو سازه توسط پیچ TB تامین می گردد.

نصب جعبه. ۳.۲0.۳
پـس از اجـراي قـاب پیراموني، جعبه آتش نشـانی یـا تابلوی برق به وسـیله 
پیـچ LB از سـطح داخلـي خـود به قـاب پیراموني متصل شـده، کـه این کار 

تعمیـر و نگهـداري آن را در زمـان بهـره برداري آسـان مي کند.

نصب صفحات. 4.۲0.۳
استفاده   FM پنل  از  نشاني،  آتش  جعبه  اطراف  فضاي  پوشش کاری  برای 
می شود، تا در زمان بهره برداري، دیوار در مقابل حریق و رطوبت مقاومت 
به  لزومی  برق  تابلوی  اطراف  فضاي  پوشش کاری  )برای  باشد  داشته  کافي 
محل  در  که  شود  دقت  نمی باشد(.  رطوبت  برابر  در  مقاوم  پنل  از  استفاده 

بازشو، باید لایه پوششي نهایي به صورت 'C' شکل بریده شود.

b/2b/2

b>a aa

نکته
فنی

در صورتـی کـه عـرض بازشـو بیشـتر از فاصلـه اسـتاندارد 
اسـتادگذاری باشـد، بایـد از اسـتاد کمکـی در فاصلـه میان 

دو اسـتاد اصلـی اسـتفاده نمود. 

نکته
فنی

نصـب جعبـه آتش نشـانی و تابلـوی بـرق روکار، تابع قواعد 
مربـوط به بارهـای طره ای می باشـد.

جزئیات قاب بندی در محل نصب جعبه آتش نشانی



نصب جعبه آتش نشاني و تابلوی برق
دیوارهای جداکننده کناف

۶۵

 
     

(   )LB 

  

.     003    
(         )

  

.  250         LB

TB 

 .  100         LB

 
  

     
(   ) 

.     003    
(         )

  

 .  250         LB
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اجرای تاسیسات الکتریکی
دیوارهای جداکننده کناف

۶۶

اجرای تاسیسات الکتریکی. ۲۱.۳
سیم کشی. ۱.۲۱.۳

در دیوارهـای کناف، سـیم کشـی بـه روش معمـول )لوله خرطومـی یا فلزی( 
صـورت می گیـرد. بـرای عبور تاسیسـات افقـی، بازشـوهایی بر روی اسـتادها 
وجـود دارد. عـلاوه بر بازشـوهای کارخانه ای موجود بر روی اسـتادها، می توان 
بـر روی ایـن سـازه ها بازشـوهای اضافـی جهـت عبور تاسیسـات ایجـاد نمود. 

ابعـاد و تعـداد بازشـوهای اضافی بر اسـاس جـدول 3-3 تعیین می شـود.
b

2x
 b

≤ b -20 mm

≤
≥

≥
b≤

2x
 b≥ 10

≥ 10

b

2x
 b≥

≤ 
b

بازشوهای اضافی: ۳-۳جدول 

تعداداستاد
لایه های پوششی

حداکثر
بازشوهای اضافی

C(W) 70(75)/100
1 عدد برای هر استادتک لایه

2 عدد برای هر استادچند لایه

C(W) 501 عدد برای هر استادچند لایه

ابعاد مجاز بازشوهای تاسیساتی اضافی در استادها بازشوی کارخانه ای موجود بر روی استاد

نصب کلید، پریز و جعبه تقسیم. ۲.۲۱.۳
نصب قوطی های برق در دیوارهای کناف به دو روش صورت می گیرد:

نصـب قوطی هـای بـرق فلـزی تـوکار: مزیـت ایـن روش، ایسـتایی 
بسـیار خـوب قوطـی و اسـتقامت و دوام در زمـان بهره برداری می باشـد. 
 F47 SC47 و سـازه  اتصـال سـازه پشـتیبان  از قطعـه  ایـن روش  در 
اسـتفاده می شـود. قوطـی برق هـای فلـزی متـداول در بـازار، دارای ابعاد 
)عمـق( x ۴0 )عـرض( x 70 )ارتفـاع( 70 میلیمتـر بـوده کـه عمدتـا در 
دیوارهـای بنایی اسـتفاده می شـود. بـه دلیل فراوانـی و آشـنایی پیمانکاران 
تاسیسـاتی بـا ایـن نـوع قوطـی بـرق، اسـتفاده از آن در دیوارهـای خشـک 
نیـز معمـول شـده اسـت. بـرای دیوارهای تـک لایـه می تـوان از قوطی های 
بـرق بـه عمـق ۴0 میلیمتـر اسـتفاده نمـود؛ امـا بـرای دیوارهـای دو لایـه، 
اسـتفاده از قوطی هـای بـرق بـا عمـق ۶0 میلیمتـر توصیـه می گـردد. نکته 
مهـم در اسـتفاده از قوطی هـای برق با عمـق ۶0 میلیمتر، وجـود فاصله 2۵ 

میلیمتـری میـان ورودی لولـه بـرق و لبـه قوطـی می باشـد. فاصلـه مذکور، 
داخـل ضخامـت صفحـات نفوذ کـرده و اتصال مناسـب میان کلیـد و پریز با 

قوطـی بـرق را امـکان پذیـر می نماید.

روش نصب:
سـازه پشـتیبان )شـامل قطعـه اتصـال SC47 و سـازه F47( به وسـیله 	�

پیـچ LN بـه اسـتادهای مجـاور متصل می شـود.
قوطی برق به وسیله پیچ LB به سازه پشتیبان متصل می شود.	�
در محـل قوطـی بـرق، پنـل به وسـیله گردبر بـرش داده می شـود. اندازه 	�

قطـر گردبـر بایـد بـه گونـه ای انتخـاب شـود که سـطح برش خـورده به 
صـورت یـک دایـره محـاط در قوطی بـرق در آید.

بـا اسـتفاده از اره چاقویی و سـوهان، حفـره موجود به صـورت یک مربع 	�
شـکل داده می شود.

300 mm

LN          
F47     

SC47    

LB 

جزئیات نصب قوطی برق با سازه پشتیبان
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۶7

  LN 

SC47  

F47     LB 

  LN 

SC47  

F47     LB 

  

F47     SC47  

LN 

LB 

40 mm
≥ 12.5 mm

  

F47     SC47  LB 

LN 

60 mm
≥ 25 mm

جزئیات نصب قوطی برق با سازه پشتیبان )دیوار دو لایه(

جزئیات نصب قوطی برق با سازه پشتیبان )دیوار دو لایه(

جزئیات نصب قوطی برق با سازه پشتیبان )دیوار تک لایه(

جزئیات نصب قوطی برق با سازه پشتیبان )دیوار تک لایه(
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 F47 به صورت کشویــی در ســازه SC47 قطعـه اتصــال
قـرار می گیـرد

1

تاسیسات تکمیل شده

۴

اتصـال سـازه پشتیبـان به استادهای مجـاور

2

خروجی هـای تاسیسـاتی بـه وسـیله اره چاقویـی و سـوهان 
ایجـاد می شـود )در نصـب قوطی هـای بـرق فلـزی بـا سـازه 
پشـتیبان، بـرش کاری خروجـی قبـل از نصـب پنـل صورت 

می گیـرد(

۵

اتصال قوطی برق به سازه پشتیبان

3

قوطی برق می توانــد پس از نصب پنل، به سـازه پشتیبــان 
شود متصل 

۶
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خروجی های تاسیساتی به وسیله گردبر ایجاد می شوند

1

گیره ها توسط پیچ گوشتی جمع می شوند

۴

گیره هـای متحـرک قوطـی بـرق توسـط پیچ گوشتــی قابل 
می باشـند تنظیم 

2

گیره هـا بـا پنل درگیر شــده و قوطـــی بـرق در جای خود 
می شـود محکم 

۵

در حالـــی که گیره ها باز هسـتند، قوطـــی بــرق در محل 
خـود قـرار می گیرد

3

پس از نصب قوطی، پریز برق نصب می شود

۶

نصب قوطی های برق ویژه دیوار خشک
در این روش، از قوطی های پلاستیکی که ویژه این نوع دیوارها طراحی و تولید شده اند استفاده می شود.

این روش دارای مزایای زیر است:

حذف سازه پشتیبان	�
نصب آسان در هر نقطه از دیوار 	�
قابل تنظیم و هماهنگ با افزایش تعداد لایه های پوششی دیوار	�
عمق نفوذ کم	�
تولید قوطی ها به صورت چند تایی و متصل به هم	�

روش نصب:
مرکز هندسی قوطی برق بر روی صفحه گچی تعیین می شود.	�
صفحه گچی به وسیله گردبر برش داده می شود )با قطر متناسب با قوطی برق مورد مصرف(.	�
ــا 	� ــه وســیله پیــچ، قابــل تنظیــم می باشــد. ب ــوده کــه ب ــوع قوطــی دارای دو عــدد گیــره ب ایــن ن

ــا پنــل درگیــر  ــرق ب اســتفاده از یــک پیــچ گوشــتی، فک هــای گیره هــا جمــع شــده و قوطــی ب
ــود. ــل می ش ــه آن متص و ب

نکات
فنی

جهــت بــرش پنــل در محــل قوطــی بــرق، بایــد از ابــزار و روش اجرایــی مناســب اســتفاده نمــود؛ در غیــر ایــن صــورت، کیفیــت کار بــه 	�
انــدازه قابــل توجهــی کاهــش خواهــد یافــت.

در دیوارهــای خشــک، بایــد از نصــب پشــت بــه پشــت قوطی هــای بــرق پرهیــز نمــود. عــدم رعایــت ایــن نکتــه، عملکــرد دیــوار را در 	�
برابــر حریــق و صــوت، بــه میــزان قابــل توجهــی کاهــش خواهــد داد.

قوطی برق پلاستیکی
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نصب چهارچوب در. ۲۲.۳
آماده سازی چهارچوب. ۱.۲۲.۳

در ایـران، غالبـا از مقاطـع فلـزی باز بـرای چهارچوب در اسـتفاده می شـود. 
قبـل از نصـب چنیـن چهارچـوب هایـی، پیـش بینی هـای زیـر لازم خواهد 

بود:
اندازه دهانه باز مقطع فلزی باید متناسب با ضخامت دیوار باشد.	�
)در 	� فلـزی  قائـم چهارچـوب، حداقـل سـه عـدد صفحـه  در دو عضـو 

هـر طـرف( بـه وسـیله اتصـال جوشـی تعبیـه می شـود. همچنیـن یـک 
عـدد صفحـه فلـزی در عضـو افقـی چهارچـوب تعبیـه می گـردد. ارتفاع 
ایـن صفحـات حداقـل 10سـانتیمتر، عـرض آن هـا متناسـب بـا عـرض 
چهارچـوب و ضخامـت آن هـا معادل بـا ضخامـت ورق چهارچوب )حدود 
2 میلیمتـر( می باشـد )شـکل مقابـل، موقعیـت اتصـال صفحـات فلـزی 
بـه چهارچـوب را نمایـش می دهـد(. تعبیـه ایـن صفحـات، بـرای نصـب 

چهارچـوب بـه قـاب پیرامونـی لازم اسـت.

اجرای قاب پیرامونی. ۲.۲۲.۳
برای نصب چهارچوب در، باید یک بازشو به ترتیب زیر اجرا نمود: 

در مجـاورت چهارچـوب، بخشـی از رانـر کـف )به انـدازه 20 سـانتیمتر( 	�
بـرش خـورده و رو بـه بـالا خـم می شـود )در صورتـی کـه رانـر بـر روی 
کـف سـازه ای اجرا شـده باشـد، نیـازی به برش آن نیسـت، چـرا که پس 

از اجـرای کفسـازی، ایـن بخـش از رانـر در کـف دفن خواهد شـد(. 
اسـتادها در رانـر سـقف و کـف و خم هـا قـرار می گیرنـد. بالای اسـتادها 	�

بـه وسـیله پیـچ LB بـه رانـر سـقف پیـچ شـده و پاییـن آن هـا موقتـا به 
وسـیله پانـچ بـه رانر کـف و خم هـا متصل می گـردد که در هنـگام نصب 
صفحـات، اتصـال نهایـی پایین اسـتادها توسـط پیـچ TB تامیـن می گردد. 

نعـل درگاه 	� بـه عنـوان  رانـر  از یـک قطعـه  قـاب،  فوقانـی  در بخـش 
اسـتفاده می شـود. طـول ایـن سـازه، بـه انـدازه عرض بازشـو بـه اضافه 
۴0 سـانتیمتر در نظـر گرفتـه می شـود. بـه انـدازه 20 سـانتیمتر از هر 
انتهـا، بال هـا بـه صـورت فارسـی بـر برش خـورده و دو سـر رانـر رو به 
پاییـن خـم می شـوند )جهـت بـرش بـال رانـر باید بـه نحوی باشـد که 
زائـده بـه وجود آمده، بر روی اسـتاد تکیه داشـته باشـد(. عضـو حاصله 
بـه نحـوی در بخـش فوقانـی قاب قـرار داده می شـود که دهانـه باز آن 
رو بـه سـقف باشـد. ایـن نعـل درگاه بـا اسـتفاده از پانـچ به اسـتادهای 

مجـاور متصـل می شـود.
دو قطعـه اسـتاد بـه عنـوان زیرسـازی در محـل کتیبـه نصـب می شـود. 	�

بـرای ایـن منظـور دو قطعـه اسـتاد بـه انـدازه ارتفـاع کتیبـه منهـای ۵ 
میلیمتـر )بـرای سـهولت اجـرا( در رانـر نعـل در گاه و رانـر سـقف قـرار 
می گیرنـد. ایـن دو سـازه به رانر هـا متصل نمی شـوند تا در هنـگام نصب 

صفحـات، قابلیـت جابجایـی و تنظیم داشـته باشـند. 

نصب چهارچوب. ۳.۲۲.۳
چهارچـوب در توسـط پیـچ LB، در محـل صفحـات نصـب بـه اسـتادهای 
طرفیـن متصـل می گـردد. از نظـر سلسـله مراتـب اجرایـی، ابتدا یک اسـتاد 
بـه طـور شـاقول نصـب و چهارچوب در محل خود مسـتقر می شـود. سـپس 
اسـتاد دوم نصـب و چهارچـوب بـه صـورت شـاقول و تـراز بـه هر دو اسـتاد 
متصـل می گـردد. در انتهـا نعـل درگاه در محـل خود مسـتقر و به اسـتادها 

و چهارچـوب متصـل می شـود.

تقویت قاب پیرامونی. 4.۲۲.۳
بـرای حصـول اطمینـان از اسـتحکام سـاختار )به ویـژه جهـت جلوگیری از 
انتقـال لرزش هـای ناشـی از بـاز و بسـته شـدن در(، اسـتادها در طرفیـن 
چهارچـوب توسـط رانـر تقویـت می گردند. رانـر تقویتی، در کل طول اسـتاد 
اجـرا می شـود )بـا ایـن توضیح که بـرای سـهولت در نصـب، رانـر تقویتی را 
می تـوان قـدری کوتاهتـر بریـد تـا در رانرهـای سـقف و کـف نفـوذ نکنـد(. 
بـرای ایـن منظـور، رانـر تقویتی موقتا توسـط پرچ به اسـتاد متصـل گردیده 
کـه در هنـگام نصـب صفحات، اتصـال نهایی میان این دو سـازه توسـط پیچ 

TB تامیـن می گـردد.

توضیح

 2۵ وزن حداکثـر  بـا  درهـای  بـرای  الذکـر  فـوق  مراتـب 
ابعـاد متعـارف مناسـب اسـت. بـرای اجـرای  کیلوگـرم و 
 UA درهـای بـا وزن و ابعـاد نامتعـارف، اسـتفاده از پروفیل
و یـا سـازه کشـي فـولادی و انتقـال بـار بـه بدنـه اصلـي 
سـاختمان لازم خواهـد بـود )بـه طـور معمـول از قوطـی 
فـولادی اسـتفاده می شـود( در صـورت اسـتفاده از پروفیل 
قوطـی فـولادی تعییـن مقطـع مـورد نیـاز جهـت سـازه 
مذکـور، بـر حسـب بـار در مـورد مصـرف و ارتفـاع طبقه و 
بـدون در نظـر گرفتـن نقـش دیوار کنـاف در تحمـل بارها، 
توسـط طـراح می بایـد تعییـن گـردد )در واقع، سـازه مورد 
نظـر ماننـد سـتونی اسـت کـه دیـوار کنـاف بـه آن منتهی 

گردیـده اسـت(.

صــفحه نصـــب

چهارچوب در

محل قرارگیری صفحات نصب در چهارچوب های فلزی

نصب صفحات. ۵.۲۲.۳
دقت شود که در محل بازشو، باید پنل به صورت »L« شکل بریده شود.
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جزئیات قاب بندی و تقویت بازشوی در

زیرسازی فلزی دیوار در ترکیب با بازشوی در

پوشش کاری سمت دوم )به اصول حصیرچینی پنل ها در دو سمت دیوار توجه شود( پوشش کاری سمت اول )به برش L شکل پنل ها در محل بازشو در توجه شود(
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)W111.ir( جزئیات نصب چهارچوب در

)W112.ir( جزئیات نصب چهارچوب در

)W115.ir( جزئیات نصب چهارچوب در
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≤ 3abb b b b≤ 5ab

aa a aaa a aaa a a aa a a

≤ 6.50 m≤ 600 m
≤ 4.00 m

دیواردهانه دردیوار

بدون محدودیت ارتفاع
ارتفاع دیوار
ارتفاع دیوار

UA پروفیل

UA پروفیل

پروفیل CW به عنوان سازهپروفیل UA به عنوان سازه

3a تا :
4a تا :
5a تا :

فاصله بین پروفیل ها

دیواردهانه دردیوار

بدون محدودیت ارتفاع
فاصله بین پروفیل ها

UW پروفیل

CW پروفیل
فاصله بین پروفیل ها

TB پیچ

UW پروفیل

UA پروفیل
نبشى پروفیل UA در
گوشه چهارچوب در

پنل گچى کناف

رى
راس

 س
یق

 عا
وار

ن

TB پیچ
پنل گچى کناف

UW پروفیل

UA پروفیل
نبشى پروفیل UA در
گوشه چهارچوب در

رى
راس

 س
یق

 عا
وار

ن
 در

فاع
 ارت

داد
امت

در 

 UW پروفیل

 UA پروفیل
نبشى پروفیل UA در
گوشه چهارچـوب در

TB پیچ
پنل گچى کناف

 حداکثر وزن در: ۳-4جدول 

UA پروفیل CW پروفیل

UA 150 UA 125 UA 100 UA 75 UA 50 CW

≥150kg ≥125kg ≥100kg ≥75kg ≥50kg ≥25kg

نبشی پروفیل )UA( در چهارچوب بالا و پایین در

)CW( و )UA( حداکثر دهانه در با پروفیل های

چهارچوب در با پروفیل )W113.ir-(UA بدون کد حریقچهارچوب در با پروفیل )W115.ir-(UA بدون کد حریقچهارچوب در با پروفیل )W116.ir-(UA بدون کد حریق

UA چهارچوب در با سازه های
برای درهای با وزن بالاتر از 2۵ کیلوگرم و ابعاد نامتعارف، علاوه بر اجرای سازه کشی فولادی، می توان از پروفیل های UA نیز استفاده نمود.
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بـرش انتهـای رانرهای کـف )در محل بازشـوی در( به اندازه 
سانتیمتر  20

1

نصب استاد اول

۴

استقرار چهارچوب در

7

نصب رانر کف

2

اتصال پایین استاد با پانچ

۵

نصب استاد دوم

8

خم کردن انتهای رانر کف

3

LB اتصال بالای استاد با پیچ

۶

اتصال پایین استاد با پانچ

9

LB اتصال بالای استاد با پیچ

10

اتصال چهارچوب به استاد اول

11

اجرای چهارچوب در 
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چهـارچــوب توسـط پیچ LB در محــل صفحـات نصـب به 
اسـتادها متصل می شـود

13

خم کردن انتهای رانر نعل درگاه

1۶

علامـت گـذاری انتهـای رانر نعـل درگاه به صورت فارسـی بر 
)به اندازه 20 سـانتیمتر(

1۴

استقرار رانر نعل درگاه

17

برش انتهای رانر نعل درگاه

1۵

اتصال رانر نعل درگاه به استادها با پانچ

18

استقرار استادهای کتیبه 

19

تقویت استاد اول با رانر

20

تقویت استاد دوم با رانر

21

اتصال چهارچوب به استاد دوم

12

رانر تقویتی توسط پرچ به استاد متصل می شود 

22

قاب بندی و تقویت بازشوی در تکمیل شده

23
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اجرای استادهای دیوار

2۴

زیرسازی تکمیل شده

2۵

اجـرای پنـل اول دور چهارچـوب )پنل هـا به صـورت L برش 
داده می شـوند(

2۶

اجرای پنل دوم دور چهارچوب

27

پنل گذاری در یک سمت دیوار تکمیل شده

28

اجرای پنل چهارم دور چهارچوب

31

عایق گـذاری  از  پـس  چهـارچوب  دور  سـوم  پنـل  اجـرای 
)پنل ها نسبت به سمت اول بصـورت حصیرچین اجرا می شوند(

29

تکمیـل  و  چهارچـوب  دور  حاشـیه  در  پنـل  زنـی  پیـچ 
ری پوشـش کا

32

پیچ زنی پنل در حاشیه دور چهارچوب

30
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نصب دریچه دسترسی )بازدید(. ۲۳.۳
دریچه هـای بازدیـد ویـژه سـاختارهای خشـک در انـواع گوناگـون )به لحاظ 
شـکل، ابعـاد و خصوصیـات عملکـردی( توسـط شـرکت کنـاف تولیـد و بـه 

می گردند*. عرضـه  بـازار 

روش نصب:
بـا توجـه به ابعـاد و موقعیـت دریچـه و فاصله سـازه گذاری، ممکن اسـت 	�

دریچـه بازدیـد بـه صورت سـاده یا بـا تعبیه یـک قاب کمکی نصب شـود 
)قـاب کمکـی، زمانـی مورد نیاز خواهد بود که مسـیر اسـتادها قطع شـود 
یـا فاصلـه میان لبه قـاب دریچه و اسـتادهای مجاور از اندازه مجاز بیشـتر 
باشـد(. در صـورت نیـاز، ابتـدا قـاب کمکـی بـا اسـتفاده از دو قطعـه رانـر 
)متصـل بـه اسـتادهای طرفین( اجرا می شـود. توجه شـود کـه فاصله آزاد 
میـان لبـه قاب دریچـه و سـازه های مجاور )حداقـل در دو لبه هم راسـتا( 

بایـد بیـش از 30 و کمتـر از 100 میلیمتـر در نظر گرفته شـود.
بـرای بـرش محـل دریچه بـر روی پنل، باید ابعـاد قـاب پیرامونی دریچه 	�

در نظر گرفته شـود. برای برشـکاری و پرداخت از اره چاقویی و سـوهان 
اسـتفاده می شود.

دریچـه در محـل خـود بـه نحـوی مسـتقر می شـود کـه لـولای آن بـه 	�
سـمت پاییـن قرار گیرد؛ سـپس به وسـیله پیـچ TB )به فواصـل حداکثر 

1۵ سـانتیمتر( بـه پنـل نصب می شـود.
دایره  با  کناف،  بازدید  دریچه  انواع  خصوص  در  بیشتر  اطلاعات  کسب  جهت   *

مهندسی فروش شرکت کناف تماس حاصل شود.

نکات
فنی

در هنـگام انتخـاب دریچـه بازدیـد، بایـد بـه ضخامـت 	�
نمـود. توجـه  پوششـی  لایه هـای 

در سـلول های تـر، نـوع لـولای دریچـه متفـاوت بـوده و 	�
بایـد از دریچه ویژه سـطوح کاشـی کاری شـده اسـتفاده 
نمـود )در هنـگام نصـب دقت شـود که صفحـه متحرک 
دریچـه بازدیـد بـه نحـوی بـا کاشـی پوشـش گـردد که 

بندهـای آن بـا دیـوار هماهنگ باشـد(.
در ساختارهای دارای کد حریق، دریچه بازدید باید از نوع 	�

مقاوم در برابر حریق انتخاب و با جزئیات ویژه اجرا شود**.

علامت گذاری محل دریچه )با استفاده از قاب دریچه(

1

قرار دادن پنل دریچه در درون قاب

۴

برش محل دریچه

2

دریچه نصب شده

۵

اتصال قاب دریچه

3

بازدید در ساختارهای  بیشتر در خصوص نصب دریچه  اطلاعات  ** جهت کسب 
دارای کد حریق، با دایره پشتیبانی فنی شرکت کناف تماس حاصل شود.
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بنـــدي قاب      رانــر 
 (درصــورت لــزوم)

ــد بازدیـ دریچه      
ــا پنـــل 12/5 م.م  ب
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بنـــدي (درصــورت لــزوم) قاب     رانــر 
ــداســـتاد بازدیـ دریچه       5

            

        

    

 

  
  

        

  
(  )

 
       

جزئیات نصب دریچه بازدید در دیوار کاشی کاری شدهجزئیات نصب دریچه بازدید

نصب دریچه در صورت برش سازهنصب دریچه بین دو سازه با توجه به ابعاد

دریچه
بازدید

دریچه بازدید

استاد
رانر قاب بندى

فواصل سازه ها

دریچه بازدید

استاد

فواصل سازه ها

استاد
قاب بندى

رانر قاب بندى
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اجرای خروجی تهویه. ۲4.۳
بـرای اجـرای خروجـی تهویـه، ابتدا بایـد یک قـاب کمکی با اسـتفاده از 	�

قطعـات رانر و اسـتاد اجـرا نمود.
سـپس یـک قـاب چوبـی )ویژه نصـب کانال( توسـط پیچ به قـاب کمکی 	�

می گردد. متصـل 
پـس از تکمیـل مرحلـه قاب بنـدی، نصـب پنـل صـورت می گیـرد. برای 	�

بـرش محـل دریچـه بـر روی پنـل، از اره چاقویـی و سـوهان اسـتفاده 
می شـود.

در انتها دریچه به وسیله پیچ یا میخ به قاب چوبی متصل می گردد.	�

     

         

      

 

 
(     )

 
(     )

 

     

  

TN 

    

TB 

 

     

 

     

بنـــدي قاب     رانــر 

اســـتاد

ــی چوب قاب    

TB ــچ پیـ

ــانچ پـ

ــوي تهویـــه بازشـ

a

b/2b/2

a b>a

بنـــدي قاب     رانــر 

اســـتاد

ــی چوب قاب    

TN ــچ پیـ

ــوي  بازشـ
تهویـــه

اســـتاد

ــانچ پـ

a a a

a : فواصل استادها از یکدیگر

جزئیات قاب بندی و نصب دریچه تهویه در محل کتیبه در )نما(

جزئیات قاب بندی بازشوی تهویه در دیوار

جزئیات قاب بندی و نصب دریچه تهویه در محل کتیبه در )برش(
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اجرای دیوار قوس دار. ۲۵.۳
اجرای زیرسازی. ۱.۲۵.۳

بـرای اجـرای زیرسـازی در دیوارهـای قـوس دار، در رانرهـا برش هایی ایجاد 
می شـود تـا بدیـن ترتیب سـازه ای منعطف حاصل شـود. با اسـتفاده از عامل 
اتصـال مناسـب، رانرهـای برش خـورده با فواصـل حداکثر 30 سـانتیمتر به 
کـف و سـقف متصـل می شـوند. پـس از نصـب رانرهـا، اسـتادها بـا فواصـل 
حداکثـر 30 سـانتیمتر در رانرهـا قـرار گرفتـه و توسـط پانـچ در جای خود 

می گردند. تثبیـت 
جهـت خـم کـردن صفحـات روکـش دار گچـی و اجرای سـطوح منحنـی، از 

روش هـای زیـر اسـتفاده می گردد:

ایجاد قوس به روش خشک. ۲.۲۵.۳
از ایـن روش بـرای اجـرای قوس هـای بـا شـعاع بـزرگ اسـتفاده می شـود. 
در ایـن روش، قـوس بدسـت آمـده تابـع شـکل زیرسـازی خواهد بـود. برای 
پوشـش کاری، غالبـاً از پنل هـای کـم ضخامـت در چنـد لایه اسـتفاده شـده 
کـه بـه صـورت افقـی نصـب می شـوند. صفحات گچـی با فشـار و بـه تدریج 
بـر روی زیرسـازی خـم شـده و به وسـیله پیچ TN بـر روی اسـتادها متصل 

و محکـم می گردنـد.

        

  

TN 

.  6/5    
(    )

دیوار قوس دار )اجرا به روش خشک(
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ایجاد قوس به روش تر. ۳.۲۵.۳
در ایـن روش، از یـک قالـب مخصـوص )مطابـق شـکل( اسـتفاده مي شـود 
و مي تـوان قوس هـاي بـا شـعاع کوچکتـری نسـبت بـه روش خشـک ایجـاد 

نمـود. بـراي ایـن منظـور مراحـل زیـر انجام مي شـود:
صفحـه گچـي را بـر روي یـک شاسـي سـاخته شـده از سـازه هاي کناف 	�

)یـا مشـابه( بـه نحـوي قـرار داده که سـطحي که قـرار اسـت در معرض 
فشـار قـرار گیـرد، رو به بالا باشـد. ابعاد شاسـي مذکـور باید بـه گونه اي 
باشـد کـه لبه هـاي صفحـه از آن بیـرون بزنـد؛ بدیـن ترتیب لبه هـا آزاد 

بـوده و آب اضافـه از لبه هـا سـرریز مي شـود. 
بـا اسـتفاده از غلطـک سـوزني، کاغـذ روکش سـطحي که قرار اسـت در 	�

معـرض فشـار قرار گیـرد حفره دار مي شـود )حرکـت غلطک بایـد در دو 
جهـت طولـي و عرضـي پنل صـورت پذیرد(.

سـطح مذکـور را بـه وسـیله آب پاش دسـتي یا غلطک حولـه اي خیس و 	�
چنـد دقیقـه صبـر کـرده تا آب جذب پنل شـود. ایـن کار آن قـدر تکرار 

مي شـود تـا پنل به حد اشـباع برسـد.
صفحـه اشـباع شـده بـر روي قالب مخصـوص قـرار داده شـده و لبه هاي 	�

دو سـر آن توسـط یـک قطعـه پروفیـل )فـک ثابـت( و یک قطعـه چوب 
چهـار تراش )فـک متحـرک( مهار مي شـود.

دو عـدد سـازه بـر لبه هـاي صفحـه قـرار داده شـده و به وسـیله چسـب 	�
نـواري بـه یکدیگـر محکـم مي شـوند. صفحـه مهار شـده از قالـب خارج 

شـده و اجـازه داده می شـود کـه آب اضافـه خـود را از دسـت بدهـد.
صفحه خشک به شکل قالب مورد نظر در آمده و آماده نصب مي باشد. 	�

شعاع قوس مجاز
شـعاع هاي قـوس قابـل اجـرا در دو روش خشـک و تر، تابـع ضخامت صفحه 

اسـت. شـعاع قـوس مجـاز را مي توان بـا توجه به جـدول زیر تعییـن نمود.

طول صفحه
طـول صفحـه اي کـه قـرار اسـت قـوس داده شـود را مي تـوان از رابطه هـاي 

زیـر تعییـن نمود:

نکته
فنی

از  مي تـوان  کوچـک،  شـعاع  بـا  قوس هـاي  ایجـاد  بـراي 
صفحـات کـم ضخامت در چند لایه اسـتفاده نمـود. به طور 
مثـال، مي تـوان از دو لایـه پنل با ضخامـت ۶/۵ میلیمتر به 
جـاي یـک لایـه پنـل بـا ضخامـت 12/۵ میلیمتر اسـتفاده 

نمود.

جدول شعاع قوس مجاز: ۳-۵جدول 

r شعاع قوس
]mm[ d ضخامت پنل

]mm[قوس تر قوس خشک
≤300 ≤1000 6.5

≤500 ≤2000 9.5

≤1000 ≤2750 12.5

* اجرای خم فقط در جهت طولی پنل صورت می گیرد

جدول طول خم شونده L: ۳-6جدول 

L طول قطعه خم شونده

زاویه 90 درجه
r. π

L=
2

L= r. π زاویه 180 درجه

تمامی زاویه های تا 180 درجه
⍺ .r. π

L=
180

ــی قفــل چوب

پنـــل

ــی نبشــ

(L
ه (

وند
شــ

م 
 خ

ــه
طع

ل    ق
طو

ود)
شــ

ی   
م      م

جا
م ان

 خ
ل ،

نـــ
ی پ

ولــ
 ط

ت
جه

در 
) 

قالب ویژه شکل دهی صفحات گچی

r

d

شـــارسمت    
ف تحــت

نماي     کــار سمت     

d

r
فشـــارسمت     تحــت

نماي      کــارسمت     

قوس کوژ و کاو

مثـال: بـراي اجـراي یـک نیـم دایره بـا شـعاع قـوس ۵0 سـانتیمتر باید از 
پنل با ضخامت 9/۵ )یا ۶/۵( میلیمتر و به طول )سـانتیمتر 1۵7= 3/1۴ ×۵0( 

اسـتفاده نمود.
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ایجاد قوس به روش برش کاغذ روکش. 4.۲۵.۳
در ایـن روش، کاغـذ روکـش یـک سـمت پنل بـه فواصـل کوتاه و به شـکل 
شـیار های مـوازی، بـرش داده می شـود؛ در نتیجـه یک صفحـه انعطاف پذیر 
بـه دسـت می آیـد. با اسـتفاده از ایـن روش، قوس های با شـعاع ۵0 میلیمتر 
و بیشـتر قابـل اجـرا می باشـند. بـرای اجـرای قـوس بـه ایـن روش، مراحل 

زیـر انجام می شـود:

بـا اسـتفاده از اره دوار، بـر روی سـطح پنـل شـیارهای موازی بـه فواصل 	�
کوتـاه ایجاد می شـود.

صفحـه شـیار خورده بـر روی قالـب مخصوص قرار داده شـده و شـیارها 	�
توسـط بتونـه درزگیـر کنـاف کاملا پر می شـوند. 

پـس از خشـک شـدن بتونـه، صفحـه از قالب خارج شـده و سـطح دیگر 	�
آن توسـط بتونـه درزگیر یا گچ پوششـی کناف پوشـیده شـده، به نحوی 

کـه یک سـطح یکنواخـت و صاف حاصل شـود.
صفحه شکل یافته آماده نصب می باشد.	�

          =      

r r

   
   

   

   

کاغذ روکش پنل
گچ پوششى

شیارها با بتونه درزگیر
پر مى شوند

کاغذ روکش پنل
گچ پوششى

شیارها با بتونه درزگیر
پر مى شوند

بتونه درزگیر

       

     

  
      

       
 

TN  

(Flex 100)

تسمه فلزى پشتیبان
درز به پهناى 100 م.م

 و ضخامت 0/6 م.م

نوار و بتونه درزگیر

 
 

TN 
(Flex 100)

تسمه فلزى پشتیبان
درز به پهناى 100 م.م

 و ضخامت 0/6 م.م

بتونه درزگیر

   

    
     

اتصال پنل ها توسط بتونه درزگیر

شیارها با بتونه درزگیر
پر مى شوند

کاغذ روکش پنل
(سطح شیار نخورده) به
سمت نما قرار مى گیرد

   

 
 

TN 

    
     

پوشش کل سطح با گچ پوششى
یا بتونه درزگیر

کاغذ روکش پنل
(سطح شیار نخورده) به
سمت نما قرار مى گیرد

کاغذ روکش پنل(سطح شیار نخورده)
به سمت نما قرار مى گیرد

قالب ویژه شکل دهی صفحات گچی

پوشش کاری دو لایه و تک لایه

پنل برش خورده با شیارهای موازی

قوس کوژ و کار

جزئیات درزگیری و اتصال لبه ها با تسمه فلزی پشتیبان

کنج قوس دار با پوشش تک لایهکنج قوس دار با پوشش دو لایه
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اجرای ابزار. ۲6.۳
ابزار گچی. ۱.۲6.۳

برای اجرای ابزار گچی )به روش تر(، به روش زیر عمل می شود:

ابتـدا نـوار چسـب جداکننـده کنـاف )در یـک یـا چنـد ردیف( بـر روی 	�
سـطح سـقف اجـرا شـده، به نحـوی که کل سـطح تمـاس ابزار با سـقف 

پوشـیده شـده و میـان ابـزار و سـقف انفصـال ایجاد شـود.
بـا اسـتفاده از مالـه یـا کاردک دندانه دار، یـک لایه بتونـه درزگیر کناف 	�

بـه صـورت شـانه ای بر روی سـطح دیوار )در محـدوده اجرای ابـزار( اجرا 
. می شود

پـس از خشـک شـدن لایه بتونـه، ابـزار گچی بـه روش متـداول بر روی 	�
آن اجـرا می شـود.

پـس از خشـک شـدن ابـزار، اضافـات نـوار چسـب جداکننده به وسـیله 	�
تیـغ برش جـدا می شـود.

تذکر

 در ایـن روش، ابـزار تنهـا بـه دیوار متصل اسـت؛ لذا اجرای 
ابـزار بـا انـدازه و وزن غیـر متعـارف توصیـه نمی شـود. در 
صـورت نیـاز، بـرای ایجـاد اسـتحکام بیشـتر می تـوان در 
محـل اسـتادها پیچ هـای TN اضافـی را به عنـوان گل میخ 
اجـرا نمـود. در ایـن صـورت باید از پیـچ TN بلند اسـتفاده 
نمـود، بـه نحـوی کـه ضمـن عبـور از لایه هـای پوششـی و 
نفـوذ در سـازه، بخشـی از پیـچ از سـطح پنل بیـرون بماند. 

ابزار پیش ساخته. ۲.۲6.۳
ایـن ابزارهـا از جنـس پلـی یورتـان یـا پلـی اسـتایرن بـوده کـه بـا چسـب 
مناسـب )نظیـر چسـب چوب( بـر روی سـاختار نصب می شـوند. به واسـطه 

تولیـد صنعتـی ایـن قطعـات، سـطح زیـر کار بایـد صـاف و گونیا باشـد.

ابزار پیش ساخته گچی



اجرای دیوارک
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8۵

اجرای دیوارک. ۲7.۳
بـرای اجـرای دیوارهـای کوتاهـی که به سـقف متصل نمی شـود )دیـوارک(، 
 ،)UA بایـد بـا اسـتفاده از یـک سـازه کمکـی )قوطـی فـولادی یـا پروفیـل
سـر آزاد دیـوار را بـه سـاختارهای جانبـی )دیـوار، سـتون و ...( متصل نمود. 
سـازه مهـار کننـده بـر اسـاس دهانـه مـورد نظـر و از طریـق جـدول زیـر 
انتخـاب می شـود. کاربـرد ویـژه ایـن سـاختار در محل هایـي اسـت کـه بـه 
واسـطه محدودیت هاي اجرایي )مانند شـرایط سـقف اصلي و یا تاسیسـات( 
امـکان امتـداد کامـل سـاختار دیـوار تـا سـقف اصلـي وجود نداشـته باشـد. 

دیوارک هـا در پروژه هـاي بیمارسـتاني، هتل هـا و سـاختمان هاي تجـاري، 
کـه غالبـا داراي تاسیسـات متراکم و انبوه مي باشـند،  به طور گسـترده مورد 

مي گیرند. قـرار  اسـتفاده 
نکتـه قابـل توجـه در اجراي سـاختار دیـوارک این اسـت که مسـائل مربوط 
بـه عایـق بنـدي صوتـي، آتش بنـدي و هوابنـدي )به ویـژه در سـرویس هاي 
بهداشـتي که منشـاء انتشـار هواي نامطبوع مي باشـند( در مبانـي طراحي و 

اجراي سـقف کاذب لحاظ شـود.

4.5

5

3 4

5.5

6.5

W111         W112
[m]

¥nH¼Äj pI\¶ Æoø oX Ḧke

(Áj¯¼Î Âö¼¤)

 50 x 50 

 70 x 70 

 100 x 100 

Â§µ¨ ½pIw 

"A"
     

دهانه دیوارك

71/70

Detail "A"

     

     
LB

TN 

             

TB 

        
 .  600 

 
 

 
 

 
 

 

دهانه دیوارك

اجرای دیوارک با پروفیل قوطی فولادی

جزئیات دیوارک مستقل از سقف
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لایه پوششى
 12.5 mm

لایه پوششى
 2x 12.5 mm 2 mm

[m]

UA   50

UA   75

UA 100

3.00

4.50

5.00

4.00

5.50

6.50

ضخامت ورق

Detail "A" Detail "B"

UA 50: ≥ 1 kN 
UA 75 / UA 100: ≥ 2 kN

Detail "B"

Detail "A"

≤ 
4 m

دهانه دیوارك

دهانه دیوارك

4m ≥ ارتفاع مجاز دیوارك: (ارتفاع بیشتر بنابر درخواست)
پروفیل UA بدون ادوات اتصال

دسترسى به عایق صوتى و یا حرارتى با این ساختار امکان پذیر نمى باشد

حداکثر عرض مجاز دیوارك

منطقه نصب 1

ك
وار

 دی
فاع

ارت

UW رانر

CW استادUW رانر

UW رانر

TB پیچ

LB پیچ

LB پیچ

پنل گچى کناف

پنل گچى کناف

پنل گچى کناف
پیچ رول پلاگ

UA پروفیل

UW رانر
UW رانر

UW رانر

CW استاد

 UW رانر
جهت اتصال به دیوار

UW رانر
UA پروفیل UA پروفیل

UW رانر

حداقل ظرفیت باربرى عامل اتصال جهت
نصب نبـشى پروفیل UA به دیـوار سنتى

UW رانر
UA پروفیل

رانر UW جهت اتصال به دیوار

UA نبشى پروفیل

UA پروفیل

ك
وار

 دی
فاع

ارت

UA اجرای دیوارک با پروفیل

جزئیات دیوارک مستقل از سقف
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ترمیم دیوارهای خشک. ۲8.۳
به طور کلی دیوارهای خشک ساختارهایی مستحکم با مقاومت بالا در برابر 
ضربه هستند. مقاومت این ساختارها در برابر ضربات متمرکز )نظیر ضربات 
مشت بر سطح دیوار( و گسترده )نظیر ضربات بدن انسان بر سطح دیوار( بر 
اساس استاندارد DIN 4103 محاسبه می شود. لیکن ممکن است این نوع 
دیوارها در معرض ضربات نامتعارف قرار گرفته و دچار آسیب شوند که در 

این حالت، راه حل های ترمیمی بسیار ساده ای وجود دارد:

ترمیم موضعی. ۱.۲8.۳
در صورتـی کـه سـطح صفحـات گچـی دچار آسـیب موضعی شـده باشـند، 

بخـش آسـیب دیـده بـه روش زیـر ترمیم می شـود:

پنل تخریب شده

1

علامت گذاری محل استقرار قطعه ترمیمی بر روی دیوار

۴

انـدازه گیـری محـل آسـیب دیـده جهـت تهیـه قطعـه پنل 
ین یگز جا

2

برش محل آسیب دیده به شکل قطعه ترمیمی

۵

قرار دادن قطعه ترمیمی بر روی محل آسیب دیده

3

قـرار دادن قطعـه پروفیـل در درون دیـوار بـه منظـور ایجاد 
زیرسـازی در محـل آسـیب دیده

۶

در محـل آسـیب، پنـل بـا اسـتفاده از اره چاقویـی بـرش داده شـده و 	�
لبه هـای آن بـه وسـیله سـوهان پرداخت می شـود تـا یک حفره با شـکل 

هندسـی منظـم )ماننـد مربـع یا مسـتطیل( بدسـت آید. 
در محـل حفـره، بـا اسـتفاده از سـازه C یا U زیرسـازی انجام می شـود. 	�

سـازه ها در محـل مناسـب توسـط پیـچ TN بـه صفحـه گچـی متصـل 
می شـوند.

پـس از انجـام زیرسـازی، یـک قطعـه پنـل )متناسـب بـا شـکل و ابعـاد 	�
حفـره( توسـط پیـچ TN بـه زیرسـازی متصـل می شـود.

در انتهـا، درزگیـری انجـام و سـطح کار جهـت پذیـرش پوشـش نهایـی 	�
آمـاده سـازی می شـود.

پیچ کردن قطعه ترمیمیقرار دادن قطعه پنل جایگزین در محل خوداجرای زیرسازی

789
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بـرای ترمیـم محل هـای آسـیب دیـده بـا ابعـاد کوچـک، از وصلـه مخصـوص اسـتفاده می شـود؛ بدین 
ترتیـب کـه ایـن وصلـه بـر روی محـل آسـیب دیده قـرار گرفتـه و بتونـه کاری می شـود.

قـرار دادن وصلـه مخصوص پشـت چسـب دار بـر روی محل 
آسـیب دیده

1

پرداخـت سـطح بتونـه کاری شـده و آمـاده سـازی جهـت 
پذیـرش پوشـش نهایـی

3

اجرای بتونه بر روی وصله ترمیمی

2

رنگ آمیزی

۴

بتونـه کاری درزهـا در محـل ترمیـم )بـا اسـتفاده از نـوار و 
کناف( درزگیـر  بتونـه 

10

پرداخـت سـطح بتونـه کاری شـده و آمـاده سـازی جهـت 
پذیـرش پوشـش نهایـی

11

تعویض قطعات. ۲.۲8.۳
در صورتـی کـه لایه هـای پوششـی و یـا زیرسـازی فلـزی دچـار آسـیب گسـترده شـده باشـند، بخش 

آسـیب دیـده به سـادگی قابـل تعویـض خواهـد بود.
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مبانی عملکردی ساختارها. ۲9.۳

ارتفاع مجاز: بر اساس پروفیل های DIN: ۳-7جدول 

استاد

ضخامت
لایه

پوششی
پنل

دیامانت

]mm[

ارتفاع مجاز
]m[

ساختار دارای کد حریقساختار بدون کد حریق
منطقه نصب 1
فاصله استادها

]cm[

منطقه نصب 2
فاصله استادها

]cm[

منطقه نصب 1
فاصله استادها

]cm[

منطقه نصب 2
فاصله استادها

]cm[

30۴0۶030۴0۶030۴0۶030۴0۶0

W111.ir

CW 50

12/۵

۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴

CW 75۵/80۵/۴0۴/7۵۵/80۵/۴0۴/7۵۵۵۴/7۵۵۵۴/7۵

CW 1007/707/20۶/۵۵7/707/20۶/۵۵۵۵۵۵۵۵

W112.ir

CW 50

2×12/۵

۵/80۵/۴0۴/7۵۵/80۵/۴0۴/7۵۵/80۵/۴0۴/7۵۵/80۵/۴0۴/7۵

CW 758/207/8۵7/208/207/8۵7/20777777

CW 100109/7۵9/30109/7۵9/30777777

W113.ir

CW 50

3×12/۵

8/۴۵8/1۵7/۶۵8/۴۵8/1۵7/۶۵۶/۵0۶/0۵۵/20۶/۵0۶/0۵۵/20

CW 7510/۴010/209/8۵10/۴010/209/8۵8/7۵8/۴07/708/7۵8/۴07/70

CW 1001211/8۵11/۵01211/8۵11/۵0999999

W115.ir

CW 50

2×12/۵

--3/۶0--3/30--3/۶0--3/30

CW 75--۵--۴/۵0--۵--۴/۵

CW 100--۶--۵/۵0--۶--۵/۵

W116.ir

CW 50

2×12/۵

--۴/۵0--۴--۴/۵--۴

CW 75--۶--۵/۵0--۶--۵/۵

CW 100--۶/۵0--۶--۶/۵--۶

منطقـه نصـب ۱: مناطقی که تجمع افراد در آنها کم است.
منطقـه نصـب ۲: مناطقی کـه تجمع افـراد در آنها زیاد اسـت و محل هایی 

کـه پرتـگاه با عمق بیـش از یک متر وجـود دارد.
ضخامت ورق استادها 0/۶ میلیمتر است.	�

اطلاعـات ارتفـاع مجاز دیـوار W111.ir با فواصل اسـتاد ۶0 سـانتیمتر 	�
از یکدیگـر، بـرای پنـل دیامانـت بـا ضخامـت 1۵ میلیمتـر نیـز قابـل 

می باشـد.  اسـتفاده 

حداکثر ارتفاع مجاز ساختارهای دیوار جداکننده. ۱.۲9.۳
Diamant
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ارتفاع مجاز: بر اساس پروفیل های DIN: ۳-8جدول 

استاد

ضخامت
لایه

پوششی
GKB(I)
GKF(I)

]mm[

ارتفاع مجاز
]m[

ساختار دارای کد حریقساختار بدون کد حریق
منطقه نصب 1
فاصله استادها

]cm[

منطقه نصب 2
فاصله استادها

]cm[

منطقه نصب 1
فاصله استادها

]cm[

منطقه نصب 2
فاصله استادها

]cm[

30۴0۶030۴0۶030۴0۶030۴0۶0

W111.ir 

CW 50

12/۵

۵۴3۴/7۵3/7۵2/7۵۴-3--2/7۵

CW 757۶۴/۵۶/2۵۵/2۵3/7۵۵-۴/۵--3/7۵

CW 1008۶/۵۵7/2۵۵/7۵۴/2۵۵/۵-۵--۴/2۵

W112.ir

CW 50

2×12/۵

۶۵۴۵/۵۴/۵3/۵۶۵۴۵/۵۴/۵3/۵

CW 757/۵۶/۵۵/۵7۶۵7/۵۶/۵۵/۵7۶۵

CW 10097/۵۶/۵8/۵7۵/7۵97/۵۶/۵8/۵7۵/7۵

W115.ir

CW 50

2×12/۵

--3/3--2/8--3/3--2/8

CW 75--۴/۵--۴--۴/۵--۴

CW 100--۵/۵--۵--۵/۵--۵

W116.ir

CW 50

2×12/۵

--۴/۵--۴--۴/۵--۴

CW 75--۶--۵/۵--۶--۵/۵

CW 100--۶/۵--۶--۶/۵--۶

منطقـه نصـب ۱: مناطقی که تجمع افراد در آنها کم است.
منطقـه نصـب ۲: مناطقی کـه تجمع افـراد در آنها زیاد اسـت و محل هایی 

کـه پرتـگاه با عمق بیـش از یک متر وجـود دارد.
ضخامت ورق استادها 0/۶ میلیمتر است.	�

GKB(I(/GKF(I(
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ارتفاع مجاز: بر اساس پروفیل های NF: ۳-9جدول 

استاد

ضخامت
لایه

پوششی
GKB(I)
GKF(I)

]mm[

ارتفاع مجاز
]m[

ساختار بدون کد حریق
منطقه نصب 1
فاصله استادها

]cm[

منطقه نصب 2
فاصله استادها

]cm[

30۴0۶030۴0۶0

W111.ir

C 50

12/۵

2/8۵*2/8۵*2/2---

C 70۴/2۵3/7۵3/1۵۴/2۵3/2۵-

C 100۵/8۵/2۵۴/۵۵/8۵/2۵۴/۵

W112.ir

C 50

2×12/۵

3/۵۵3/2*3/22/2۵*2/2۵-

C 70۵/1۴/۵3/7۵/1۴/۵-

C 100۶/9۵۶/3۵/3۵۶/9۵۶/3۵/3۵

W115.ir

C 50

2×12/۵

3/۵3/1۵*2/9۵2/2--

C 70۴/8۵۴/3۵3/7۵۴/8۵۴/3۵*2/2۵

C 100۶/۴۵۵/8۵۵/0۵۶/۴۵۵/8۵۵/0۵

W116.ir

C 50

2×12/۵

۴/13/۶2/9۵۴/12/۶*2/3

C 70۵/8۵/2۴/3۵۵/8۵/2۴/3۵

C 1007/77/1۶/17/77/1۶/1

ارتفاع هـای مجـاز نشـانه گـذاری شـده بـا علامـت )*(، بـدون در نظـر 	�
گرفتـن بـار کنسـولی محاسـبه شـده اند.

ضخامت ورق استادها 0/۶ میلیمتر است.	�

GKB(I(/GKF(I(
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عایق صوتی و حرارتی: ساختارهای پیشنهادی کناف: ۳-۱0جدول 

ساختار

ضخامت
دیوار
D

]mm[

اندازه
استاد
h

]mm[

ضخامت لایه 
پوششی

d

]mm[

وزن

*]kg/m2[

عایق
صوتی

RW,R

**]dB[

ضخامت
لایه عایق

***]mm[

ضریب
انتقال حرارت

U

]W/(m2k)[

W111.ir

60 cm

h D
d

d

ــتادها ــن اس فاصـــله بیـ

7۵۵0

12/۵2۵

۴1۴00/۶۶

1007۵۴2
۴3

۴0
۶0

0/۶۵
0/۵0

12۵100
۴2
۴3
۴۴

۴0
۶0
80

0/۶۵
0/۴9
0/۴0

W112.ir

60 cm

d
h D

d

ــتادها ــن اس فاصـــله بیـ
100۵0

2×12/۵۴۵

۵0۴00/۶1

12۵7۵۵1
۵2

۴0
۶0

0/۶0
0/۴7

1۵0100
۵1
۵2
۵3

۴0
۶0
80

0/۶0
0/۴۶
0/38

W115.ir

60 cm
d

d
h D

ــتادها ــن اس 1۵۵10۵فاصـــله بیـ

2×12/۵۴8

۵92×۴00/37

20۵1۵۵۵8
۶1

۶0
2×۶0

0/۴7
0/27

2۵۵20۵۶0
۶3

80
2×80

0/37
0/21

W116.ir

60 cm

d
d

h D

  

220≥170≥2×12/۵۴9۵2۴00/۶0

* وزن بدون در نظر گرفتن لایه عایق
** RW,R شاخص افت صوت برای ساختار جداگر بر اساس DIN4109 بدون عبور 

صوت از ساختارهای جانبی
 r≤5 مقاومـت موج طولی براساس DIN EN 13162 لایه عایق مطابق با ***

kPa.s/m2:DIN EN 29053 رده هدایت حرارتی: 040

عایق صوتی ساختارهای دیوار جداکننده. ۲.۲9.۳
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عایق صوتی: دیوارهای جدا کننده با استفاده از پنل گچی دیامانت: ۳-۱۱جدول 

ساختار

ضخامت
دیوار
D

]mm[

اندازه
استاد
h

]mm[

ضخامت لایه 
پوششی

d

]mm[

وزن

*]kg/m2[

عایق
صوتی

RW,R

]dB[

ضخامت
لایه عایق

**]mm[

W111.ir

60 cm

h D
d

d

ــتادها ــن اس 80۵0فاصـــله بیـ

1۵3۵

۵0۴0

10۵7۵۵3۶0

130100۵۴80

W112.ir

60 cm

d
h D

d

ــتادها ــن اس 100۵0فاصـــله بیـ

2×12/۵۵۵

۵9۴0

12۵7۵۶1۶0

1۵0100۶380

W113.ir

d
h D

d

60 cm
ــتادها ــن اس 12۵۵0فاصـــله بیـ

3×12/۵81

۶۴۴0

1۵07۵۶۶۶0

17۵100۶780

W115.ir

60 cm

d
d

h D
ــتادها ــن اس فاصـــله بیـ

1۵۵10۵

2×12/۵۵8

۶92×۴0

20۵1۵۵722×۶0

2۵۵20۵7۴2×80

W116.ir

60 cm

d
d

h D

  

220≥170≥2×12/۵۵9۶2۴0

* وزن بدون در نظر گرفتن لایه عایق
** لایـه عایـق مطابق بـا DIN EN 13162 مقاومت موج طولی براسـاس 

r≤5 kPa.s/m2:DIN EN 29053
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مقاومت در برابر حریق: ساختارهای پیشنهادی DIN 4102-4: ۳-۱۲جدول 

کد حریقساختار
ضخامت لایه نوع پنل

پوششی
]mm[

حداقل 
ضخامت عایق

]mm[

حداقل چگالی
عایق

]kg/m3[

نوع
عایق

حداکثر
فاصله

استادها
CW

]cm[ GKF(I)Diamant

W111.ir

a
ــتادها ــن اس فاصـــله بیـ

F3012/۵
۴0

پشم30
معدنی
S

۶0

F601۵-

W112.ir / W115.ir / W116.ir

a
  

a
  

a
  

F30GKB
(RG)

2×12/۵۴030

پشم
معدنی
S

۶0

F602×12/۵
۴0۴0

F90

1۵+12/۵

2×12/۵

۴0100

۶0۵0

8030

۴0-

F120

*2×18۴0۴0

2×1۵
۶0100

80۵0

F180*2۵+12/۵

۶0100

80۵0

عایق پشم معدنی بر اساس DIN EN 13162 بخش 3.1.1	�

S مصالح ساختمانی رده A با نقطه ذوب بیش از 1000   

DIN 4102-17 درجه سانتیگراد بر اساس 

* بــه عنــوان جایگزیــن می تــوان از ســه لایــه پنــل )GKF )FRو12/۵ میلیمتــری 
ــتفاده نمود. اس

مقاومت در برابر حریق ساختارهای دیوار جداکننده. ۳.۲9.۳
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مقاومت در برابر حریق: ساختارهای پیشنهادی کناف: ۳-۱۳جدول 

نوع پنلکد حریقساختار

ضخامت
 لایه

 پوششی
]mm[

نوع
عایق

حداکثر
 فاصله
استادها

CW

]cm[

W111.ir

a
ــتادها ــن اس فاصـــله بیـ

F60GKF (I)
FR (FM)

بدون1۵
۶0عایق

W112.ir / W115.ir / W116.ir

a
  

a
  

a
  

F120GKF (I)
FR (FM)

بدون1۵×2
۶0عایق

سـاختارهای فـوق دارای گواهینامـه فنـی از مرکز تحقیقات، راه، مسـکن 	�
و شهرسـازی بـوده و مورد تایید سـازمان آتش نشـانی هسـتند.

زیرسازی صرفا از نوع CW/UW می باشد.	�
در سـاختار تـک لایـه، اجـرای سـازه پشـت بنـد در محل درزهـای افقی 	�

الزامی اسـت.
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تذکر

نکتـه: ارتفـاع هـای مجاز منـدرج در جـداول مرجع فنی 	�
شـرکت کنـاف بر اسـاس مبانی بارگـذاری در اسـتاندارد 
DIN4103 محاسـبه شـده اند کـه در ایـن محاسـبات 
و  زیرسـازی  آرایـش  ابعـاد سـازه های مصرفـی،  و  نـوع 
همچنیـن نـوع و ضخامت لایه های گچـی در نظر گرفته 

است.  شـده 
خـواص منحصـر بـه فـرد فیزیکـی و ایسـتایی دیوارهـا 	�

تنهـا در صـورت رعایـت جزئیـات اجرایی اسـتاندارد این 
سیسـتم قابل دستیابی می باشـند. بنابراین حذف بخشی 
از سـاختار دیـوار از جملـه زیرسـازی، پنـل و ... و یا عدم 
رعایـت فواصـل مجـاز عناصر سـازنده دیـوار، تاثیر منفی 

در ایسـتایی سـاختارها خواهد داشـت. 
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برش با استفاده از دستگاه هاي برش طولي و برش قرقره ای. ۳.۱.4
بـا اسـتفاده از ایـن ابـزار، مي تـوان برش هایـي بـه عـرض ۵ تـا ۶0 سـانتیمتر اجـرا نمود. ایـن ابزار امـکان برش صفحـات گچي را به صـورت نوارهـاي باریک 
فراهـم مي کنـد، کـه ایـن عمـل بـا تیـغ برش بسـیار دشـوار مي باشـد. مزیـت اصلي اسـتفاده از ایـن ابـزار، افزایـش سـرعت کار )به ویـژه در سـري کاري( و 
امـکان بـرش صفحـات بـه وسـیله یـک نفر مي باشـد. در ایـن روش به دلیل ایجاد شـیار در دو سـمت پنـل، کیفیت بـرش افزایـش یافته و لبة بـرش خورده 

کامـلًا گونیـا خواهـد بـود. بـا دسـتگاه برش قرقـره اي، مي تـوان برش هـاي موج دار )بـا عرض کـم( نیز اجـرا نمود.

برش پنل با دستگاه برش طولی

1

شکستن پنل در محل برش

2

برش صفحات روکش دار گچي. ۱.4
برش با استفاده از تیغ برش کناف و شمشه خط کشي. ۱.۱.4
محل برش بر روي صفحه گچي مشخص و به وسیله تیغ برش کناف یک شیار به عمق حدود 2 میلیمتر ایجاد مي شود؛ به نحوی که کاغذ روکش کاملًا برش بخورد.	�
صفحه گچي پشت و رو شده و با وارد کردن ضربه به پشت پنل، صفحه از محل شیار شکسته مي شود.	�
کاغذ پشت صفحه به وسیله تیغ برش بریده مي شود.	�

ایجاد شیار )برش کاغذ روکش( بر روی پنل

1

شکستن پنل در محل برش

2

برش کاغذ روکش پشت پنل

3

برش با استفاده از اره دستي. ۲.۱.4
هنگامـي کـه بـرش بـه یکـی از صورت هـای زیـر مـد نظـر باشـد، از اره دسـتی )چـوب بـر( اسـتفاده 

می شـود:
برش نوارهای با عرض کمتر از ۵ سانتیمتر. 	�
برش به صورت »L« یا »C« شکل.	�
بـرش صفحـات مرکـب کنـاف )صفحـات مرکـب کنـاف، پنل هـاي گچي هسـتند که سـطح پشـت 	�

آن هـا توسـط یـک لایـه عایق پشـم معدنـی یـا پلي اسـتایرن پوشـیده شـده اند(.

برش پنل با اره دستی

دستگاه برش طولی: جهــت برش پنــل به صــورت نـواری 
و سـری کـاری بـا سـرعـت اجـرای بـالا 

برش صفحات روکش دار گچي
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برش پنل با دستگاه برش قرقره ای

1

اجرای برش موج دار با دستگاه برش قرقره ای

1

شکستن پنل در محل برش

2

جداکردن پنل از محل برش

2

اجراي پخ و پرداخت لبه هاي برش خورده. 4.۱.4
ـــوند.  ـــت ش ـــورده و پرداخ ـــخ خ ـــب، پ ـــل از نص ـــد قب ـــاً بای ـــورده حتم ـــرش خ ـــاي ب ـــي لبه ه تمام
ـــت  ـــه کیفی ـــوده، در نتیج ـــل نم ـــري را مخت ـــات درزگی ـــل، عملی ـــل ذی ـــک از مراح ـــر ی ـــذف ه ح

ـــت: ـــد یاف ـــش خواه ـــي کاه نهای

لبه به وسیله رنده یکنواخت مي شود. 	�
با استفاده از پخ زن، لبه پخ زده مي شود.	�
بـه وسـیله سـاب مالـه اي، هـر دو وجه عمـودي و مایل لبة پـخ خـورده پرداخت و کاغذهـای اضافه 	�

نیز برداشـته مي شـود. 

پرداخت لبه برش خورده با رنده

1

پرداخت وجه عمودی لبه پخ خورده با ساب ماله ای

3

اجرای پخ با پخ زن

2

پرداخت وجه مایل لبه پخ خورده با ساب ماله ای

۴

دسـتگاه بـرش قرقـره ای: جهــت بـرش پنــل بـه صــورت 
نــواری و سـری کــاری بــا سـرعــت اجــرای بـالا

برش صفحات روکش دار گچي
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اجرای پخ با تیغ برش تصویر اجرا شده یک درز با دولبه پخ خوردهاجرای پخ بر روی پنل نصب شده مجاز نمی باشد

45

4mm 4mm

2mm

روش نادرست نصب پنل در محل بازشویک درز با دولبه پخ خورده روش صحیح نصب پنل در محل بازشو

نکات
فنی

در هنـگام بـرش پنـل، کاغـذ روکـش )در لبه هـا( نباید 	�
آسـیب ببینـد. عـدم توجـه بـه ایـن موضـوع، عملیـات 

درزگیـري را دچـار مشـکل خواهـد نمـود.
دستگاه پخ زن داراي دو زاویه 22/۵ و ۴۵ درجه مي باشد. 	�

 9/۵ تا  ضخامت  با  صفحات  براي  درجه   22/۵ زاویه  از 
با ضخامت  براي صفحات  زاویه ۴۵ درجه  از  و  میلیمتر 

12/۵ میلیمتر و بیشتر، تا 18 میلیمتر استفاده مي شود.
براي سهولت، سرعت و ارتقا کیفیت اجراي پخ، توصیه 	�

مي شود که صفحات گچي بر روي میز کار قرار داده شده 
یا عملیات بر روي پالت بسته بندي انجام گردد.

به طور کلي استفاده از تیغ برش براي پخ زدن صفحات 	�
گچي توصیه نمي شود؛ زیرا مهارت نصاب در کیفیت پخ 
اجرا شده تاثیر زیادي خواهد داشت. چنانچه عرض پنل 
از  استفاده  که  باریک(  نوار  )یک  باشد  کم  اندازه اي  به 
دستگاه پخ زن میسر نباشد، در چنین مواردي ناگزیر به 
وسیله تیغ برش، پخ اجرا مي شود. براي این منظور، ابتدا 
روي صفحه گچي و به فاصله ۴ میلیمتر از لبه، یک خط 
ترسیم شده و سپس به وسیله تیغ برش، پخي یکنواخت 

با زاویه ۴۵ درجه اجرا مي شود.

چنانچـــه لبه هـــاي پنل هـــای نصـــب شـــده پـــخ خـــورده 	�
ـــرش  ـــغ ب ـــیله تی ـــه وس ـــا ب ـــر روي آن ه ـــخ ب ـــراي پ ـــند، اج نباش
مجـــاز نمي باشـــد؛ زیـــرا نـــوک تیـــغ بـــه پنـــل مجـــاور آســـیب 

خواهـــد رســـاند. 
ــر و 	� ــاور 2 میلیمتـ ــة مجـ ــان دو صفحـ ــة درز میـ ــد فاصلـ بایـ

ــر  ــاور ۴ میلیمتـ ــة مجـ ــا در دو لبـ ــر یـــک از پخ هـ ــاي هـ پهنـ
باشـــد.

همـــواره دو لبـــة مجـــاور بایـــد متجانـــس باشـــند؛ بدیـــن معنـــي 	�
ـــرش  ـــة ب ـــک لب ـــاورت ی ـــه اي در مج ـــة کارخان ـــک لب ـــه ی ـــه چنانچ ک
ـــرش  ـــد ب ـــز بای ـــه اي نی ـــة کارخان ـــر لب ـــرد، ناگزی ـــرار گی ـــورده ق خ
ـــام  ـــر روي آن انج ـــت ب ـــي و پرداخ ـــخ زن ـــل پ ـــه مراح ـــورد و کلی بخ

ـــود. ش
ـــکل 	� ـــورت »L« ش ـــه ص ـــي ب ـــات گچ ـــد صفح ـــا، بای ـــل دره در مح

ــش  ــای آتـ ــرق و جعبه هـ ــاي بـ ــا، تابلوهـ ــل پنجره هـ و در محـ
ـــب  ـــن ترتی ـــوند. بدی ـــده ش ـــکل بری ـــورت »C« ش ـــه ص ـــاني، ب نش
پـــس از نصـــب پنـــل، درز ممتـــد در امتـــداد قائـــم چهارچـــوب 
ــر  ــات اخیـ ــه جزئیـ ــي کـ ــود. در صورتـ ــاد نمی شـ ــو ایجـ بازشـ
ـــد  ـــاد خواه ـــرک ایج ـــم ت ـــای قائ ـــداد درزه ـــود، در امت ـــت نش رعای

ـــد. ش
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نصب صفحات روکش دار گچي. ۲.4
روش اجرا. ۱.۲.4
در ساختارهای دیوار، می توان صفحات گچي را با استفاده از جک نگهدارندة 	�

نصب  در  از جک  استفاده  اصلي  مزیت  داد.  تکیه  زیرسازي  روي  بر  پنل 
صفحات گچي، پیچ کاری توسط یک نفر )بدون نیروي کمکي( مي باشد.

در سـاختارهای سـقف، می تـوان صفحـات گچـي را بـا اسـتفاده از بالابر 	�
نگهدارنـدة پنـل بر روي زیرسـازي قـرار داد.

بـراي دسـتیابي بـه حداکثـر اسـتحکام در سـاختارهای دیـوار )به جهت 	�
بیشـتر بـودن مقاومـت خمشـی در طـول نسـبت بـه عـرض در پنل های 
گچـی(، بایـد صفحـات گچـی بـه صـورت قائـم نصـب شـوند )راسـتاي 

طولـي پنـل، هـم راسـتاي اسـتاد اجرا شـود(.
بایـد 	� در سـاختارهای سـقف،  اسـتحکام  بـه حداکثـر  بـراي دسـتیابي 

صفحـات گچـي بـه صـورت عرضي نصب شـوند )راسـتاي طولـي پنل ها، 
عمـود بـر راسـتاي سـازه هاي پنـل خـور اجـرا شـود(. در ایـن حالـت، 
لبه هـاي بـرش خـورده در محل سـازه هاي پنل خـور قـرار می گیرند )به 
عنـوان یـک قاعـده همیشـگي در سـقف هاي کاذب، همـواره یـک سـازه 

بایـد لبـه بـرش خـورده پنـل را پشـتیباني نماید(.
در کلیـه سـاختارهاي دیـوار و سـقف )تک لایـه و چند لایـه( پنل ها باید 	�

به صـورت حصیرچین اجرا شـوند. 
فاصلـه دو درز افقـی در زمـان حصیرچینـی در سـاختارهای دیـوار )تک 	�

لایـه( حداقـل ۴0 سـانتیمتر در نظـر گرفته شـود. در سـاختارهای چند 
لایـه ایـن فاصلـه حداکثـر می تواند تـا 20 سـانتیمتر کاهـش یابد. 

در ساختارهای سقف کاذب به جهت کاهش مصرف زیرسازی، فاصله دو درز 	�
نباید کمتر از ۵0 سانتیمتر باشد. )توصیه می شود مضربی از عدد ۵0 باشد(.

یافتن درزها در طول یکدیگر، 	� امتداد  عدم رعایت اصول حصیرچینی و 
موجب تضعیف ساختار و همچنین ایجاد ترک در محل درزها می شود.

بـراي حصـول اطمینـان از نفـوذ بتونـه، لازم اسـت درزي بـه انـدازه 2 	�
میلیمتـر میـان دو صفحـة مجاور در نظر گرفته شـود به نحوي که سـازه 

زیریـن قابل رؤیت باشـد.
با 	� و  کناف  پیچ مخصوص  وسیله  به  زیرسازي،  به  اتصال صفحات گچي 

استفاده از دستگاه پیچ زن قابل تنظیم صورت مي گیرد.

نصب پنل بر روی زیرسازی، با استفاده از جک و پیچ زن

جزئیات حصیرچینی لایه های پوششی دیوار

جزئیات حصیرچینی لایه های پوششی سقف

ـل
پنـ

ض 
ــر

عـ

ـل
پنـ

ض 
ــر

عـ

سازه هاى پنل خور

لایـه دوم پنـل

لایـه اول پنـل

12
00

12
00

12
00

12
00

12001200
پنـــل عرض    

ــه اول پنـــل لای پنـــل دوم ــه  لای
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فواصل مجاز. ۲.۲.4
فاصلـــه مجـــاز اجـــراي پیچ هـــا بـــر روي صفحـــات گچـــي در 	�

ــاختارهاي دو  ــد. در سـ ــانتیمتر مي باشـ ــوار 2۵ سـ ــاختارهاي دیـ سـ
ــوان  ــه اول را مي تـ ــا در لایـ ــراي پیچ هـ ــاز اجـ ــه مجـ ــه، فاصلـ لایـ
حداکثـــر تـــا ســـه برابـــر )7۵ ســـانتیمتر( افزایـــش داد. در صـــورت 
اســـتفاده از صفحـــات بـــا ضخامـــت 20 میلیمتـــر و بیشـــتر، فاصلـــه 
مجـــاز اجـــرای پیچ هـــا در لایـــه زیریـــن ۶0 ســـانتیمتر و در لایـــه 

نهایـــی 20 ســـانتیمتر می باشـــد.
فاصله مجاز پیچ از لبه پنل، 1۵ میلیمتر مي باشد.	�

15 mm15 mm

فواصل مجاز پیچ از لبه های کارخانه ای و برش خورده

نصب صفحات روکش دار گچي

فواصل مجاز اجرای پیچ در دیوارها: 4-۱جدول 

ساختار
دیوار جداکننده

لایه اول*
عرض پنل**

]mm[

لایه دوم
عرض پنل

]mm[

لایه سوم
عرض پنل

]mm[

1200 ۶001200۶001200۶00

----2۵0200تک لایه

--7۵0۶002۵0200دو لایه

7۵0۶00۵003002۵0200سه لایه

* در ساختارهای چندلایه، منظور از لایه اول، لایه زیرین می باشد.
** پنل های با ضخامت 9/۵ تا 18 میلیمتر با عرض 1200 و پنل های با ضخامت 20 و 2۵ میلیمتر با عرض ۶00 میلیمتر به بازار عرضه می گردد.
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نکات فني*. ۳.۲.4
هرگـز از پیچ هـاي خـودکار معمولي بـراي نصب صفحات گچي اسـتفاده 	�

نشود.
هرگز از دریل براي پیچ زنی استفاده نشود.	�
میـزان نفـوذ پیـچ بایـد بـه اندازه اي باشـد که سـر پیـچ، هم سـطح پنل 	�

تمـام شـود؛ زیـرا بیـرون زدگـي سـر پیـچ، عملیـات درزگیـري را دچـار 
مشـکل مي نمایـد. 

پیـچ بایـد بـه نحـوي اجـرا شـود که کاغـذ روکـش پنـل را بـرش ندهد 	�
)یعنـي بیـش از حـد نفـوذ نکنـد(؛ زیـرا ایـن لایه بـه صورت واشـر عمل 
نمـوده و بـا بـرش آن، احتمـال جـدا شـدن پنـل از سـازه وجـود خواهد 

داشت.
پیـچ بایـد عمـود بـر سـطح پنل اجـرا شـود؛ زیـرا در صورتي کـه پیچ به 	�

صـورت مایـل اجرا شـود، کاغـذ روکش پنل آسـیب خواهـد دید.
پیـچ مـورد مصـرف بـراي نصـب پنـل بایـد بـه نحـوي انتخاب شـود که 	�

پـس از عبـور از لایه هاي پوششـي، حداقـل 10 میلیمتر در سـازه زیرین 
نیـز نفـوذ کنـد. به عنـوان مثـال چنانچـه لایه هاي پوششـي متشـکل از 
دو عـدد پنـل 12/۵ میلیمتـري باشـد، بـراي لایه اول پیچي بـا طول 2۵ 
میلیمتـر و بـراي لایـه دوم پیچـي بـا طـول 3۵ میلیمتر مناسـب خواهد 

بود.
بـراي اتصـال پنـل به سـازه هاي با ضخامـت 0/7 میلیمتـر و کمتر، هرگز 	�

از پیچ هـاي سـرمته دار اسـتفاده نشـود؛ زیرا اسـتفاده از چنیـن پیچ هایي 
موجـب بـراده بـرداري در ورق سـازه شـده، در نتیجـه اتصـال مناسـب 

نمي گردد. ایجـاد 
بـراي اتصـال دو سـازه بـه یکدیگـر، هرگـز از پیچ هـاي اتصـال پنـل بـه 	�

سـازه اسـتفاده نشـود؛ زیـرا شـکل هندسـی سـر و رزوه هـاي ایـن نـوع 
پیچ هـا بـا پیچ هـاي اتصـال سـازه بـه سـازه متفـاوت بـوده، در نتیجـه 

اتصـال مناسـب ایجـاد نمي گـردد.
در سـاختارهای چنـد لایـه اي کـه داراي عملکـرد صوتـي و یـا داراي کد 	�

حریـق مي باشـند، درزگیـري لایه هـای زیریـن بـا بتونـه درزگیـر کنـاف 
الزامـي اسـت. اسـتفاده از نـوار درزگیـر بـراي درزگیري لایه هـاي زیرین 

ندارد. ضـرورت 
* براي استفاده از پنل هاي با ضخامت 9/۵ میلیمتر و کمتر )که به طور کلي در ساختارهاي 

تزئیني کاربرد دارند(، با دایره پشتیباني فني شرکت کناف ایران تماس حاصل شود.

اجرای صحیح پیچ
)کاغذ و روکش به صورت واشر درآمده است(

اجرای نادرست پیچ
)کاغذ روکش آسیب دیده است(

پیچی که به صورت مایل اجرا شده و به کاغذ روکش پنل 
آسیب رسانده است

اسـتفاده بیـش از حـد از ضایعـات پنـل مجـاز نمي باشـد؛ زیـرا موجـب 	�
توصیـه  همچنیـن  مي شـود.  کار  کیفیـت  نـزول  و  سـاختار  تضعیـف 
می شـود کـه ضایعـات پنل بـه صـورت متمرکز اسـتفاده نشـود و در کل 

سـطح کار پخـش گـردد.
ــوار 	� ــاع دی ــا ارتف ــب ب ــد متناس ــات بای ــدازه صفح ــکان، ان ــي الام حت

ــی در  ــاه، درز افق انتخــاب شــود. در صــورت اســتفاده از صفحــات کوت
ــه،  ــک لای ــوار ت ــاختارهاي دی ــه در س ــده ک ــاد ش ــی ایج ــه پوشش لای
اجــراي ســازه پشــت بنــد در محــل درزهــاي افقــي الزامــي اســت )در 
صورتــی کــه فاصلــه اســتادها ۴0 ســانتیمتر یــا کمتــر باشــد، نیــازی بــه 

ــد(. ــد نمی باش ــت بن ــازه پش ــرای س اج
ــات 	� ــوار، صفح ــاختارهاي دی ــات در س ــب صفح ــهولت در نص ــراي س ب

بایــد بــه انــدازه 1 ســانتیمتر کوتاهتــر از ارتفــاع کــف تــا ســقف بــرش 
ــوند. داده ش

در سـاختارهای دیـوار، صفحـات نبایـد بـه رانـر فوقانی )سـقفی( متصل 	�
ند. شو

ــري 	� ــل درگی ــوار، حداق ــاختارهاي دی ــتایي در س ــن ایس ــراي تامی ب
ــر  ــلاوه ب ــد )ع ــر باش ــد 20 میلیمت ــر بای ــاي ران ــل و بال ه ــان پن می
ایــن شــرط، در ســاختارهاي دیــوار جداکننــده و دیــوار پوششــي، بایــد 
ــر  ــا ران ــر ب ــه میــزان حداقــل 10 و 20 میلیمت ــه ترتیــب ب اســتادها ب

ــر شــوند(. درگی
در هنـگام نصـب صفحات در سـاختارهای دیـوار، باید به جهت اسـتادها 	�

توجـه نمـود. همـواره صفحـات را بایـد در جهتـي نصـب نمـود کـه لبـه 
آزاد صفحـه بـه سـمت دهانه باز اسـتاد قـرار گیـرد. رعایت ایـن نکته به 
نصـاب اجـازه مي دهـد کـه هنـگام پیـچ زني، اسـتاد را مهـار نمـوده و از 

چرخـش آن جلوگیـري نماید.
بـه لحـاظ ایسـتایي،  عایق بندي، آتش بنـدي و هوابندی اجـراي صفحات 	�

گچـي در کل ارتفاع دیوار الزامي اسـت.
در سـاختارهای سـقف، نصـب صفحـات بایـد از وسـط سـقف آغـاز و به 	�

حاشـیه ها ختـم شـود. همچنیـن می توان نصـب صفحـات را از یک کنج 
آغـاز و در هـر دو امتـداد طولـی و عرضـی، بـه طور همگن پوشـش کاری 
را ادامـه داد. عـدم رعایـت جزئیـات اخیر موجـب ایجاد ترک بـر اثر خیز 

سـقف کاذب خواهد شـد.

نصب صفحات روکش دار گچي
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تهیه بتونه درزگیر و ماستیک کناف . ۳.4
تهیه بتونه درزگیر کناف. ۱.۳.4

بـرای تهیـه بتونـه درزگیـر، بـه ازای هر 10 کیلوگـرم پودر بتونـه، 9 الی 10 
لیتـر آب لازم اسـت و بـه ترتیـب زیر مخلوط می شـوند:

آب را داخـل ظـرف مخصـوص تهیه بتونـه ریخته و پودر بتونـه به آرامي 	�
بـه آن اضافه مي شـود.

بـه مـدت 2 تـا 3 دقیقـه صبر کرده تا پـودر بتونه تمامي آب روي سـطح 	�
را جـذب نمـوده و به حالت خمیـري در آید.

بـا اسـتفاده از کمچـه، بتونـه را بـه مدت 1 تـا 2 دقیقه مخلـوط نموده تا 	�
خمیري یکدسـت حاصل شـود. 

ریختن آب در ظرف تهیه بتونه

1

خیس خوردن پودر بتونه

3

ریختن پودر بتونه در آب

2

مخلوط کردن خمیر بتونه

۴

ریختن آب در ظرف مناسب

1

ریختن پودر ماستیک در آب

2

خیس خوردن پودر ماستیک

3

تهیه ماستیک کناف. ۲.۳.4
ــودر  ــرم پـ ــر 10 کیلوگـ ــه ازای هـ ــاف، بـ ــتیک کنـ ــه ماسـ ــرای تهیـ بـ
حـــدود ۶ الـــی 7 لیتـــر آب لازم اســـت و بـــه ترتیـــب زیـــر مخلـــوط 

ند: مي شـــو
آب را داخـل ظـرف مناسـبي ریختـه و پـودر ماسـتیک بـه آرامـي به آن 	�

اضافـه مي شـود.
بـه مـدت 2 تـا 3 دقیقـه صبر کـرده تا پـودر ماسـتیک تمامـي آب روي 	�

سـطح را جـذب نمـوده و بـه حالـت خمیـري در آید.
بـا اسـتفاده از همـزن الکتریکـي، ماسـتیک را بـه مـدت 2 تـا 3 دقیقـه 	�

مخلـوط کـرده تـا خمیـري یکدسـت و آمـاده مصـرف شـود.

نکته

عنـوان  )بـه  سـاتن  از  اسـتفاده  صـورت  در  شـود  توجـه 
جایگزیـن پـودر ماسـتیک(، روش تهیـه ایـن مـلات نیـز 
ماننـد ماسـتیک بـوده بـا ایـن تفـاوت کـه در انتهـا مراحل 

زیـر نیـز اضافـه خواهـد شـد:
پـس از بدسـت آمـدن خمیر سـاتن یک دسـت، مجدداً 	�

بـه مـدت 2 دقیقـه صبـر کـرده تـا فعـل و انفعـالات 
شـیمیایي صـورت گیـرد.

مجـدداً بـا اسـتفاده از همـزن الکتریکـي، سـاتن را بـه 	�
مـدت 2 دقیقـه مخلـوط کـرده تا خمیـر حاصلـه آمادة 

شـود. مصرف 
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مخلوط کردن خمیر ماستیک

۴

رها کردن خمیر به مدت 2 تا 3 دقیقه
)مربوط به تهیه ساتن(

۵

مخلوط کردن مجدد خمیر ساتن

۶

نکات فني . ۳.۳.4
قبـل از اجـرای بتونـه یـا ماسـتیک، سـطح کار می بایسـت از هرگونـه 	�

آلودگـی و گـرد و غبـار تمیـز شـود.
آب مـورد اسـتفاده بـراي تهیه بتونه و ماسـتیک کناف بایـد کاملًا تمیز و 	�

عـاري از هـر گونـه مواد اضافـي و آلوده باشـد. بنابراین بهتر اسـت از آب 
آشـامیدني براي این منظور اسـتفاده شـود.

بـرای نگهـداری پـودر بتونـه و ماسـتیک، می بایسـت کیسـه ها در محـل 	�
خشـک روی پالـت و بـه دور از آب، رطوبـت، آفتـاب و گرمـا قـرار گیرند.

زمـان مصـرف پـودر بتونه و ماسـتیک کناف )در بسـته بندي اسـتاندارد 	�
و در شـرایط انبـارش متعـارف(، ۶ مـاه پـس از تاریـخ تولیـد مي باشـد. 
بدیهـي اسـت که پـس از باز شـدن پاکت، پـودر بتونه و ماسـتیک کناف 
را بایـد ظـرف مدت کوتاهـي مصرف نمود )طـی حداکثر 7 روز اسـتفاده 

نمایید(.
ــه 	� ــه ترتیــب و ب ــه و ماســتیک کنــاف، ب زمــان اســتفاده از خمیــر بتون

طــور میانگیــن ۴۵ و 220 دقیقــه مي باشــد. زمان هــاي مذکــور در 
ــه  ــا توجــه ب ــه دســت آمــده و بدیهــي اســت ب شــرایط آزمایشــگاهي ب
ــه  ــر چ ــه ه ــي ک ــن معن ــود؛ بدی ــد ب ــر خواهن ــرایط محیطــي متغی ش
درجــه حــرارت محیــط بالاتــر و درصــد رطوبــت نســبي هــوا پایین تــر 
باشــد )شــرایط آب و هوایــي گــرم و خشــک(، زمان هــاي مذکــور 

ــت. ــد یاف کاهــش خواهن
بتونـه و ماسـتیک کنـاف در دمـاي ۵ درجـه سـانتیگراد و کمتـر از ۴0 	�

درجـه سـانتیگراد قابل اجرا مي باشـند. اسـتفاده از این مـواد در دماهاي 
پایین تـر )بـه دلیـل احتمـال یـخ زدگـي مـلات( و در دماهـاي بالاتر )به 
دلیـل احتمـال خشـک شـدن مـلات، پیـش از گیـرش شـیمیایي( مجاز 

نمی باشـد.
ــچ 	� ــدت گ ــی م ــردن طولان ــار ک ــز انب ــچ و نی ــه گ ــالای آب ب ــبت ب نس

ــه  ــه هرچ ــی ک ــن معن ــردد. بدی ــرش می گ ــان گی ــش زم ــبب افزای س
ــرش،  ــان گی ــش زم ــل افزای ــه دلی ــردد ب ــاده گ ــری آم ــلات رقیق ت م
ــمتی  ــه و قس ــرار گرفت ــوا ق ــان ه ــرض جری ــری در مع ــدت طولانی ت م
ــود. در  ــر می ش ــرش تبخی ــدن گی ــل ش ــت کام ــاز جه ــورد نی از آب م
ایــن حالــت مــلات بــه جــای گیــرش، خشــک می شــود و از اســتحکام 

ــود. ــد ب ــوردار نخواه ــبی برخ مناس
قـرار گرفتـن مـلات در معـرض جریان باد نیز سـبب تبخیر آب سـطحی 	�

از  باعـث جلوگیـری  امـر  ایـن  از گیـرش آن می شـود.  مانـع  مـلات و 
اسـتحکام مـلات و بـروز تـرک بـر روی سـطح خواهـد شـد.

بتونـه و ماسـتیک کنـاف را نبایـد بـا سـایر مـوادي کـه باعـث ایجـاد 	�
تغییـرات در خـواص شـیمیایي و یـا مشـخصات فیزیکي ایـن محصولات 

مي گـردد، ترکیـب نمـود.
ضخامـت مـلات کار شـده اگـر از مقادیـر مجـاز بیشـتر و یا کمتر باشـد، 	�

بـر روی اسـتحکام مـلات اثـر می گذارد.
سطح زیر کار اگر متخلخل باشد، سبب کوتاه شدن زمان گیرش شده که 	�

بر روی خواص مکانیکی از جمله چسبندگی و استحکام اثر می گذارد.
ماسـتیک کنـاف را نمي تـوان بـه عنـوان بتونـه درزگیـر در سـاختارهاي 	�

خشـک اسـتفاده نمود.
هنگامـي کـه خمیـر بتونـه یـا ماسـتیک کناف سـفت شـد، نمي تـوان با 	�

اضافـه نمـودن آب و هـم زدن مجـدد، آن را براي اسـتفاده مجـدد آماده 
نمـود )چنیـن ملاتي غیـر قابل اسـتفاده مي باشـد(.

مانده روی 	� باقی  اضافه  بتونه و ماستیک کناف، ملات های  با  هنگام کار 
ابزار )کاردک، لیسه و ماله( را نباید به ملات درون ظرف برگرداند؛ زیرا 
باعث کوتاه شدن زمان گیرش بتونه یا ماستیک درون ظرف خواهد شد.

ظـروف آماده سـازي مـلات و ابزار کار مي بایسـت بلافاصله پـس از اتمام 	�
کار بـا آب تمیـز شسـته شـوند؛ در غیـر این صورت مواد خشـک شـده و 

تمیزکاري دشـوار خواهد شـد.
مـلات بایـد با توجه به مقدار نیاز و کاردک سـاخته شـود. از آماده سـازی 	�

مـلات بیـش از مقدار مورد نیاز خودداری شـود.
ملات آماده نباید در معرض نور آفتاب و یا گرد و غبار محیط قرار گیرد.	�

شستشوی ابزار بلافاصله پس از اتمام کار
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ترفند هاي کارگاهي جهت بررسي کیفیت بتونه اجرا شده . 4.4
بتونـه مناسـب داراي قـوام بـوده و بـه کاردک مي چسـبد. بـراي درک 	�

بهتـر ایـن حالـت، مي تـوان بتونـه خـوب را به »ماسـت چکیـده« و بتونه 
نامناسـب را بـه »ماسـت بریـده« یـا اصطلاحـا »دانـه دانه« تشـبیه کرد. 
توجـه شـود کـه زماني که پـودر بتونـه با آب مخلـوط مي شـود، ملات به 
دسـت آمـده اصطلاحا قدري »شـل« اسـت، امـا پس از گذشـت حدود 2 
تـا 3 دقیقـه،  بایـد قـوام یابـد. ایـن حالـت از نشـانه هاي یـک بتونه خوب 
اسـت. از نشـانه هاي مثبـت دیگـر، مي تـوان به حرکـت روان خمیـر بتونه 

در زیـر کاردک در هنـگام اجـرا اشـاره نمود. 

اجرای نامناسب اجرای مناسب دست کشیدن بر روی سطح

وجــود گــرد گــچ بــر روي ســطح بتونــه و یــا سســت بــودن ســطح بتونه، 	�
ــي  ــي کارگاه ــراي بررس ــت. ب ــب آن اس ــرش نامناس ــانه هاي گی از نش
ــت  ــده دس ــک ش ــه خش ــطح بتون ــر روي س ــوان ب ــوع، مي ت ــن موض ای
ــي  ــل قبول ــزان قاب ــه می ــد ب ــت ســطح دســت بای ــن حال کشــید. در ای
ــن  ــچ مشــاهده نشــود. همچنی ــرد گ ــکان گ ــي الام ــد و حت ــز بمان تمی
مي تــوان بــا ناخــن،  ســطح بتونــه را خــراش داد. در ایــن حالــت،  ســطح 
ــر ســایش باشــد )اصطلاحــا  ــي در براب ــد داراي مقاومــت کاف ــه بای بتون

بایــد »اســتخواني« باشــد(. 

ـــود و در 	� ـــوب نم ـــه را مرط ـــطح بتون ـــدار س ـــفنج نم ـــک اس ـــتفاده از ی ـــا اس ـــوان ب ـــزی، می ت ـــگ آمی ـــس از رن ـــه پ ـــار بتون ـــی رفت ـــرای بررس ب
ـــود  ـــاهده ش ـــه مش ـــطح بتون ـــی در س ـــد تورم ـــش، نبای ـــن آزمای ـــام ای ـــس از انج ـــود. پ ـــازی نم ـــبیه س ـــه آب را ش ـــگ پای ـــا رن ـــی ب ـــع نقاش واق

ـــود. ـــدا نش ـــته و ج ـــطح کار شس ـــتی از س ـــه بایس ـــن بتون همچنی

اجرای نامناسب اجرای مناسبمرطوب کردن سطح دیوار با اسفنج نمدار
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نوار درزگیر بر روي بتونه قرار داده شده و به وسیله کاردک، از بالا به پایین روي 	�
بتونه فشرده مي شود، به نحوي که بتونه هاي اضافي از طرفین نوار بیرون بزند. 

اضافـات بتونـه بـر روي سـطح نـوار کشـیده و بلافاصلـه جمـع مي شـود. 	�
حرکـت کاردک در ایـن قسـمت نیـز از بـالا بـه پاییـن مي باشـد.

کار رها شده تا بتونه این مرحله به طور کامل خشک شود.	�

درزگیري صفحات روکش دار گچي. ۵.4
بررسي ها و اقدامات اولیه . ۱.۵.4
عملیات درزگیری باید پس از تغییر شکل های ساختمانی صورت گیرد. 	�
قبـل از شـروع عملیـات درزگیري، لازم اسـت تمامي سـطح کامـلًا تمیز 	�

و عـاري از هـر گونـه گـرد و غبار و چربي باشـد.
وضعیـت کلیـه پیچ هـا از نظـر اجـراي صحیـح بررسـي شـود. در صورت 	�

وجـود مشـکلاتي از قبیـل پارگـي کاغـذ روکش پنـل، بیرون زدگي سـر 
پیچ هـا و عـدم رعایـت فواصـل مجـاز، معایـب بایـد بر طرف شـوند.

تمامي لبه هاي برش خورده بررسي شوند. در صورت عدم اجراي پخ و یا 	�
پرداخت، باید پنل از زیرسازي جدا و روي میز کار )یا پالت( به وسیله 

دستگاه پخ زن، پخ زده شود و به وسیله ساب ماله ای پرداخت شود.
درزهـاي میـان صفحـات بررسـي شـوند. بایـد فاصلـه اي بـه انـدازه 2 	�

میلیمتـر میـان هـر دو صفحـة مجـاور وجـود داشـته باشـد.
در سـاختارهای دیـوار جداکننـده، عملیـات درزگیری می بایسـت پس از 	�

اتمـام مرحلـه نصـب صفحات در دو طـرف دیوار انجام شـود.

درزگیري لبه هاي کارخانه اي )لبه هاي برش نخورده(. ۲.۵.4
مرحله اول

در این مرحله، درز پر گشته و نوار درزگیر در محل خود تثبیت مي شود:
بـا اسـتفاده از کاردک پیـچ گوشـتي دار، یـک لایـه بتونـه بـه پهناي 10 	�

سـانتیمتر و ضخامـت 3 میلیمتـر در محـل درز اجـرا مي شـود.

بتونه باید دارای چسـبندگی مناسـبی به سـطح پنل باشـد. برای بررسـی 	�
کارگاهـی ایـن خاصیـت می تـوان پـس از خشـک شـدن کامـل سـطح 
بتونـه، نـوار درزگیـر را در چنـد مقطع )در طول مسـیر درزگیری شـده( 
بـرش داد و از طریـق کشـیدن نـوار درزگیر، میـزان چسـبندگی بتونه را 
بررسـی نمـود. در ایـن حالـت چنانچـه نـوار درزگیـر به راحتی از سـطح 

پنـل جـدا گردد، چسـبندگی صـورت نگرفته اسـت.
در هنـگام بررسـی کیفیـت درزگیـری، سـایر مـوارد اجرایـی نظیـر تـراز 	�

بـودن زیرسـازی، اسـتحکام زیرسـازی، اتصـال کامـل پنل به زیرسـازی، 
متجانـس بـودن لبه هـای مجـاور )فابریک و غیـر فابریـک(، حصیرچین 

بـودن پنـل هـا و ... نیـز بایسـتی کنتـرل گردد.

توجه

ـــه  ـــب بتون ـــبندگي نامناس ـــا چس ـــب و ی ـــرش نامناس گی
ــر  ــي نظیـ ــدد اجرایـ ــوارد متعـ ــي از مـ ــد ناشـ مي توانـ
اســـتفاده از آب نامناســـب، طـــرح اختـــلاط نامناســـب،  
ـــاز و  ـــر مج ـــط غی ـــاي محی ـــرا در دم ـــي،  اج ـــته کش کش
یـــا آلودگـــي ســـطح کار باشـــد. همچنیـــن مي توانـــد 
ــه  ــودر بتونـ ــه پـ ــت رفتـ ــواص از دسـ ــت خـ ــه علـ بـ
باشـــد )بـــه طـــور مثـــال، بـــر اثـــر شـــرایط انبـــارش 

نامناســـب(.

نکته
فنی

حرکت کاردک در این مرحله باید در جهت عمود بر درز باشد، 
به نحوي که بتونه کاملًا در درز بین دو صفحه نفوذ کند.

نکته
فنی

در این مرحله، رطوبت زیر و روي نوار درزگیر یکسان شده و 
از تغییر شکل و جدا شدن نوار جلوگیري مي شود.

نکته
فنی

بسته به شرایط محیطي، ممکن است خشک شدن کامل بتونه تا 
2۴ ساعت طول بکشد. در صورتي که بتونه هر مرحله کاملاً خشک 
نشود، رطوبت اضافي توسط نوار درزگیر جذب، اتصال میان نوار و 
بتونه سست و نهایتاً نوار به صورت موضعي از بتونه جدا خواهد شد.

نکته
فنی

در صورت استفاده از نوار درزگیر کاغذی باید توجه نمود که 
مقطع نوار درزگیر کناف داراي انحنا مي باشد؛ بدین معني که 
یک سمت آن مقعر و سمت دیگر محدب مي باشد. توجه شود 
که حتماً سمت محدب نوار بر روي بتونة اجرا شده قرار داده 
شود. این کار اجازه مي دهد که حباب هاي هواي موجود در 
بتونه، از زیر نوار خارج شوند. چنانچه نوار از سمت مقعر بر روي 
بتونه قرار داده شود، حباب هاي هوا در زیر نوار محبوس گشته، 

در نتیجه چسبندگي لازم میان نوار و بتونه برقرار نمي شود.

چسبندگی صورت نگرفته استچسبندگی صورت گرفته است

درزگیري صفحات روکش دار گچي
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تـمیــز کــردن ســطح، قبــل از بتـونــه کاری و یا اجرای 
ماسـتیک بسـیار مهـم اسـت

1

مرحله اول درزگیری: اجرای لایه بتونه در محل درز )کاردک در 
جهت عمـود بر درز کشیده می شود تا بتونه کاملا در درز نفوذ کند(

۴

مرطوب کردن سطح نوار با بتونه های اضافه

7

بررسی بیرون زدگی پیچ ها با کاردک

2

مقطع نوار درزگیر )به انحنای آن توجه شود(

۵

مرحلـه دوم درزگیـری: اجرای لایـه دوم بتونه بـه پهنای 
سانتیمتر  20

8

فرو بردن سر پیچ ها با پیچ گوشتی پشت کاردک

3

قرار دادن نوار درزگیر بر روی بتونه

۶

پرداخت سطح بتونه خشک با ساب ماله ای

9

مرحله دوم
در این مرحله، ساختار درز مستحکم و با صفحات گچي یکپارچه مي شود:

با استفاده از لیسه یا ماله استیل، یک لایه بتونه به پهناي 20 سانتیمتر و ضخامتي که نوار درزگیر محو شود، بر روي لایه قبلي اجرا مي شود.	�
کار رها شده تا بتونه این مرحله به طور کامل خشک شود.	�
با استفاده از ساب ماله اي، سطح بتونة خشک پرداخت شده و براي مرحله بعدی کار )اجرای لایه آماده سازی( آماده مي شود.	�

درزگیري صفحات روکش دار گچي
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درزگیري لبه هاي برش خورده. ۳.۵.4
کلیـه مراحـل اجـرا ماننـد درزگیـري لبه هـاي کارخانـه اي مي باشـد، بـا این 

تفـاوت کـه پهنـاي لایه بتونـه در مرحلـه دوم 30 سـانتیمتر مي باشـد. 

گوشـه . 4.۵.4 محافـظ  سـازه  بـا  خارجـي  کنج هـاي  درزگیـري 
فلـزي( )کرنربیـد 

مرحله اول
سطح سازه محافظ گوشه به وسیله مواد چربي زدا، تمیز مي شود.	�
سـازه محافـظ گوشـه روي کنـج دیـوار قـرار گرفتـه و به وسـیله چکش 	�

لاستیکي و دستــگاه کرنربید کوب نصــب مي شــود. فاصلـــه ضربـات، 
حـداکثــر 3۵ سـانتیــمتر مي باشد.

مرحله دوم
بـا اسـتفاده از لیسـه یـا مالـه اسـتیل، یـک لایـه بتونـه بـه پهنـاي 20 	�

سـانتیمتر و ضخامتـي کـه سـازه محافـظ گوشـه محـو شـود، بـر روي 
کرنربیـد و در دو طـرف کنـج اجـرا مي شـود.

کار رها شده تا بتونه اجرا شده به طور کامل خشک شود.	�
با اسـتفاده از سـاب ماله اي، سـطح بتونة خشـک پرداخت شـده و براي 	�

مرحلـه بعـدی کار )اجـرای لایه آماده سـازی( آماده مي شـود.

نکته
فنی

در بتونـه کاري درزهـاي بـرش خـورده، لایـه دوم بتونـه 
بـه ایـن دلیـل نسـبت بـه بتونـه کاري درزهـاي کارخانه اي 
لبه هـاي  در  موجـود  فرورفتگـي  کـه  می باشـد  پهن تـر 
کارخانـه اي، نـوار و بتونـه درزگیـر را در خـود جـاي داده و 
بـر آمدگـي در محـل درز کمتـر مي باشـد؛ حـال آن که در 
لبه هـاي بـرش خـورده، فرورفتگي مذکـور وجود نداشـته و 
بـر آمدگـي در محل درز محسـوس تر بوده و لـذا براي محو 
کـردن ایـن برآمدگي، نیـاز به اجـرای لایـه دوم بتونه کاری 

بـا پهنـای بیشـتری خواهـد بود.

نکته
فنی

در صورتـی که دسـتگاه کرنربید کوب در دسـترس نباشـد، 
سـازه محافـظ گوشـه را می توان بـا بتونه نصـب نمود.

نصب سازه محافظ گوشه با دستگاه کرنربیدکوب

1

اجرای بتونه روی سازه محافظ گوشه

2

درزگیري صفحات روکش دار گچي
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درزگیـري کنج هـاي خــارجي بـا نــوار محافـظ گوشــه . ۵.۵.4
)کرنربیـد کاغـذي(

مرحله اول
نوار محافظ گوشه به وسیله دست از وسط تا زده مي شود.	�
بـــا اســـتفاده از کاردک پیـــچ گوشـــتي دار )یـــا لیســـه(، یـــک لایـــه 	�

بتونـــه بـــه پهنـــاي 10 ســـانتیمتر و ضخامـــت 3 میلیمتـــر، بـــر دو 
ــود. ــرا مي شـ ــج اجـ ــرف کنـ طـ

کرنربیـــد بـــر روي بتونـــه قـــرار داده شـــده و بـــا انگشـــت شـــصت و 	�
ســـبابه بـــه آن فشـــار وارد مي شـــود، بـــه نحـــوي کـــه بتونه هـــاي 

اضافـــي از طرفیـــن آن خـــارج شـــود.

نوار محافظ گوشه کناف

1

قرار دادن نوار محافظ گوشه بر روی بتونه

2

تثبیـت و شـکل دهـی نـوار محافـظ گوشـه بـا کاردک زاویه 
رجی خا

3

درزگیري کنج هاي خارجي با نوار درزگیر کاغذي. 6.۵.4
بـراي درزگیـري کنج هـاي خارجي اي کـه در معـرض ضربه نیسـتند )مانند 
کنج هـاي خارجـي در سـقف ها(، در صـورت وجـود مهـارت کافـي، مي توان 
از نـوار درزگیـر کاغـذي بـه جـاي کرنربیـد اسـتفاده نمـود. کلیـه مراحـل 
اجـرا ماننـد درزگیـري کنج هـاي خارجـي بـا نـوار محافـظ گوشـه )کرنربید 

کاغـذي( مي باشـد.

خم کردن نوار درزگیر با دستگاه تازن

1

قرار دادن نوار درزگیر بر روی بتونه

2

تثبیت و شکل دهی نوار درزگیر با کاردک زاویه خارجی

3

با استفاده از کاردک زاویه خارجي، از بالا به پایین روي نوار محافظ گوشه 	�
کشیده تا سطح آن هموار و کنجي کاملًا گونیا و یکنواخت به دست آید.

بـه وسـیله کاردک پیـچ گوشـتي دار )یـا لیسـه(، اضافـات بتونه بـر روي 	�
سـطح کرنربیـد کشـیده و بلافاصلـه جمـع مي شـود. 

کار رها شده تا بتونه این مرحله به طور کامل خشک شود. 	�
مرحله دوم 

ماننـد مرحلـه دوم در درزگیـري کنج هـاي خارجـي با سـازه محافظ گوشـه 
)کرنربیـد فلـزي( عمل مي شـود. 

درزگیري صفحات روکش دار گچي
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درزگیـري کنج هـاي داخلـي - فصل مشـترک دو سـاختار . 7.۵.4
خشـک

ــترک دو  ــل مشـ ــه در فصـ ــي اي کـ ــج داخلـ ــري کنـ ــراي درزگیـ بـ
ـــاف؛  ـــوار کن ـــع دو دی ـــل تقاط ـــد مح ـــرار دارد )مانن ـــک ق ـــاختار خش س
ـــذي  ـــر کاغ ـــوار درزگی ـــاف(، از ن ـــقف کن ـــک س ـــوار و ی ـــک دی ـــا ی ی
اســـتفاده مي شـــود. کلیـــه مراحـــل اجـــرا ماننـــد درزگیـــري 
کنج هـــاي خارجـــي بـــا نـــوار محافـــظ گوشـــه )کرنربیـــد کاغـــذي( 
ـــتفاده  ـــي اس ـــه داخل ـــه از کاردک زاوی ـــاوت ک ـــن تف ـــا ای ـــد، ب مي باش

. مي شـــود

خم کردن نوار درزگیر با دست

1

قرار دادن نوار درزگیر بر روی بتونه

2

تثبیت و شکل دهی نوار درزگیر با کاردک زاویه خارجی

3

درزگیـري کنج هــاي داخلـي - فصل مشــترک ساخــتار . 8.۵.4
خشــک و بنایـي

بـــراي درزگیـــري کنـــج داخلـــي اي کـــه در فصـــل مشـــترک ســـاختار 
ـــاف  ـــوار کن ـــک دی ـــع ی ـــل تقاط ـــد مح ـــرار دارد )مانن ـــي ق ـــک و بنای خش
بـــا یـــک دیـــوار بنایـــي؛ یـــک دیـــوار کنـــاف بـــا یـــک ســـقف بنایـــي؛ 
ـــدا  ـــب ج ـــوار چس ـــي(، از ن ـــوار بنای ـــک دی ـــا ی ـــاف ب ـــقف کن ـــک س ـــا ی ی
کننـــده کنـــاف )Trenn-fix( اســـتفاده مي شـــود؛ بدیـــن ترتیـــب کـــه 
ـــبانده  ـــازه چس ـــر روي س ـــس ب ـــرن فیک ـــوار ت ـــب، ن ـــات نص ـــل از عملی قب
ـــات  ـــه، اضاف ـــدن بتون ـــک ش ـــري و خش ـــات درزگی ـــس از عملی ـــده و پ ش

آن بـــه وســـیله تیـــغ بـــرش جـــدا مي شـــود.
چسباندن نوار ترن فیکس بر روی سازه

1

بتونه کاری در فصل مشترک دیوار خشک و سقف بنایی

3

شکستن نوار چسب جداکننده پس از نصب سازه ها

2

بـرش اضافـات نوارچسـب جداکننـده پس از خشـک شـدن 
نه بتو

۴

نکته
فنی

ـــراي  ـــه( ب ـــا لیس ـــتي دار )ی ـــچ گوش ـــه از کاردک پی چنانچ
ـــال  ـــود، احتم ـــتفاده ش ـــي اس ـــاي داخل ـــري کنج ه درزگی
ـــز کاردک(  ـــة تی ـــط گوش ـــر )توس ـــوار درزگی ـــدن ن ـــاره ش پ
وجـــود دارد؛ بنابرایـــن بـــراي جلوگیـــري از بـــروز ایـــن 
ـــه  ـــاً ب ـــد صرف ـــي بای ـــاي داخل ـــري کنج ه ـــکل، درزگی مش

ـــود.  ـــام ش ـــي انج ـــه داخل ـــیله کاردک زاوی وس

درزگیري صفحات روکش دار گچي
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اجراي بتونه در محل پیچ ها. 9.۵.4
از  با استفاده  ابتدا  نیز اجرا مي شود. بدین ترتیب که  بتونه در محل پیچ ها 
کاردک )یا لیسه(، بتونه در جهت عمودی کشیده شده و سپس با حرکت 
کاردک در جهت افقی، بتونه جمع می شود. پس از خشک شدن بتونه، سطح 

آن به وسیله ساب ماله اي پرداخت مي شود.

اجرای بتونه در محل پیچ ها

1

پرداخت سطح بتونه خشک

2

آماده سازی صفحات روکش دار گچي . 6.4
پـس از اتمـام مراحـل درزگیـري، سـطوح ایجـاد شـده بـا پنـل گچـی باید 
بـرای پذیـرش پوشـش نهایـي )رنـگ، کاغـذ دیـواری، کاشـی، ...(، آمـاده 
سـازی شـوند. بسـته به نـوع پوشـش نهایي، ممکن اسـت یک یـا ترکیبی از 

لایه هـای آمـاده سـازی زیـر بـر روی سـطح پنل هـا اجـرا شـود: 

اجرای ماستیک. ۱.6.4
از عملیـات  پـس  آمیـزي،  رنـگ  در  نتیجـه  بهتریـن  بـه  بـراي دسـتیابي 
درزگیـري و قبـل از رنگ آمیـزي، یک لایه نازک پوششـي )1 تا 2 میلیمتر( 
بـا ماسـتیک کنـاف روي تمـام سـطح کار اجـرا می شـود. اجـرای ایـن لایـه 
موجب پوشـش اعوجاج  های احتمالی در کل سـطح کار می شـود و سـطحی 
صـاف و یکدسـت جهـت ادامـه کار بـه وجـود خواهـد آمـد. )ضخامـت قابل 

قبـول، طـی یک یـا چنـد مرحلـه کاری قابل دسـتیابی اسـت(.

اجرای پرایمر. ۲.6.4
پس از عملیات درزگیري و قبل از کاشیکاری، اجرای کاغذ دیواری یا رنگ 
آمیزي با رنگ روغنی، اعمال لایه پرایمر* بر روي کل سطح کار لازم خواهد 

بود. حذف لایه پرایمر موجب بروز مسایل زیر خواهد شد: 
در اجراي کاشي، اتصال مناسب میان چسب کاشي و پنل حاصل نشده، 	�

که نتیجه آن فروریزي کاشي ها در دوره بهره برداري خواهد بود.
در صورت اقدام به جداسازي کاغذ دیواري در نوسازی هاي آینده ساختمان، 	�

به کاغذ روکش پنل آسیب خواهد رسید )توضیح این که لایه پرایمر موجب 
مي شود که کاغذ دیواري بدون آسیب به کاغذ روکش پنل، از آن جدا شود(.

در رنـگ آمیـزي بـا رنـگ روغنـي،  حالـت سـایه و روشـن ایجـاد شـده، 	�
همچنیـن چسـبندگي میـان رنـگ و لایه ماسـتیک تضعیف خواهد شـد 
)توضیـح ایـن کـه اجـراي پرایمـر موجـب یکسـان شـدن میـزان جذب 
سـطح پنـل و محل هـاي بتونه کاري شـده گردیده و از ایجاد حالت سـایه 

و روشـن جلوگیـري مي نمایـد(.
از کاربردهای فوق  برای هر یک  پرایمر مناسب  بیشتر در خصوص  براي کسب اطلاعات   *

الذکر، با دایره پشتیباني فني شرکت کناف ایران تماس حاصل شود.

اجرای ماستیک

اجرای لایه پرایمر بر روی ماستیک قبل از رنگ آمیزی با رنگ روغنی

نکته
فنی

 در صورتـی کـه بتونـه در دو جهت متعامد کشـیده نشـود، 
حفـره در محـل پیـچ به خوبـی پر نخواهد شـد.

آماده سازی صفحات روکش دار گچي 
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سطوح کیفي درزگیري و آماده سازی. 7.4
بـراي یکسـان سـازي روش درزگیـری و آماده سـازی سـطوح ایجاد شـده با 
پنـل گچـی، مراحـل درزگیـری و نـوع لایة آمـاده سـازی بـرای کاربرد های 
مختلـف بـه شـرح زیـر توصیـه مي گـردد. اسـتفاده از سـطوح کیفـي زیر در 

ادبیـات فنـي مـدارک مناقصـات و قراردادهـا مفید خواهـد بود.

مراحل درزگیری و لایه های آماده سازی بر اساس نوع سطوح کیفی: 4-۲جدول 

کاربرد
شماتیکلایه آماده سازیدرزگیری

لایه لایه گذاری پرایمرماستیکمرحله دوممرحله اول

دیوار موقت
)دیوارهای حائل کارگاهی، 

اتاقک های موقت، ...(

محل هایی که در دید نیست
)انباری، خرپشته، فضای پشت 

سقف کاذب، ...(

کاشی کاری

رنگ پایه آب )پلاستیک(

رنگ روغنی
/ پوشش های بافت دار

)کنیتکس، رولکس، رومالین، ...(
/ کاغذ دیواری
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نکات
فنی

اســـتفاده از پوشـــش های قلیایـــی )نظیـــر رنگ هـــای 	�
ــی  ــات گچـ ــر روی صفحـ ــیلیکاتی( بـ ــی و سـ آهکـ

مجـــاز نمی باشـــد.
بـــرای نصـــب کاغـــذ دیـــواری، توصیـــه می گـــردد از 	�

 CMC )Carboxyl Methyl Cellulose( چســـب
ـــب  ـــان مناس ـــد از جری ـــن بای ـــود. همچنی ـــتفاده نم اس
ـــب  ـــا چس ـــود ت ـــل نم ـــان حاص ـــط اطمین ـــوا در محی ه

ـــود. ـــک ش ـــرعت خش ـــه س ـــور ب مذک

هنگامـی کـه کاغـذ روکـش پنل بر اثـر شـرایط نگهداری نامناسـب و 	�
رطوبـت مـداوم دچـار کپـک زدگی شـده باشـد، باید پنل ها خشـک، 
سـطح آن ها از کپک پاکسـازی و کل سـطح پنل ها آغشـته بـه پرایمر 
گـردد. پـس از طی ایـن مراحـل، می توان پنل هـا را نصـب، درزگیری 

و بـرای پذیرش پوشـش نهایـی آماده سـازی نمود.
هنگامی که کاغذ روکش پنل بر اثر شرایط نگهداری نامناسب و تابش 	�

مداوم نور خورشید تغییر رنگ داده باشد )زرد رنگ شده باشد(، باید 
کل سطح پنل ها آغشته به پرایمر گردیده و سپس می توان پنل ها را 

نصب، درزگیری و برای پذیرش پوشش نهایی آماده سازی نمود.

سطوح کیفي درزگیري و آماده سازی
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زمانبندی اجرای پروژه با سیستم های ساخت و ساز خشک	�
مباني انتخاب ساختار دیوارهای جداکننده	�
مشخصات محصولات	�
آنالیز مصالح	�
خدمات فنی و مهندسی	�
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زمانبندی اجرای پروژه با سیستم های ساخت و ساز خشک. ۱.۵
سیسـتم های سـاخت و سـاز خشـک سالهاسـت که در کشـورهای پیشـرفته 
شـناخته شـده و مورد اسـتفاده قرار می گیرد. در کشـور ما به نظر می رسـد 
دلیـل اصلـی مقاومـت مالکیـن و کارفرمایان در اسـتفاده از این سیسـتم ها ، 

عدم آشـنایی بـا مزیت هـای آنهـا در پروژه ها می باشـد.
 هـدف از ارائـه ایـن فصـل روشـن تـر شـدن این مسـاله اسـت که عـلاوه بر 
مزیت هـای سـازه ای، فنـی و کیفـی، سیسـتم های سـاخت و سـاز خشـک 
در مقایسـه بـا مصالـح سـنتی )بنایـی(، تاثیـر بسـزایی نیـز در کاهـش وزن 
و سـختی و هزینه هـای سـازه ای، مدیریـت پـرت و حمـل مصالـح، نظـارت 
کیفـی دقیـق تـر، و از همـه مهمتر منجر به افزایش سـرعت اجـرای پروژه ها 
خواهـد شـد. کـه در نهایـت بصـورت مسـتقیم و یا غیر مسـتقیم بهـره وری 

اقتصـادی را بـه همـراه خواهد داشـت.
در ادامه به برخی از مزایای سیستم های ساخت و ساز خشک نسبت به مصالح 
بنایی که تاثیر بسیاری در برنامه زمانبندی پروژه خواهند داشت )خصوصا در 
کارگاه های ساختمانی( اشاره می گردد و با ارائه نمودار برنامه زمانبندی یک 
پروژه فرضی، تقدم و تاخر و مدت زمان اجرای سیستم های ساخت و ساز 

خشک با دیگر فعالیت های اجرایی مرتبط نشان داده خواهد شد. 

سهولت و سرعت در اجرا 	�
به  نیاز  عدم  بر  علاوه  کناف  ساختارهای  بنایی،  ساختارهای  با  مقایسه  در 
این  تر،  ملات های  شدن  جهت خشک  زمان  صرف  همچنین  و  جوشکاری 
امکان را فراهم می کنند تا اجرای سریع و آسان تاسیسات مکانیکی و برقی 
در فضای از پیش تعیین شده )بدون نیاز به عملیات شیارزنی و ترمیم( با 
سهولت و سرعت بالا انجام شود. در نتیجه می توان گفت اجرای سیستم های 
ساخت و ساز خشک کناف نسبت به انواع سیستم های بنایی، حدودا 3 تا ۴ 

برابر از سرعت بیشتری برخوردار می باشند.
از سـوی دیگـر بـا افزایش سـرعت اجـرای پروژه، مـدت زمان توقف سـرمایه 

بـه میـزان قابل توجهـی کاهش خواهـد یافت.

کاهش نیروی انسانی مورد نیاز	�
یک  حداقل  توسط  انتها(  تا  ابتدای  از   ( ساز خشک  و  ساخت  ساختارهای 
گروه سه نفره متشکل از استادکار، شاگرد ماهر و شاگرد نیمه ماهر قابل اجرا 
خواهد بود. این در حالیست که به عنوان مثال جهت اجرای یک سقف کاذب 
رابیتس و گچ به گروه های چند نفره از جمله جوشکار، رابیتس کار و گچ کار 
نیاز خواهد بود. از همه مهمتر سیستم های سنتی بطور غیر مستقیم نیروهای 
متعدد دیگری به منظور انتقال مصالح به پای کار، نظافت و حمل نخاله به 

خارج از محل کارگاه را درگیر خود خواهند کرد. 

صرفه جویی کلی در مصالح ساختمانی و کاهش نخاله	�
خشک  ساز  و  ساخت  سیستم های  اساس  بر  پروژه  سازه  طراحی  چنانچه 
صورت گرفته باشد، این امر به دلیل وزن کم ساختارها باعث صرفه جویی در 

میزان مصرف مصالح به خصوص فولاد و سیمان مصرفی خواهد شد.
همچنیـن میـزان تولیـد نخالـه در سیسـتم های سـاخت و سـاز خشـک در 
مقایسـه بـا سـاختارهای سـنتی بسـیار کمتـر می باشـد، کـه این امـر علاوه 
بـر مسـائل زیسـت محیطـی و صرفـه جویـی در مصـرف بـی رویـه منابـع 
ملـی باعـث کاهـش هزینه های حمـل مصالح، نظافـت محـل کار، بارگیری و 

خـروج نخالـه از کارگاه تـا محـل تخلیـه نیـز می گـردد.

حمل سریع و آسان 	�
بـه واسـطه وزن و حجـم کـم و همچنیـن نوع بسـته بندی )صنعتـی( مصالح 
سیسـتم های سـاخت و سـاز خشـک، تعداد دفعات حمل، بارگیری و تخلیه 

در مقایسـه بـا سـاختارهای بنایی بـه مراتب کاهـش خواهد یافت.
همچنیـن میـزان آسـیب وارده به مصالح در مسـافت های طولانـی نیز کمتر 

خواهـد بود.

حذف صرف زمان برای خشک شدن مصالح	�
مصالـح بنایـی )خصوصاً در ماه های سـرد سـال( نیاز به صـرف زمان طولانی 
تـری جهت خشـک شـدن دارنـد. در مناطق سردسـیر و فصول سـرد سـال 
لازم اسـت محیـط کار گـرم باشـد زیـرا در شـرایط آب و هوایـی سـرد، آب 
مـلات گـچ قبل از انبسـاط و سـخت شـدن گـچ، یـخ زده و فعـل و انفعالات 
شـیمیایی بمنظور سـخت شـدن مـلات متوقف می گـردد. پس از آب شـدن 
یـخ، گـچ فاسـد شـده و با توقـف فرآینـد افزایش حجـم گچ، در سـطح تمام 

شـده گـچ کاری، تـرک ایجاد می شـود.
ــوان  ــک می ت ــاز خش ــاخت و س ــتم های س ــت سیس ــه ماهی ــه ب ــا توج ب
ــدن  ــک ش ــرای خش ــان ب ــرف زم ــه ص ــازی ب ــتم ها نی ــن سیس ــت ای گف
نداشــته و در فصــول ســرد ســال مشــکلات اجرایــی کمتــری دارنــد 
ــر روی ســطح  همچنیــن بلافاصــه پــس از نصــب، امــکان رنــگ آمیــزی ب
ــه زمانبنــدی  آنهــا وجــود داشــته و باعــث ایجــاد وقفــه در پیشــبرد برنام

ــد. ــد ش ــروژه نخواه پ

اجرای همزمان با تاسیسات	�
در سیسـتم های سـاخت و سـاز خشـک امـکان اجـرای همزمـان تأسیسـات 
مکانیکـی و برقـی وجـود دارد و برخـلاف سیسـتمهای سـنتی)بنایی( کـه 
جهـت عبـور تاسیسـات نیـاز بـه تخریب و شـیار زنی در سـاختار می باشـد، 
تاسیسـات بـه راحتـی از فضـای خالـی درون سـاختارهای یـاد شـده عبـور 

کـرده و بـه همـان میـزان سـرعت اجـرا افزایـش خواهـد یافت.
ــح  ــنتی )مصال ــتم های س ــتفاده از سیس ــورت اس ــر در ص ــارت دیگ ــه عب ب
ــرا  ــی اج ــاختار بنای ــات س ــروع تاسیس ــل از ش ــتی قب ــدا بایس ــی( ابت بنای
شــود. ســپس شــیار زنــی انجــام گیــرد. در نهایــت پــس از اجــرای 
ــا  ــازک کاری انجــام شــود ت تاسیســات مجــددا ســاختار ترمیــم شــده و ن
ــردد  ــزی گ ــگ آمی ــات رن ــاده عملی ــس از خشــک شــدن ســطح کار آم پ

ــر(. ــان ب ــی زم )عملیات
 در حالیکـه در سیسـتم های سـاخت و سـاز خشـک، ابتـدا عملیـات اجرای 
تاسیسـات آغـاز و یـا توامـا بـا اجـرای سـاختارها انجـام می گیرد)همزمان با 
اجـرای سـازه گذاری سـاختارهای کنـاف( و سـپس لایـه پوششـی نصـب و 

عملیـات درزگیـری و رنـگ آمیـزی اجرا می شـود.
در ادامـه، جهـت سـهولت برنامـه ریـزی و کاهـش مـدت زمـان اجـرای یک 
پـروژه سـاختمانی کـه بـا اسـتفاده از سیسـتم های سـاخت و سـاز خشـک 
سـاخته شـده اسـت، یـک برنامـه زمانبنـدی سـاختمانی ۵ طبقـه )مطالعـه 
مـوردی( ارائـه گردیـده اسـت. مـدت زمـان اجـرای سیسـتم های سـاخت 
و سـاز خشـک و ارتبـاط آن بـا فعالیت هـای مرتبـط بصـورت شـماتیک در 
نمـودار مشـخص شـده اسـت. ایـن نمـودار می توانـد در تهیـه دقیـق تـر و 
مدل سـازی فرآیند هـای برنامـه زمانبنـدی پروژه هـا بـا در نظـر گرفتن تقدم 
و تاخـر فعالیت هـای مرتبـط بـا اجرای سیسـتم های سـاخت و سـاز خشـک 

کمـک رسـان مهندسـین در ایـن حوزه باشـد. 
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مبانی انتخاب ساختار دیوارهای جداکننده. ۲.۵
برای  ساختار،  صحیح  انتخاب  جهت  راهبردهایی  کننده  ارائه  بخش  این 
پاسخگویی به عملکردهای مورد نظر طراح می باشد. توضیح این که شرکت 
کناف یک تولید کننده بوده و خود را مکلف می داند که اطلاعات عملکردی و 
اجرایی ساختارهای خود را در اختیار پروژه ها قرار دهد. بدیهی است که مشاور 
طرح، بر اساس مقررات ملی و یا بین المللی ساختمانی و با در نظر گرفتن 
الزامات طرح، نسبت به »انتخاب ساختار« اقدام می نماید. در این راستا، دایره 
پشتیبانی فنی شرکت کناف آمادگی کامل دارد تا برای عملکردهای خاص، 

مشاوره های لازم را به طراحان محترم ارائه دهد.
عواملـی کـه در انتخـاب سـاختار دیوارهـای جـدا کننـده کنـاف موثر اسـت 

شـامل مـوارد زیـر می باشـد:

مقاومت مکانیکی. ۱.۲.۵
ارتفـاع مجـاز: ارتفـاع مـورد نظـر طـراح، در تعـداد و ضخامـت صفحـات، 
انـدازه اسـتادها، فاصلـه اسـتادها و تعـداد ردیـف سـازه تاثیـر می گـذارد. در 
برخـی مـوارد، بـرای بدسـت آوردن ارتفـاع بیشـتر ممکـن اسـت از دو عـدد 

اسـتاد به صـورت [] اسـتفاده شـود.

منطقـه نصـب: کاربری فضـا و محـل قرارگیـری دیـوار، در ارتفاع مجـاز آن 
تعییـن کننـده اسـت. حداکثـر ارتفاع بـا توجه بـه منطقه نصـب 1و2 متفاوت 

می باشـد: 
منطقه نصب 1: مناطقی که تجمع افراد در آن ها کم است.

منطقـه نصـب 2: مناطقـی که تجمـع افـراد در آن ها زیاد اسـت و محل هایی 
کـه پرتـگاه با عمق بیـش از یک متر وجـود دارد.

مقاومـت در برابـر ضربه: برای ایجـاد مقاومت در برابر ضربـه، راه حل های 
زیر در دسـترس است:

افزایش تعداد لایه های پوششی	�
افزایش ضخامت لایه های پوششی	�
کاهش فاصله سازه ها	�
استفاده از پنل با مقاومت مکانیکی بالاتر مانند پنل گچی دیامانت	�

نصـب بارهای طـره ای: هر یک از سـاختارهای دیوار خشـک کنـاف دارای 
مقاومـت مکانیکـی ویـژه خـود می باشـند. بـرای انتخـاب سـاختار، بایـد بـه 
بارهـای طـره ای که قرار اسـت بـر روی دیوار نصب شـود، توجه نمود. قفسـه 
آشـپزخانه، ادوات سـرویس بهداشـتی، رادیاتـور، جعبه آتش نشـانی روکار و 
تابلـوی بـرق روکار از جملـه ایـن نوع بارها هسـتند. برای نصـب برخی بارها، 

اعضـای پشـتیبان بایـد در مرحلـه طراحی سـاختار در نظر گرفته شـوند.

عملکرد صوتی. ۲.۲.۵
عواملـی همچـون تعـداد و ضخامـت صفحـات، انـدازه اسـتادها و ضخامـت و 
خـواص لایـه عایق پشـم معدنی مصرفـی، در میـزان عبور صوت دیـوار موثر 
هسـتند. همچنیـن، جزئیـات اجرایـی )ماننـد جداسـازی دو ردیف سـازه در 
دیـوار W115.ir( در عملکـرد صوتـی جداره تاثیر خواهد داشـت. در تعیین 
سـاختار دیوارهـا، توجـه به حداقـل عایق صوتـی مجاز ضروری اسـت. ارزش 
حداقـل عایـق صوتـی مجـاز دیوار، بـا توجه بـه عملکـرد سـاختار، از مبحث 

18 مقـررات ملـی سـاختمان ایران قابل اسـتخراج می باشـد.

توضیـح: بـه طـور کلـی عملکـرد صوتـی لایه هـای الیافـی نظیر پشـم های 
معدنـی، ناشـی از بـه ارتعـاش در آمـدن الیـاف بـر اثـر برخورد امـواج صوتی 
و تبدیـل انـرژی ایـن امـواج بـه انـرژی مکانیکـی و سـپس گرمایـی اسـت. 
بـا توجـه بـه عـدم وجـود الیـاف در پلـی اسـتایرن، ایـن مـواد عایـق صوتی 
مناسـبی نبـوده و صرفـا اسـتفاده از عایق هـای معدنـی بـرای ایـن منظـور 

توصیـه می شـود.

مقاومت در برابر حریق. ۳.۲.۵
در دیوارهایـی کـه در آن هـا کـد حریـق مطـرح می باشـد، از صفحـات گچی 
نـوع FR یـا FM اسـتفاده می شـود. تعـداد و ضخامـت لایه هـای پوششـی، 
انـدازه و فواصـل سـازه ها و ضخامـت و خـواص لایـه عایـق پشـم معدنـی 
مصرفـی بـا توجـه به کـد حریـق و ارتفاع مـورد نظـر تعیین می شـود. علاوه 
بـر ایـن مـوارد، ضوابـط مرتبط بـا سـاختارهای دارای کد حریـق )مندرج در 

دفترچـه اخیـر( بایـد در نظـر گرفته شـوند.

تذکر

در صـورت وجـود کد حریـق، ممکن اسـت الزاماتـی از نظر 
رده مقاومتـی لایـه عایق در برابر حریق وجود داشـته باشـد 

کـه بایـد آن ها را در نظـر گرفت.

تذکر
مهم

سـاختارهای دارای کـد حریـق دارای ضوابـط و جزئیـات 
ویـژه هسـتند؛ لـذا برای اسـتفاده از ایـن نوع سـاختارها در 
پروژه هـا، هماهنگـی بـا دایره پشـتیبانی فنی شـرکت کناف 

می شـود. توصیه  قویـا 

عملکرد حرارتی. 4.۲.۵
دیوارهـای جداکننـده عمومـا در حد فاصـل فضاهای کنترل شـده )به لحاظ 
حرارتـی( قـرار می گیرنـد؛ لیکـن چنانچـه در حـد فاصـل فضاهـای کنتـرل 
نشـده یـا نیمـه کنتـرل شـده قـرار گیرنـد، تعبیـه عایـق پشـم معدنـی در 
سـاختار ضـروری خواهـد بـود. عواملـی همچون تعـداد و ضخامـت صفحات، 
انـدازه اسـتادها و ضخامـت و خـواص لایـه عایـق پشـم معدنـی مصرفی، در 
میـزان عایـق حرارتـی دیوار موثر هسـتند. ارزش حداقل عایـق حرارتی مجاز 
دیـوار، بـا توجـه بـه عملکرد سـاختار، از مبحـث 19 مقررات ملی سـاختمان 

ایـران قابل اسـتخراج می باشـد.
تذکـر: در صـورت وجـود کـد حریـق، ممکـن اسـت الزاماتـی از نظـر رده 
مقاومتـی لایـه عایـق در برابـر حریـق وجـود داشـته باشـد، کـه بایـد آن ها را 

در نظـر گرفـت.

نکته
فنی

 در صـورت احتمـال بـروز پدیـده میعـان و یـا نفـوذ آب و 
بخـار در سـاختار های عایق بنـدی حرارتـی، ممکـن اسـت 
از  رطوبـت  دفـع  و  کنتـرل  بینی هـای لازم جهـت  پیـش 
طریـق ایجـاد تهویـه و یا تعبیـه لایه های ویـژه بخاربند و یا 
زهکـش، لازم باشـد )توضیـح این که پشـم معدنـی در برابر 

رطوبـت آسـیب پذیر اسـت(.
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دیوار سلول تر. ۵.۲.۵
ـــت  ـــر اس ـــوار موث ـــوع دی ـــن ن ـــی ای ـــات فن ـــن جزئی ـــه در تعیی ـــی ک نکات
ــی  ــات مکانیکـ ــم تاسیسـ ــم و تراکـ ــرایط رطوبـــت محیـــط و حجـ شـ

ـــت: اس

در فضاهـای مرطـوب از در دو لایـه صفحه MR یـا FM با ضخامت 12/۵ 	�
میلیمتـر بـا اسـتادگذاری به فواصل ۶0 سـانتیمتر اسـتفاده می شـود. به 
 FM یـا MR عنـوان سـاختار جایگزیـن، می تـوان از یـک لایـه صفحـه
بـا ضخامـت 18 میلیمتـر بـا اسـتادگذاری بـه فواصـل ۶0 سـانتیمتر یـا 
یـک لایـه صفحـه MR یـا FM بـا ضخامـت 12/۵ یـا 1۵ میلیمتـر بـا 
اسـتادگذاری بـه فواصـل ۴0 سـانتیمتر اسـتفاده نمـود. در فضاهایی که 
رطوبـت محیـط زیـاد اسـت و یـا شـرایط آب ریـزی مـداوم وجـود دارد، 
اسـتفاده از یـک لایـه صفحـه سـیمانی AQUAPANEL Indoor بـا 

ضخامـت 12/۵ میلیمتـر الزامی اسـت*.
ــای 	� ــدازه لوله ه ــه خصــوص ان ــی )ب ــم تاسیســات مکانیک حجــم و تراک

ــا را  ــه آن ه ــازه و فاصل ــف س ــداد ردی ــتادها و تع ــدازه اس ــلاب(، ان فاض
ــه ای  ــه گون ــات ب ــم تاسیس ــت حج ــن اس ــود. ممک ــد نم ــن خواه تعیی
باشــد کــه نیــاز بــه اســتفاده از دو ردیــف ســازه باشــد. ایــن دو ردیــف 
ســازه بــا فاصلــه از یکدیگــر اجــرا شــده و بــا اســتفاده از برش هایــی از 

ــوند**. ــل می ش ــر متص ــه یکدیگ ــات، ب صفح

دیوار در محل بادبند. 6.۲.۵
بـرای قاب هـای بادبنـد دار، دیـوار بایـد بـا اسـتفاده از دو ردیـف سـازه اجرا 
شـود. ایـن دو ردیـف سـازه در طرفیـن بادبنـد قـرار گرفتـه و بـه وسـیله 
برش هایـی از صفحـات بـه یکدیگر متصل می شـوند )مانند دیوار تاسیسـاتی 

W116.ir عمـل می شـود(.

بازشوها. 7.۲.۵
در صـــورت نیـــاز بـــه اجـــرای مـــواردی نظیـــر در، دریچـــه بازدیـــد و 
ــش  ــد پیـ ــاف، بایـ ــای کنـ ــوکار در دیوارهـ ــانی تـ ــش نشـ ــه آتـ جعبـ
ــتایی  ــی و ایسـ ــتحکام، یکپارچگـ ــظ اسـ ــت حفـ ــای لازم جهـ بینی هـ
ســـاختار در نظـــر گرفتـــه شـــود. همچنیـــن فضـــای تاسیســـاتی لازم 
بـــرای جاســـازی ادوات نفـــوذی نظیـــر جعبـــه آتـــش نشـــانی تـــوکار 
ـــق،  ـــد حری ـــاختارهای دارای ک ـــه در س ـــود ک ـــه ش ـــت. توج ـــروری اس ض
بازشـــوها بایـــد بـــا جزئیـــات ویـــژه اجـــرا و در برخـــی مـــوارد از نـــوع 

مقـــاوم در برابـــر حریـــق انتخـــاب شـــوند.

درزهای انقطاع. 8.۲.۵
در دیوارهـای پیوسـته بـا طـول زیـاد، بایـد درز انقطـاع )بـرای حداکثـر هر 
1۵ متـر( ایجـاد نمـود. توجـه شـود کـه در سـاختارهای دارای کـد حریـق، 

درزهـای انقطـاع بـا جزئیـات ویـژه اجرا می شـوند.
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مشخصات محصولات. ۳.۵

مشخصات فنی پنل ها: ۵-۱جدول 

پنل

وزن ابعاد
تقریبی

kg/m2

حداقل
چگالی

(kg/m3)

ضریب 
هدایت 
حرارتی
λ 

W/(m.K)

استاندارد
نوع لبهتولید طول و عرض

]mm[

ضخامت

]mm[

wRG
)GKB(

24
00

-3
00

0

1200

9/۵
12/۵
1۵
18

7/3
7/8

12/00
1۴/۶0

770
780
800
810

0/2۵
EN520

ISIR14818
DIN18180

AK

VK

طولى

عرضى

MR
)GKBI(

12/۵
1۵
18

8/۶0
12/00
1۴/۶0

800
800
810

FR
)GKF(

12/۵
1۵
18

10/10
12/00
1۴/۶0

780
800
810

FM
)GKFI(

12/۵
1۵
18

10/10
12/00
1۴/۶0

800
800
810

Diamant23
76

1200

12/۵12/8≤10000/27
EN520

ISIR14818
DIN18180

VK

HRAK طولى

عرضى

Cleaneo 
Random

Plus
12/20/35R

23
76

1200

12/۵9/37۶00/23

EN14190
DIN18180

UFF

طولى
و

عرضى

Cleaneo 
Alternating
 Circular

12/20/35R

23
76

1188

12/۵8/۴7۶00/23

Cleaneo 
Standard
Square
8/18Q 

23
76

1188

12/۵8/37۶00/23

Cleaneo 
Slotline

B5

24
00

1200

12/۵8/۶7۶00/23
AK

VK

طولى

عرضى

AQUAPANEL24
00

1200

داخلی 12/۵
خارجی 12/۵
اسکای لایت 8

11
1۶

10/۵

7۵0
11۵0
1230

0/3۵

Essy
Edge

VK

طولى

عرضى
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مشخصات فنی پروفیل های گالوانیزه: ۵-۲جدول 

نوعتصویر
پروفیل

ابعاد

استاندارد
تولید

ضخامت
)t(

]mm[

جان
)b(

]mm[

بال
(h1 - h2)
±0/۵
]mm[

لبه برگشتی
)S(

]mm[

طول

]mm[

وزن تقریبی

kg/m

h2

h1

b

t

C26
C50
C70
C100

0/۶

2۶
۴۶/8
۶8/8
98/8

39 - ۴1
3۴ - 3۶
39 - ۴1
39 - ۴1

۵

3000

0/38
0/۵7۵
0/72۵
0/8۶7

EN14195
ISIRI13035

CW50
CW75
CW100

۴8/8
73/8
98/8

۴7 - ۴9۶
0/71۶
0/83۴
0/9۵1

EN14195
ISIRI13035

DIN18182-1

h1

b

t

UD280/۶2828

-

۴000

0/37

EN14195
ISIRI13035

UH360/۵۵3۶170/33

U50
U70
U100

0/۵
۴8
70
100

28/8
0/۴0۴
0/۴91
0/۶08

UW50
UW75
UW100

0/۶
۵0
7۵
100

38/8
0/۵89
0/720
0/82۴

EN14195
ISIRI13035

DIN18182-1

UA50
UA75

UA100
2

۴8/8
73/8
98/8

۴0-
1/90۵
2/29۶
2/۶8۶

EN14195
DIN18182-1

h

b

s

t

CD60

0/۶

۶027

۶

0/۵7
EN14195
ISIRI13035

DIN18182-1

F47۴717/۵0/۴۵
EN14195
ISIRI13035

b

b t
L250/۶2۴/۵--0/22

EN14195
ISIRI13035
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میزان مصرف مصالح در هر مترمربع از ساختار دیوار جداکننده: ۵-۳جدول 

W111.irW112.irW115.irW116.irواحدمصالح

زیرسازی

پروفیل گالوانیزه
C / CW سازه

متر طول
22۴۴

U / UW 0/70/71/۴1/۴سازه

نوار عایق*
پشت چسب دار

متناسب با جان رانر
متر طولیا عرض 1۵ میلیمتر

1/21/22/72/۴

2/۴2/۴۵/۴۴/9

اتصال زیر سازی
به سازه اصلی

 میخ مهار فولادی سقفی 
m6×35mm

عدد

0/70/71/۴1/۴

 پیچ و رول پلاگ 
m6×60mm

0/70/71/۴1/۴

لایه گذاری

صفحات روکش دار 
2۴۴۴/1مترمربعپنل گچیگچی

انواع پیچ

TN25 

عدد

2۴12122۵

TN35 -2۴2۴2۴

TN45 ----

پوشش نهایی

مصالح درزگیری
و پوشش نهایی

بتونه درزگیر
کیلوگرم

0/۶۵1/21/21/2

1111ماستیک

1/۵1/۵1/۵1/۵مترطولنوار درزگیر

آنالیز مصالح. 4.۵

ـــه 	� ـــدون شکســـت( ب ـــوار مســـتقیم )ب ـــک دی ـــرض ی ـــا ف ـــح ب ـــرآورد مصال ب
ـــبه  ـــع محاس ـــاحت 11 مترمرب ـــر و مس ـــاع 2/7۵ مت ـــر، ارتف ـــول ۴ مت ط

ـــت. ـــده اس ش
ـــده 	� ـــور نش ـــبات منظ ـــوار در محاس ـــای دی ـــدا و انته ـــال ابت ـــل اتص عوام

ـــت. اس
در بخـش نـوار عایـق پشـت چسـبدار، دو روش ارائـه شـده که بر حسـب 	�

m 4.00موجـودی کالا در پـروژه یکـی از آنهـا مـورد اسـتفاده قـرار می گیرد.

2.7
5 m

* فواصل سازه های استاد ، ۶0 سانتیمتر در نظر گرفته شده است.

ساختارهای دیوار جداکننده. ۱.4.۵



خدمات فنی و مهندسی
اطلاعات تکمیلی

123

نکات
مهم

انتخـاب سـاختار مناسـب جـزء مراحـل بسـیار مهم پیش از اسـتفاده از سیسـتم های سـاخت و سـاز خشـک بـوده و به ویـژه برای تهیه اسـناد 	�
منــاقصات و بـرای تعییـن مبنـای قیمت گـذاری لازم خواهـد بـود. لذا بـه کارفرمایـان محترم توصیه می شـود که پیش از هـر اقدامی، با دایــره 

مهندسـی فــروش شـرکت کنـاف تماس حاصل فرمـوده تـا راهنمایی هـای لازم را در ایـن ارتباط دریافـت نمایند.
بـه کارفرمایـان محتـرم توصیه می شـود که پیش از آغاز عملیات اجرایی، دسـتگاه نظارت خود را جهـت گذراندن دوره آموزشـی ویژه کارفرمایان، 	�

بـه شـرکت کنـاف معرفـی نمـوده؛ همچنین وضعیت صلاحیت حرفه ای مجریان سیسـتم های سـاخت و سـاز خشـک را )قبـل و حین عملیات 
اجرایی( از طریق کنترل گواهینامه های آموزشـی بررسـی نمایند. گواهینامه های معتبر دارای شـماره ثبت در شـرکت کناف می باشـند.

عوامـل نصب سیسـتم های سـاخت و سـاز خشـک، از طریق بازدیدهای کادر فنی شـرکت کنـاف مورد ممیـزی و ارزیابی فنی قـرار می گیرند. به 	�
کارفرمایـان محتـرم توصیـه می شـود کـه پیـش از آغاز عملیـات اجرایی، رتبه فنـی عاملین را از دایره مهندسـی فروش شـرکت کناف اسـتعلام 

فرمایند.
کارفرمایـان محتـرم؛ بـرای قرارگیری پروژه های خود در برنامه بازرسـی فنی شـرکت کناف، لازم اسـت مراتب را پیش از آغاز عملیـات اجرایی، به 	�

صـورت مکتـوب و با ذکر مشـخصات کامل پروژه به دایره بازرسـی و آموزش شـرکت کنـاف اعلام فرمایید.
شـرکت کنـاف طیـف وسـیعی از مراجـع و مسـتندات فنی مربـوط به مشـخصات عملکـردی، روش های نصـب و اجـرا، بهره بـرداری و تعمیرات 	�

سیسـتم های سـاخت و سـاز خشـک را در اختیـار دارد. لـذا در صـورت تمایـل، دسـت اندر کاران محتـرم صنعـت سـاختمان می تواننـد بـا دایره 
مهندسـی فـروش شـرکت کنـاف تمـاس حاصـل فرمـوده تـا راهنمایی هـای لازم را در این ارتبـاط دریافـت نمایند.

تعـداد روزنــام دوره

1آشنایی با محصولات کناف

۴نصب دیوارهای جداکننده

۴نصب سقف های کاذب

3نصب دیوارهای پوششی

3دکوراتیو

۵دوره تکمیلی

۵سیستم های کناف ویژه مهندسین

1درزگیری و آماده سازی سطوح

1ویژه نقاشان

1ویژه تاسیسات

دوره های تخصصی: آکواپنل، ای.ام.اف، گاردکس، کلینیو، ورمی 
پلاستر، هرادیزاین

هر محصول
 1 روز

-دوره فراگیر

* براي کسب اطلاعات بیشتر با واحد بازرسي و آموزش شرکت کناف تماس حاصل نمایید.

خدمات فنی و مهندسی. ۵.۵
مشـاوره در انتخـاب سـاختار: گام نخسـت در اسـتفاده از سیسـتم های 
سـاخت و سـاز خشـک، انتخـاب سـاختار مناسـب می باشـد. هـر یـک از 
سـاختارها دارای قابلیت هـای ویژه خـود بوده که در مرحلـه طراحی می باید 
مشـخصات عملکـردی آن سـاختار ماننـد قابلیت هـای فیزیکـی و مکانیکـی 
تعییـن کننـده از قبیـل مقاومـت اسـتاتیکی، میـزان عایق حرارتـی و صوتی 
و مقاومـت سـاختار در برابـر حریـق در نظـر گرفتـه شـود. بـه عنـوان مثال، 
بـرای انـواع دیـوار )دیوارهـای جداکننده داخلـی، دیوارهـای جداکننده بین 
دو واحـد آپارتمانـی، دیـوار راهروهـا، دیوار سـلول های تر و ...( سـاختارهای 
مختلفـی وجـود دارد کـه بـا توجـه بـه شـرایط و نوع کاربـری، باید سـاختار 

مناسـب انتخـاب و بـه کار گرفته شـود.

اجـرای دوره های آموزشـی: بـا توجه بـه اهمیت فـراوان امر آمـوزش در 
تحقـق اجـرای کیفـی سیسـتم های سـاخت و سـاز خشـک، شـرکت کنـاف 
اقدام به تاسـیس مراکز آموزشـی مجهز و اسـتقرار کارشـناس در شـهرهای 
مختلـف کشـور نمـوده، تـا مطالب فنـی و روش هـای صحیح نصـب در قالب 
دوره هـای آموزشـی کوتـاه مـدت بـه گروه هـای نظارتـی و اجرایـی ارایـه 
گــردد. در حـال حاضر، دوره های آموزشــی که توسـط آکادمـی کناف ارایه 

می شـود بـه شـرح روبـرو می باشـد:

بازرسـی فنـی پروژه هـا: بـرای حصـول اطمینـان از صحـت و کیفیـت 
اجـرای سیسـتم های سـاخت و سـاز خشـک، بازرسـی فنـی پروژه ها توسـط 
کادر فنـی شـرکت کنـاف صـورت می پذیرد. این بازرسـی به صـورت ادواری 
و در مراحـل مختلـف عملیـات اجرایی )زیرسـازی، پنل گـذاری، درزگیری و 

انجـام می پذیرد. نـازک کاری( 

پاسـخگویی به اسـتعلام های فنی: در صورت وجـود هرگونـه ابهام فنی 
در هـر یـک از مراحـل طراحی، اجـرا، بهره بـرداری و تعمیرات سیسـتم های 
سـاخت و سـاز خشـک، دایـره پشـتیبانی فنی شـرکت کنـاف آمادگـی ارائه 

راهنمایی هـا، جزئیـات فنـی، راه حل هـا و رفـع ابهام های فنـی را دارد.
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اطلاعات مندرج در این دفترچه، با توجه به دانش فني مبتني بر استانداردها، آزمایش ها و شرایط موجود در زمان چاپ آن تهیه شده است. خط مشي شرکت کناف ایران همواره تلاش در جهت تحقیق و توسعه و رشد 
کیفي محصولات بوده و در این راستا، این شرکت این حق را براي خود محفوظ مي دارد تا در هر زمان نسبت به تغییر اطلاعات فني محصولات خود اقدام نماید. این دفترچه، معتبرترین دفترچه فني در زمینه خود بوده 
و بر این اساس، استناد یا استفاده از نسخه هاي پیش از آن امکان پذیر نمي باشد. شایان ذکر است که آخرین نسخه دفترچه هاي فني همواره در وب سایت این شرکت قرار داشته و نیز از طریق تماس با واحد پشتیباني 
فني قابل استعلام است. اطلاعات این دفترچه غیر قابل تغییر مي باشد، بدین معنا که هر گونه اظهار نظر فني از سوي هر شخص حقیقي یا حقوقي جهت اصلاح، تغییر موردي یا تغییر کلي مندرجات آن مردود بوده، 
مگر آن که تاییدیه کتبي آن قبلا از سوي واحد پشتیباني فني شرکت کناف ایران اخذ شده باشد. تمامي محصولات شرکت کناف ایران جهت کاربرد و هدفي مشخص تولید شده و هر گونه تفسیر یا استفاده غیر از این 

محصولات و همچنین اجراي نامناسب مسئولیتي را متوجه این شرکت نخواهد ساخت.

دفتر مرکزی: تهران، خیابان نلسون ماندلا )آفریقا(، بالاتر 
از پل میرداماد، بن بست قبادیان شرقی، پلاک 19 

تلفن: 88207929 
فکس مهندسي فروش: 88203315
فکس امـور مشـتریان: 88202371

کارخانه: تهران، کیلومتر 23 جاده خراسان
تلفن: 33584711-5 

فکس: 33583595

www.knauf.ir
info@knauf.ir
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